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JARS SA,

LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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BADARIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 457/07/2020/F/8/P/1

Zleceniodawca:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z0.0. 55-010 Swicta Katarzyna ul. Zernicka 17

Zlecenie Nr:

457/07/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(0) - metodyka akredytowana w zakresie OiB

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badé}liaz
Adres pobrania:
Miejsce pobrania:

Wc;da surowa
55-010 Groblice
SUW, nr dz. geod. 35/9 (wodociag sieciowy - Groblice)

Pochodzenie wody: SUW
Temp. pobranej probki: 9,6'°C
Data i godzina: 09-07-2020 13:25
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07 g S ; 3 . 219
Transport probek: ~ JARS S.A. Prébkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 312
Numer prébki:  6666/07/20 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 09-07-2020 Data zakonczenia badan: ~ 20-07-2020
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Adsorbowalne zwigzki mg/l Cl (A) PB-143/LF wyd. 2 z dnia
LK |chloroorganiczne (AOX) 19.03.2018 na podstawie testu
kuwetowego HACH nr LCK 390 <0,50
Anionowe substancje mg/l (Ar) PN-EN ISO 16265:2012
LK |powierzchniowo czynne 0,021
(surfaktanty anionowe/detergenty 0,084 >
anionowe)
Antymon g/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 =
LK
<1,0
Arsen ng/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
LK
<1,0
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 -
LK
<0,89
Azotyny mg/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 =
LK
<0,066
Bar mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
0,061 +0,006
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Benzen ng/l (A) PN-ISO 11423-1:2002
LK
<0,25
Benzo(a)piren ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0020
Beryl mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
<0,001
Bor mg/l (A) PN-EN 1SQ 17294-2:2016-11
LK
: 0,038 s
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN
LK ISO 10304-1:2009/AC:2012 +6
62
Chrom ng/l (A) PN-EN IS0 17294-2:2016-11
LK
<0,50
Cyjanki ogélne ng/l (A) PN-EN ISO 14403-2:2012
LK
<10
Cyna mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
<0,050
Cynk mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
0,008 +0,001
Fluorki my/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN
LK SO 10304-1:2009/AC:2012 £0.05
0,29 &
Fosforany(V) mg/l (A) PN-EN ISO 6878:2006 pkt 4, PN-
LK ENISO 6878:2006/Ap1:2010, PN-EN £0.118
1SO 6878:2006/Ap2:2010 0,789 ’
Glin gl (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
56 A
Indeks fenolowy (fenol) mg/l (A) PN-EN ISO 14402:2004 pkt 4
LK
<0,0050
Indeks oleju mineralnego mg/l (Ae) PN-EN IS0 9377-2:2003
LK |(Weglowodory ropopochodne)
<0,10
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4
LK
0,57 +0,09
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Kadm ng/l (A)PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
<0,50
Kobalt mg/l (Ae) PN-ENISO 11885:2009
LK
<0,002
Kwasne mg/l (A) PN-EN ISO 9963-1:2001 pkt 8.1,
LK |weglany/Wodoroweglany (z PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 +40
obliczeit) 397
Magnez mg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
24 =
Mangan ng/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
340 =
Miedz mg/l (A) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11
LK
0,00095 +0,00019
Molibden mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
< 0,004
Niejonowe substancje mg/l (Ar) PB-12/LF wyd. 2 z dnia
LK |powierzchniowo czynne 22.06.2015
(detergenty <0,20
niejonowe/surfaktanty niejonowe)
Nikiel pg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
33 +0,7
Ogdlny wegiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999
LK
<20
Oléw g/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
<0,50
Pestycydy ng/l *(A) W-PESTIPACK
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012
r
7.2 +0,2
Potas mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
39 +0,4
Przewodnosc elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 457
1134
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Rtgé pg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
<0,10
Selen ngl (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
<1,0
Siarczany (VI) mg/l (A) PN-EN (SO 10304-1:2009, PN-EN
LK ISO 10304-1:2009/AC:2012 £19
127
Sad mg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
78 =12
Srebro mg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
<0,00050
Suma lotnych weglowodorow ng/l (A) PN-ISO 11423-1:2002
LK |aromatycznych (BTX)
<0,25
Suma trichloroetenu i ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC-
LK |tetrachloroetenu MS)
<1,0
Suma WWA ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Tal mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
<0,050
Temperatura °C (A) PB-49/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017
P
96 +1,0
Tlen rozpuszczony mg/l (A) PN-EN 1SO 5814:2013-04
P
9.10 +1,18
Tytan mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
<0,001
Uran mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
0,012 +0,002
Wanad mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
<0,004
Wapnt mg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11
LK
32 *12
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Zelazo ng/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ‘ -
LK
733 +147
UWAGI: Ninigjszy dok w calosci ¢puje sprawozdanie z badan Nr 457/07/2020/17/1:
— — |

** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpatczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

L

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

[
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Eajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 26/2019 z dnia 04.11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan s wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sg kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

i F1
SO Gl Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
K9

il Pracowrik JARS r: 599 T
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