POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCLAWIU
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HK.9020.1.31.2022.AS Wroclaw, dnia 31 stycznia 2022 r.
(znak sprawy)

55;0 Siechnice

Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazuje oceny jakosci
wody dostarczanej w Il-szym pélroczu 2021 r. z wodociggéw sieciowych funkcjonujgeych
na terenie gminy Siechnice.

Ocena okresowa zostala wydana zgodnie z §22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

Pafstworwy Powdatowy
InspektorSenitamny

1. Ocena jakosci wody dostarczanej w 1I polroczu 2021 r. z wodociggdw sieciowych — Swigta
Katarzyna, Lukaszowice, Suchy Dwor, Groblice oraz Mokry Dwor (przesylowy) -
funkcjonujgecych w gminie Siechnice

2. Ocena jakosci wody dostarczanej w I1 polroczu 2021 r. z wodociggu sieciowego Przesylowy
Siechnice zarzqdzanego przez Przedsigbiorstwo Produkeji Ogrodniczej Siechnice Sp. z 0.0.,
ul. Opolska 30, 55-011 Siechnice

Otrzymuja:

1. Adresat (+zalgczniki),

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Zernicka 17, 55-010 Sw. Katarzyna (+zalacznik nr 1),

3. Przedsi¢biorstwo Produkcji Ogrodniczej ,Siechnice” Sp. z 0.0., ul. Opolska 30, 55-011 Siechnice
(+zalgcznik nr 2),
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i chloru wolnego. Po podjgeiu dzialan korygujacych przez Zarzgdeg wodociggu oraz
wykonaniu kontrolnych badaii laboratoryjnych uzyskano wyniki potwierdzajace
spelnicnie wymagan sanitamych w zakresie liczby bakterii grupy coli, metnosei
i chloru wolnego. Nie uzyskano wyniku zgodnego z obowigzujgcymi normami
w zakresie dwoch parametréw fizykochemicznych — siarczandw oraz twardosci
ogolinej (p. pkt. 3).

* Wodocigg sicciowy Lukaszowice - zbadano 3 probki wody w zakresic parametréw
mikrobiologicznych oraz 11 probek w zakresie parametréw fizykochemicznych.
W 5 probkach stwierdzono przekroczenic wskaznikéw fizykochemicznych -
siarczanéw, jonu amonowego oraz manganu. Po podjeciu dziatan korygujacych przez
Zarzqdeg wodociggu oraz wykonaniu kontroinych badan laboratoryjnych uzyskano
wyniki potwierdzajgce spetnienie wymagan sanitarnych, Nie stwierdzono przekroczen
w zakresie parametrow mikrobiologicznych.

¢ Wodociag sieciowy Suchy Dwor - zbadano 5 prébek wody w zakresie parametrow
mikrobiologicznych oraz 10 probek w zakresic parametréw fizykochemicznych.
Cztery probki nie spelnialy wymagan w zakresie wskaznikéw fizykochemicznych
manganu, Zclaza, zapachu i chloramin, W 1 prébee stwierdzono przekroczenie
wskaznika mikrobiologicznego — ogélnej liczby mikroorganizméw. Po podjeciu
dzialan korygujgcych przez Zarzadee wodociagu oraz wykonaniu kontrolnych badan
laboratoryjnych uzyskano wyniki zgodny z normami sanitarmymi.

* Wodocigg przesylowy Mokry Dwér - zbadano 6 probek wody w zakresie
parametréw mikrobiclogicznych oraz fizykochemicznych. W | prébce pobranej do
badan stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego — Clostridium
perfringens. Po podjeciu dzialan korygujgcych przez Zarzadee wodociggu oraz
wykonaniu kontrolnych badai laboratoryjnych uzyskano wyniki zgodne z normami
sanitarnymi. Nie stwierdzono przekroczei w zakresie parametréw fizykochemicznych,

* Wodocigg sieciowy Groblice — zbadano 15 prébek w zakresie parametrow
mikrobiologicznych oraz 18 probek w zakresie parametréw fizykochemicznych.
W 1 prébee wody stwierdzono przekroczenie wskaznika mikrobiologicznego — liczby
bakterii grupy coli, natomiast w 4 prébki nie odpowiadaly wymaganiom sanitamym
w  zakresie -~ mgtnosci, Zelaza, manganu oraz chloru  wolnego.
Po podjeciv dzialan korygujacych przez Zarzadeg wodociggu oraz wykonaniu
kontrolnych badari laboratoryjnych uzyskano wyniki zgodne z normami sanitarnymi.

Informacje dodatkowe:
1. Zarzgdca wodociggéw przekazywal wyniki badan probek wody, pobieranych zgodnie

z zaakceptowanym przez PPIS we Wroclawiu Harmonogramem pobierania i badania
probek wody na 2021 r. w ramach kontroli wewngtrznej.
2. Wobec kontrolowanego podmiotu prowadzono 9 postgpowati administracyjno-
egzekucyjnych dot. niespelnienia wymagai higieniczno-sanitarnych
w wodociggach sieciowych:
¢ Suchy Dwér w punkcic: Szkola Podstawowa, ul. Kolejowa 7a, Zerniki
Wroclawskie ~ dot. przekroczenia parametréw fizykochemicznych — manganu
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Wroctawiu pismem z dnia 14 stycznia zobowigzal Przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne do wykonania kontrolnych badan w zakresie przekroczonych
parametréw, w celu monitorowania ich pozioméw.

4, 7 uwagi na stwierdzone przekroczenie pestycydu o nazwie — chloridazon — desfenylu
w  wodociggu sieciowym Groblice w 1 polroczu 2021 r., Przedsi¢biorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne zostalo zobowigzane do wdrozenia stalego monitoringu
st¢zenia powyzszej substancji. W dniu 08 pazdziernika 2021 r. w ramach kontroli
wewngtrznej pobrano do badan dwie probki wody surowej z ujg¢ glgbinowych —
studni nr 1 oraz studni nr 2. Pobrane do badan prébki wody spelnialy wymagania
sanitarne.

5. W II pélroczu 2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
przeprowadzil kontrol¢ sanitarng wodociggéw Groblice, Lukaszowice, Suchy Dwor,
Swicta Katarzyna oraz Mokry Dwér — przesylowy. Podczas kontroli nie stwierdzono
razacych uchybien sanitarnych. W zakresie stanu sanitarnego wydano zalecenia
pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikow badan probek kontrolnych wody
pobranych z poszczeg6lnych wodociggéw sieciowych funkcjonujgcych w gminie Siechnice
stwierdzono, iz jako$¢ wody produkowanej i dostarczanej w Il pélroczu 2021 r. oceniono
jako przydatng do spozycia przez ludzi, zgodng 2z wymaganiami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

Oceng sporzadzila:
Agnieszka Staniec
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