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Mokry Dwor) zarzadzanych przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Zernicka 17,
55-010 Sw. Katarzyna, Ponadto w gminic Siechnice [lunkcjonuje wodocigg sicciowy
Przesylowy Sicchnice, ktory jest zarzgdzany przez Przedsigbiorstwo Produkceji Ogrodniczej
WSiechnice™ Sp. 2 0.0., ul, Opolska 30, 55-011 Siechnice w zakresie wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi dostarczane} do Zakladu (na cele bytowe) i osiedla ,,Hiszpanskiego” oraz
przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0., ul. Zernicka 17, 55-010 Swigta Katarzyna
w zakresic wody dostarczane] do czgsei miasta Siechnice.

Laczna  roczna  produkeja  wody  przeznaczong) do  spozycia  przez  ludzi
wyprodukowanej przez  Zaklad  Gospodurki  Komunalnej Sp. 2z oo, w2021 1
wyniosla 1 153 735,80 m?, natomiast przez Przedsicbiorstwo  Produkeji  Ogrodniczej
WSiechnice”™ Sp. z o.0. 155329,40 m? wody. Micjskic Przedsighiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji S.A. we Wroclawiu przestal Zakladowi Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. wodg
wilosei 133 520,65 m?. Catkowita produkeja wody w 2021 v, wyniosta 1 442 585,85 m?,

2. UJECIA WOD WYKORZYSTYWANYCH DO ZAOPATRZENIA W WODE
DO SPOZYCIA 1 ZWODOCIAGOWANIE GMINY

W tabeli nr | przedstawiono wykaz ujeé wod wykorzystywanych w gminie Siechnice
do zaopatrzenia micszkancdw gminy w wody przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Tabela 1. Ujecia wéd wykorzystywanych do zaopatrzenia w wode do spozycia gminy Siechnice

| Swigta ! 835 50,0 Tak | Pozwolenie wodnoprawne
1 Katarzyna Ia 83,0 70,0 Tak Nr 43322017
' . Pozwolenie wodnoprawne
9 I . - . . L
| Seybwér ) Vo MO A WL Nensoole
3| Lukaszowice 1B §9,0 25,0 Tak I pozwolenie wodnoprawne
e | MHRSAOWICE I 90,0 25.0 Tak Nr 551/2015
4 Groblice  1— 81 1 600 Tak Pozwolenie wodnoprawne
‘ AT 2 90,0 10,0 Tak WR.ZUZ.5.421.54.2018 KMG
5| Mokry Dwor- | ] ] ] ]
Ll preesylowy o
p | X1V H,S 15,0 Tuk
rzesylowy . o
Gl XV | 120 26,0 Lk
zarzgdzany | XVI 13,0 M0 ‘Tak Pozwolenic wodnoprawne
(). A eosneee e I~ 5
precz PPO XVIt 12,5 45,0 I'nk Nr 210/2015
wSiechniee™ ey |12 45,0 Tak
XIX | 135 45,0 Tak

W tabeli nr 2 zamieszezono informacje dotyczgee wiclkosei produkeji, liczby ludnosei
oraz wykaz micjscowosci zaopatrywanych w wodg przeznaczong do spozycia przez tuda
przez poszezegdine wodociggi.
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od potencjalnych zanieczyszezen srodowiska, stanu i skfadu surowca (jakosé wody surowej),
stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody, a takze od mozliwosei wystgpienia
wtornych zanicezyszezefl w rozprowadzajgeej sieci wodociggowej oraz w wewnetrznej
instalacji wodociggowe;.

W ocenic  obszarowej jakosci  wody  produkowanej przez  wodociggi
w gminie Siechnice w 2021 r. uwzglgdniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody
(woda uzdatniona przeznaczona do spozycia), z micjsc czerpania wody przez konsumentdw
(woda uzdatniona w punktach u kensumentoéw) oraz z sieci rozprowadzajgcej (hydranty).

W tabeli nr 3 przedstawiono liczbg i lokalizacje punkiow pobierania préobek wody,
ktore zostaly ustalone preez zarzadedw  wodociggéw z  Panstwowym  Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym we Wroclawiu,

Tabela 3. Liczba i lokalizacja punktéw pobierania probek wody wyznaczonych dla wodociggéw
funkcjonujacych na terenie gminy Siechnice
drzqde

I. SUW = woda uzdatniona
2. Sie€ rozprowadzajgea — ul. Zacharzycka 28,
Swigta Katarzyna - hydrant
Swicta Katarzyna 3. Punkt uw konsumenta — budynek ZGK Sp. z 0.0,
ul. Zernicka 17, Swieta Katarzyha
4, Sieé rozprowadzajica - ul. Leszezynowa 10 -
hydrant
1. SUW — woda uzdatniona
2. Sie¢ rozprowadzajaca - ul. Wiosenna 20 —
Zerniki Wroclawskie — hydrant
3. Pankt u konsumenta - ul. Kolejowa 7a -

Zemiki Wroclawskie

4. Punkt u konsumenta - al. Sloneczna 18 - Iwiny
1. SUW - woda uzdatniona

2. Sie¢ rozprowadzajgea - droga ny 42 — hydrant
3. Sieé rozprowadzajgea - ul. 1 ~-Maja,

Suchy Dwoér

Zaklad Gospodarki Komunalnej Lukaszowice Boguslawice - hydrant .
Sp. zo.0,, 4. Punkt u konsumenta — ul, Kochanowskiego 36 -
ul. Zernicka 17, Suliméw
55-010 Swigta Katarzyna 1. Sie¢ rozprowadzajigca — ul. Opolska/Sloneczna,
Siechnice - hydrant
Mokry Dwor - 2. Punkt u konsumenta - ul. Szkolna I4a -
przesylowy Radwanice
3. Punkt v konsumenta — ul, Piastowska 2 -
Radwanice
1. SUW — woda uzdatniona
2. Sied rozprowadzajagca — ul. Jarzgbinowa,
Siechnice — hydrant
T 3. Punkt u konsumenta — ul. Szkolna 4, Siechnice
Groblice

4. Punkt u konsumenta — ul, Kolejowa 135,
Siechnice

5. Punkt u kensumenta - ul. Prusa 13B, Zebice
6. Punkt u konsumenta — ul. Le$na 16, Zebice

Przedsigbiorstwo Produkcji
Ogrodniczej Sp. 2 0.0.,
ul. Opolska 30,
55-011 Siechnice

| Pomieszezenie chloratora przy portiemi -

) I ;o A
Przcsylowy Siechnice ul. Opolska 30 - punkt przy porticrni
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39, | Zelavo
40. X trichlorocten i tertachlorectenu
41. X teihalometandw (THM)
42, ¥ pestycydow
- 43, L WWA

4. WIELKOSC PRODUKCI WODY DOSTARCZANEJ OD
POSZCZEGOLNYCH PRODUCENTOW I SPOSOB JEJ UZDATNIANIA
ORAZ DEZYNFEKCH

4.1. WODOCIAG]

Na terenie gminy Siechnice funkcjonuje 1 wodocigg w przedziale produkeji
1001-10000 m*%d - Swicta Katarzyna, 4 w przedziale produkeji 101-1000 m*d — Suchy
Dwér, Lukaszowice, Groblice 1 Przesylowy Siechnice (zarzgdzany przez PPO | Siechnice”)
oraz | w przedziale produkeji <100 m*d — Mokry Dwor (przesylowy).

4.1.1. Wodociggi w przedziale produkeji 1001-10000 m*/dobe

W tabeli nr § przedstawiono informacje dolyczgee wodociggu sieciowego Swicta
Katarzyna — wiclko$é¢ produkeji wody, rodzaj ujmowanej wody oraz sposob jej dezynfekeii,

Tahela 5. Metody uzdatniania I dezynfekcji wody przez wodociag sieciowy w przedziate
_produkgji 1001-10000 m®/d
i

1194,18 . napowietrzanic — fillracja na  zlozu
| Swigla woda glgbinowa kwarcowym  ~  filtracia  na  ziozu
’ Katarzyna MPWIK Wroclaw (2 studnic glgbinowe) weglowym - nanofiltracja — dezyntekcja

(do Radwanic) stala podchlorynem sodu

213,47¢*
*llos¢ wody zakupioncj preez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 2 o0 w Swigtej Katarzynie od Micjskiego
Przedsighiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S. A, we Wroclawiu

4,12, Wodociggi w przedziale produkeji 101-1000 m¥/dobg

W tabeli numer 6 zawarto informacje dotyczace wielkoscei produkceji wody, rodzaju
ujmowanej wody oraz sposobu jej uzdatniania i dezynfekeji w poszezegdlnych wodociggach.

Tabela 6. Metody uzdatniania i dezynfekcji wody przez wodociag steclowy w przedziale
rodukeji 101-1000 m3/d

809,53
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja — dezynfekcja stala

podchlorynem sodu

I Suchy Dwor | MPWiK Wroclaw ) )
(do Iwin) (2 studnic glgbinowe)

152,34*%
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W 2021 r. pobrano i wykonano badania laboratoryjune 116 prébek kontrolnych wody,
pochodzgeych 2 wodociggdw sieciowych funkcjonujgeych w gminic Siechnice. W badanych
probkach  kontrolnych  wykonano 267  oznaczen  wskaznikow  mikrobiologicznych
oraz 7 971 oznaczen wskaznikow fizykochemicznych.

Przekroczenia parametrow jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz oraz
podjete przez zarzgdedw wodociggow dzialania napraweze opisano w rozdzialach 5.2., 6.1 7.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikow badatt probek kontrolnych wody
pobranych 7z poszezegdlnyeh  wodociggdw  funkcjonujgeych  w gminic  Siechnice,
7 wwzglednieniem czgstotliwoset i poziomu  wystepujgeych niezgodnosei, jakos¢ wody
produkowanej i dostarczane) w 2021 r. oceniono jako przydatng do spozycia przez ludzi,
zgodng 7 wymaganiami  zawartymi  w  rozporzadzeniu - Ministra Zdrowia
7z dnia 07 prudnia 2017 r. w sprawic jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

5.1 ODSTEPSTWA OD DOPUSZCZALNYCH WARTOSCI PARAMETROW
I WARUNKOWA PRZYDATNOSC WODY

W 2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny we Wroclawiu pie udziclal
7g6d na odstepstwa od dopuszezalnych wartodei parametréw oraz nie_wydawal decyzji
o warunkowej przydatnosei wody.

5.2 PRZEKROCZENIA WARTOSCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETROW
JIAKOSCI WODY

Sposrod 108 pobranych i zbadanych probek wody przeznaczonych do spozycia przez
ludzi w 27 stwierdzono przekroezenia dopuszezalnych parametrow jakoscei wody:

o Swicta Katarzyna - | probka wody pobrana do analizy laboratoryjnej nie spetuiata
wymagan w zikresic parametru mikrobiologicznego ~ liczby baklerii grupy coli oraz
3 probki w zakresic parametréw {izykochemicznych — mgtnoscet, siarczanow, twardosei
i chloru wolnego,

o Suchy Dwor - 1 prébka wody pobrana do analizy laboratoryjnej nic spetniata wymagan
w zakresie parametru mikrobiologicznego - ogdlnej liczby mikroorganizmoéw oraz
5 probek w zakresic parametréow fizykochemicznych - zelazo, mangan, chloraminy
i zapach,

s Lukaszowice - 6 probek wody pobranych do analizy laboratoryjnej nie spelnialy
wynragan w zakresie parametrow  fizykochemicznych - metnosé, siarczany, jon
AMoNoOwWY i mangan,

o  Mokry Dwor - przesylowy — | prébka wody pobrana do analizy laboratoryjnej nie
spetniala wymagan w zakresie parametru mikrobiotogicznego — Clostridium perfringens
oraz | probka w zakresic parametru fizykochemicznego — metnose,

¢ Groblice - | probka wody pobrana do analizy laboratoryjnej nic speiniala wymagan
w zakresie parametru mikrobiologicznego - liczby bakterii grupy coli oraz 8 probek
wody w zakresie parametrow fizykochemicznych - chloridazon-desfenylu, me¢osd,
zelazo, mangan, chior wolny.
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2. W probee pobranej 2 wodociggu sicciowego Suchy Dwér w punkeie u konsumenta —
Szkola Podstawowa, ul. Kolejowa 7, Zerniki Wiclkie w dniv 09 czerwea 2021 .
w ramach kontroli urzgdowej stwicerdzono przekroczenie w zakresie parametru
chemicznego -~ Zelaza. Po  przeprowadzeniu  dzialan  naprawezych, Zarzadea
wodociggu w dniu 18 crzerwea 2021 r. w ramach kontroli wewngtrznej wykonat
badania ww. punkcie. Pobrana do badan probka wody spelniata wymagania sanitarne,
W kontrolnej probee waody polranej w dniu 14 lipca 2021 r. w ramach kontroli
urzedowej stwierdzono przekroezenie manganu, W zakresie parametru chemicznego -
zelaza uzyskano wynik spetniajgey normy sanitarne. Kontrolna probka pobrana przez
Przedstawiciela PPIS we Wroclawiu w dniu 05 sierpnia 2021 r. nie spelniala wymagan
sanitarnych w zakresic manganu, Zarzgdea w dniu 01 wrzesnia 2021 r. przedstawil
sprawozdanie probki pobranej z ww. punktu w dniu 30 sierpnia 2021 r. spelniajgce
wymagania sanitarne, Po zakoficzeniu dziatan naprawcezych oraz pobraniu kontrolne
probki wody w ramach kontroli urzgdowej w dniu 03 wrzednia 2021 r. uzyskano
wynik odpowiadajgey wymaganiom sanitarnym.  Decyzjg nr 5380/21 2z dnia
27 pazdziernika 2021 r, postgpowanie zostato umorzone.

3. W dniu 06 lipca 2021 r. Przedstawiciel Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wroclawiu pobral kontrolng probke wody 2 wodociggu sicciowego
Swigta Katarzyna 2 hydrantu zlokalizowancgo przy ul. Zacharzyckiej 28 w Swictej
Katarzynie. Probka pobrana do analizy laboratoryjnej nic spelniata wymagan
sanitarnych w zakresie parametru mikrobiologicznego - liezby bakterii grupy coli.
Po przeprowadzeniu dzialan naprawezych, PPIS we Wroclawiu w dniu 08 lipea 2021
r. pobral 4 kontrolne probki wody w punktach: SUW Swieta Katarzyna; hydrant przy
ul. Zacharzyckicj 28 w Swiglej Katarzynie; hydrant przy ul. Leszezynowej 10
w Swictej Katarzynie oraz budynek ZGK przy ul, Zernickiej 17 w Swietej Katarzynie.
Analiza  laboratoryjna  pobranych  probek  wody  potwierdzila  skutecznodé
przeprowadzonych  dzialan  oraz  doprowadzenic  przekroczonego  parametru
do wartosci zgadnej z obowigzujgcymi normami, W dniu 30 wrzeSnia 2021 r. decyzjy
nr 4851/2] umorzono postgpowanic,

4, W probee pobranej do badan w dniu 25 sierpnia 2021 r. 2 wodociggu sicciowego
Groblice w punkcic Osrodek Zdrowin, ul. Kolcjowa 15 w Siechnicach przez
przedstawicicla  PPIS  we  Wroclawiu  stwicrdzono  przekroczenie  w zakresie
parametrow  fizykochemicznych - metnodei,  Zelaza  oraz  manganu,
Po przeprowadzeniu dzialan korygujgeyeh przez Zarzadeg wodociggu t wykonaniu
badan wody w ramach kontroli urzgdowej w dniu 21 wrzesnia 2021 1., uzyskano
wynik spelniajgey  wymagania sanitarne w zakresie przekroczonych parametrow,
Z uwagi na doprowadzenie parametrow do  wymagan zgodnych z normami
postgpowanie zostalo umorzone decyzjy nr 97/22 7 dnia 05 styeznia 2022 r.

5. W probee pobranef w ramach kontroli urzgdowej w dniu 25 sierpnia 2021 .
2 wodociggu sieciowepo Lukaszowice 2 punkiu — Obwdd Drogowy  Drog
Powintowych, ul. Kochanowskicgo 36, Suliméw  stwierdzono  przekroczenic
w  zakresie  dwéch  parametréow  lizykochemicznych ~ manganu  oraz jonu
amonowego. W kontrolng} probee wody pobrancj w dniu 21 wrzesnia 2021 r.
stwierdzono  przekroczenic  w o zakresic  manganu, natomiast wo zakresie jonu
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9,

wody w dniu 2} gradnia 2021 r. w ramach kontroli urzgdowej uzyskano wynik
zgodny 7 normami sanitarnymi. Wobee powyzszego postgpowanie zostanic umorzone
w2022 r.

Analiza laboratoryjma prébki pobranci w dniu 07 grudnia 2021 r. z wodociggu
sieciowepo Suchy Dwor z Przedszkola przy ul. Slonecznej 18 w Iwinach wykazala
przekroczenie w zakresie parametrow fizykochemicznych — zapachu i chioramin.
Po przeprowadzonych dzialaniach naprawezych przez Zarzgdeg wodociggu i pobraniu
kontrolnej probki wody w dniu 21 grudnia 2021 r. w ramach kontroli urzgdowej
uzyskano wynik zgodny 7 normami sanitarnymi. W zwigzku z podjeciem skutceznych
dzialan naprawezych przez Zarzgdeg obiektu, postgpowanie administracyjne zostanie
umorzone w 2022 .,

DZIALANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE

Po stwierdzonych przekroczeniach w  kontrolnyeh  probkach  wody, zarzadea

wodociagéw —~ Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0. podejmowal dzialania napraweze
(m.in. plukanic sicei wodociggowej rozprowadzajgeej i sieci wewngtrzne) w micjscach,
w ktérych w badaniach laboratoryjuych stwierdzono pogorszenic jakosei wody, zwickszenie
lub obnizenie dawki podehlorynu sodu, naprawa instalucji odwréconej osmozy, zmiigjszenie
produkeji wody, tloczenie wody z MPWIK, naprawa instalacji dozowania antyskalantu,
czasowe wylgezenie SUW 7z eksploatacii), kiore wycliminowaly powstale niczgodnosei
dotyczace wymagauit sanitarnych okreslonych dla wody przeznaczonej do spozycia.

W tabeli nr 8 przedstawiono ilo$é, rodzaj oraz wielkos¢ przekroczonych parametrow

dha poszezegolnych wodociggow funkcjonujgeych na terenic gminy Siechnice.

Tabela 8. Przekroczone warto$ci dopuszczalnych parametréw | wskaznikow jakosci wody wraz

z podaniem liczb

twierdzonych kroczen

Swivtis
Kalurzy i

I Memos¢ LINTU(LONTLD
2. Siarczany 280 mp/l

1. Liczba bakterii grupy (250 mg/l)
22 | 3 coli 2 jik/ 100 nd Twardosd 520 mp/l
(0 kA 100 ml) {60-500 1mg/l)

3. Cllor wolny 0.71 mg/
(0,3 m/l)

Suchy Pwar

Zelazo 224 pg/l (200 ppil)
Mangan 54 pg/1 (50 pg/l)
Mangan 67 ug/l (50 pe/l
1. Ogdlna licsba Zelazo 330 g/l (5O pg/b)
16 1 h] mikroorganizmow >300 Zapach 238 (awigeki chloru)
FIR Ll (O E ml) (Akceptowalay prres
konsumentow)
Chloraminy 0,76 mp/ (0,3
my/ly

I
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wodociggowym. Nie wszystkic mikroorganizmy w wyniku ich spozycia stanowig zagrozenie
dla zdrowia ludzi, jednak u osob z obnizong odpornosciy mogg wywolywaé zakazenia,
Redukeje bakterii prowadzi sie poprzez lizyczne procesy uzdatniania wody jak koagulacje,
flokulacjg sedymentacj¢ czy filtracjg oraz chemiczne jak chlorowanie i ozohowanie.
Dopuszezalna warlo$é dla ogdlnej lezby mikroorganiznéw w sieci rozprowadzajycej
wodociggu  do 100 jtk/Iml oraz w kranic uw konsumenta do 200 jtk/iml
Warlos¢ parametryczna dla bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spozycia wynosi
0 jtk / 100 ml wody.

Mangan zaliczany jest do metali najbardzicj rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej,
natomiast jego wystgpowanie w wodach ujmowanych na zaopatrzenie ludnodci jest
najezeseiej wynikiem przenikania z utwordw geologicznych. Mangan wystepujacy w wodzie
ptzeznaczonej do spozycia przez ludzi w stgZzeniu powyzej 50 pg/l przyczynia sig do
nicpozadanego smaku, zniiany barwy oraz wzrostu metnosci wody. Mozliwoesé szkodliwego
wplywu manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi dotyczy wysokich
wartosci stgzeri przewyzszajacych co najmniej kilkakrotnie wartos¢ parametryczng (powyzej
400 ng/t).

Zelazo towniez zaliczane jest do metali najbardzicj rozpowszechnionyeh w skorupic
ziemskiej. Przekroczenic wartodci paramelrycznej Zelaza (powyzej 200 pg/l) wplywa
nickorzystnic na stan techniczny sicci wodociggowej oraz na wskazniki organoleptyczne
wody — barwe, metnosé oraz smak. Mimo, iz zelazo wystgpujgee w wodzie nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia ludzi, wymaga jednak podjecia dzialan naprawezych z uwagi na
wynikajgeg nie akeeptowalnosé dla konsumentow wody.

Metnodé — wzrost poziomu metnodei nic stanowi bezposredniego zagrozenia dla zdrowia
ludzi, niemnicj parametr ten moze wskazywaé na pogorszenie jakosei wody ujmowanej,
sygnalizowaé zakldcenia w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody. Przekroczenie
wartosei 1,0 NTU w wodzie uzdatnionej moze sygnalizowaé znaczny wzrost zawartosei
substancji chemicznych (np. tlenki Zelaza, manganu, glinu) Jub zagrozenie nicodpowiednig
jakoseig mikrobiologiczng wody, a w rezultacie podwyzszone ryzyko wystgpowania choréb
wodozaleznych.

Jony amonu w wodzie przeznaczone] do spozycia przez ludzi moze pochodzi¢
« przenikajgeych do ujgcia zanieczyszezen antropogennych (Scieki, nawozy, splywy waod
opadowych) fub z utworéw geologicznych. Jego podwyzszone stgzenia mogg nickorzystnic
wplywaé na jako$¢ wody w sieci wodociggowe] (wzrost stgzenia azolyndw i azotanow,
spadek pH, pogorszenie jakosci mikrobiologicznej wody), zmnigjszenie skutecznosei
dezyntekeji wody, nickorzystny wplyw na jakos¢ organoleptyczng. Wartos¢ parametryczna
w uzdatnionej wodzie przeznaczonej do spozycia wynosi 0,5 mg/l.

W odnicsicniu do parametrow i wskaznikow, dla ktérych wykazano niedotrzymanie norm
sanitarnych (Tabela nr 8), oceniajgc rodzaj przekroczonych parametrow, stwierdzone
przekroczenia i liczbe probek, ktorych te przckroczenia dotyczyly, podejmowane dziatania
korypujgce oraz czas wystgpowania przckroczenia - w  okresie niedofrzymywania
wymaganych norm  mikrobiologicznych i fizykochemicznych stwierdzono potencjalnie
negatywny wplyw na zdrowie konsumentow zwigzany ze spozyciem wody produkowanej
przez wodociggi sicciowe bedgee pod zarzgdem Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.,
ul. Zernicka 17 w Swigte] Katarzynie, Nie stwierdzono negatywnego wplywu na zdrowic
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KLAUZULA INFORMACYINA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art, 13 ast. | i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycanych w z2winzku 2 przetwarzaniom danych osobowych
i wsprawie swobodnepo preeplywu takich danych oraz uehylenia dyrektywy 9546/ WE (D2 Urz. UE L Nr 119,
sir. 1), dalej okreslanego RODO informujemy, ze:

o

0,

9.

Administratorém danych osobowych, przetwarzanych przez Powidatowy Stacje Sanitarmo-Epidemiologiczng
we Wroclawiu, jest Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we  Wroclawiu, bedaey Jednoczednie
Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarmo-Epidemiologicznej we Wroclwiu. Administrator ma siedzibe we
Wroclawiu (50-227) przy ul. Kleczkowskiej 20, tel. 71-329-58-43, e-mail; psse. wroclaw@pis.gov.pl

Kentakt z Inspektorem Ochrony Danych jest mozliwy pod adresem poczty elektronicznej: ind@psse.wroe pl
Celi pods!dwa prawna przelwarzania. Dane osobowe przetwarzane bedy w celu:

a) wykol_w1|.|w,ynnuéu zgodnie z nakazem i wymogami prasva (ard. 6 ust, 11t ¢ RODOY),

b) wywigzania si¢ z obowigzkéw wynikajgeych 2 zawartej umowy lub podjecia niezbednych dziatan
przed zawarciem umowy (art. 6 ust, | lit. b RODO),

¢) wykonania zadan realizowanyeh winteresic publiczanym lub sprawowania wladzy publicanej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. | lit. ¢ RODO).

Dane osobowe nie bedy udostepniane podmiotom trzecim, moga zostaé udostgpnione wylgeznie organom
upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.

Dane osobowe nie bgdy przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej.

Dane osobowe bedy przetwarzane do chwili zeealizowinia zadania, dla ktorego te dane zostaly zebrane,
a nastepnie quq preechowywane jako materialy archiwalne przez okres wynikajgcy 2 preepisow ustawy
#dnia 14 lipca 1983 r. 0 naradowym zasobie archiwainym i archiwach (Dz.U. 2 2020 r., poz. 164), zgodnie
kategorig archiwaing nadawang w zaleznosei od rodzaju zalatwinne) sprawy.

Przysiugujc prawo ?qduniu dostgpu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniccia,
ograniczenia przelwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobcee przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.

Prawo do wniesicnia skargi. Kazdej osobie, kidra uzna, e jej dane osobowe sy przetwarzane niewlagciwie,
przystuguje prawo wnicsienia skargi do organu nadzorcsepgo ~ Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawic (00-193) przy ul. Stawki 2.

W zaleznosci od rodzaju zalatwianej sprawy podanie dunych osobowyeh jest obowigzkowe lub dobrowolne:

1) w przypadku zlozenin wniosku do Administratora (pismo w dowolnej formie), oczekujge
rozpalrzenia sprawy (zajgcia stanowiska) i udziclenia odpowiedzi - podanic danych jest
dobrowolnie, jednak odmowa ich podania uniemozliwi zalatwicnie sprawy,

2} jezeli Administrator dziatajac na podstawic przyznanych mu uprawnien zgda podania dauyth
osobowych, ich podanie jest obowigzkowe, a odmowa podania moze by¢ uznana za dziatanic
utradniajgce lub udaremniajace dzialalnosé organdw Panstwowej Inspekeji Sanitarnej, co stanowi
wykroczenie.

10. Przetwarzanie podanych danych osobowyeh nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podunm\mnlu

deeyzji, w tym profilowaniu, o Klérym mowa w arl, 22 ust. 1§ 4 RODO.,

Identyfikacja sprawy (np. znak sprawy, Nr kancelaryiny, Nv wmowy / ziecenia) - dot,

11K.9020.1.278.2022.AS




