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Ocena jakosci wody dostarczanej w I pélroczu 2022 r.
z wodociggéw sieciowych — Swieta Katarzyna, Eukaszowice, Suchy Dwor,
Groblice oraz Mokry Dwoér (przesylowy) — funkcjonujgcych w gminie
Siechnice

Wodociggi sieciowe — Swieta Katarzyna, Lukaszowice, Suchy Dwér, Groblice
oraz Mokry Dwoér (przesylowy), funkcjonujgce na tereniec gminy Siechnice, zarzgdzane
sg przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Zernicka 17, 55-010 Swicta
Katarzyna.

Podstawg  przekazywanej polrocznej oceny  jakosci  wody  dostarczanej
mieszkaincom gminy Siechnice z poszczegolnych wodociggdw byly wyniki badan
kontrolnych prébek wody pobranych z punktéw usytuowanych w wyznaczonych miejscach
urzadzen wodociggowych, ktére dotyczyly:

* stacji uzdatniania wody (SUW — woda uzdatniona podawana do sieci),

e rozprowadzajgcej sieci wodociggowej (hydranty),

* miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona przeznaczona do
spozycia).

Czgestotliwos¢ 1 miejsca pobierania kontrolnych probek oraz zakres przeprowadzonych
badan laboratoryjnych ustalono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 1. poz. 2294).

Zakres wykonywanych badafi laboratoryjnych obejmujgcy parametry grupy A
i parametry grupy B uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen $rodowiska, stanu i skladu
surowca (jakos¢ wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekeji wody, a takze
od mozliwosci wystgpienia wtérnych zanieczyszczen w rozprowadzajgcej sicci wodociggowej
oraz w wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
prébek w ramach monitoringu przeglagdowego i monitoringu kontrolnego zawatto
w tabeli nr 1.

Zestawienie wynikéw badan prébek wody w [ pédlroczu 2022 r. pobranych
z wodociggdw sieciowych umicszczono w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono informacj¢ o jakosei wody w I péiroczu 2022 r.
dostarczane] odbiorcom z urzadzen wodociagowych funkcjonujacych w gminie Siechnice.

Analizujgc uzyskane wyniki badan prébek kontrolnych wody w I potroczu 2022 r.
z poszezegdlnych wrzadzen wodociagowych w gminie Siechnice stwierdzono:

¢ Wodociag sieciowy Swigta Katarzyna — zbadano 7 probek wody w zakresie
parametrow  mikrobiologicznych i 10 probek w  zakresie parametrdéw
fizykochemicznych. W jednej probce wody stwierdzono przekroczenie parametréw
fizykochemicznych — metnosci, manganu oraz zelaza, Dodatkowo, w ramach
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prowadzonej interwencji na wniosek mieszkancow zbadano lacznie 24 prébki
w zakresic parametréw mikrobiologicznych oraz 26 probek w zakresie parametrow
fizykochemicznych z posesji mieszkalnych oraz hydrantow. W 6 probkach wody
stwierdzono przekroczenia wskaznikow mikrobiologicznych — liczby bakterii grupy
coli oraz dodatkowo w 1 prébce wody — ogodlnej liczby mikroorganizmow.
W 2 probkach wody stwierdzono przekroczenia parametréow fizykochemicznych —
chloru wolnego i chloramin. Po podjeciu dziatan korygujacych przez Zarzadeg
wodociagu oraz wykonaniu kontrolnych badatt laboratoryjnych uzyskano wyniki
zgodne z normami sanitarnymi. Zestawienia wynikow badan probek pobranych
w ramach prowadzonej interwencji na wniosek mieszkancoéw nie ujeto w tabeli nr 2 —
calo$¢ opisano w informacjach dodatkowych — punkt 1.

Wodocigg sieciowy FLukaszowice - zbadano 4 probki wody w zakresie parametrow
mikrobiologicznych oraz 6 probek w zakresie parametrow fizykochemicznych.
W. 2 prébkach wody stwierdzono przekroczenie w  zakresie parametrow
fizykochemicznych — siarczanéw i metnoscei. Po podjeciu dziatan korygujacych przez
Zarzadee wodociggu oraz wykonaniu kontrolnych badan laboratoryjnych nie uzyskano
wyniku potwierdzajgcego spelnienie wymagan sanitarnych parametru siarczanow.
Badania w zakresie wartodci parametrycznej — metnosci potwierdzily skutecznosc
przeprowadzonych dzialan naprawczych. W zwigzku z powyzszym przekroczeniem
siarczandw postepowanie administracyjne bgdzie kontynuowane w I pélroczu 2022 r.
Nie stwierdzono przekroczen w zakresie parametréw mikrobiologicznych.

Wodocigg sieciowy Suchy Dwor - zbadano 4 prébki wody w zakresie parametrow
mikrobiologicznych oraz 5 probek w zakresie parametréw fizykochemicznych.
W jednej probee wody pobranej do badan stwierdzono przekroczenie mgetnosei,
manganu oraz zelaza. Po podjgciu dziatan korygujacych przez Zarzadce wodociagu
oraz wykonaniu kontrolnych badan iaboratoryjnych uzyskano wynik zgodny
z normami sanitarnymi. Nie stwierdzono przekroczen w zakresic parametréw
mikrobiologicznych,

Wodocigg przesylowy Mokry Dwér - zbadano 6 proébek wody w zakresie
parametréw  fizykochemicznych oraz 5 prébek w  zakresie parametrow
mikrobiologicznych, W jednej prébee pobranej do badan stwierdzono przekroczenie
parametru fizykochemicznego — metnosci. Po podjeciu dziatan korygujacych przez
Zarzadcg wodociggu oraz wykonaniu kontrolnego badania laboratoryjnego uzyskano
wynik zgodny z normami sanitarnymi. Nie stwierdzono przekroczeti w zakresie
parametrow mikrobiologicznych,

Wodocigg sieciowy Groblice — zbadano 8 prébek wody w zakresie parametrow
mikrobiologicznych oraz 11 probek w zakresie parametréw fizykochemicznych.
W jednej probee wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego —
ogoblnej liczby mikroorganizméw, natomiast w 2 prébkach stwierdzono przekroczenie
parametrow fizykochemicznych — chloru wolnego, jonu amonowego, metnosei
i manganu. Po podjeciu dzialan korygujacych przez Zarzadce wodociggu oraz
wykonaniu kontrolnych badan laboratoryjnych uzyskano wyniki zgodne z normami
sanitarnymi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu Strona2 2z 10




Informacje dodatkowe:
1. Wobec kontrolowanego podmiotu prowadzono 4 postepowania administracyjno-

egzekucyjne dot. niespelnienia wymagan higieniczno-sanitarnych w  wodociggach
sieciowych:
e Suchy Dwor w punkcie: hydrant, ul. Polna 52a w Iwinach — dot. przekroczenia
parametréw fizykochemicznych — metnosei, manganu i zelaza,
e Groblice w punkcie: hydrant, ul. Staszica/Rataja w Siechnicach - dot.
przekroczenia parametréw fizykochemicznych — metnosei oraz manganu,
e Swieta Katarzyna w punkecie: hydrant, ul, Zacharzycka 28 w Swietej Katarzynie —
dot. przekroczenia parametréw fizykochemicznych — metnosci, manganu i zelaza.
Ponadto, w I pélroczu 2022 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we
Wroclawiu wplynely wnioski mieszkancow dot. zlej jakosci wody przeznaczonej
do spozycia z wodociggu sieciowego Swieta Katarzyna. W 6 probkach pobranych w dniu
18 maja 2022 1. z 5 punktoéw u konsumenta oraz 3 hydrantéw stwierdzono przekroczenie
parametru  mikrobiologicznego - liczby bakterii grupy coli w przedziale
od 1 do 3 NPL/100 ml wody oraz w 1 punkcie ogélnej liczby mikroorganizméw — 228
Jjtk/1 mi. W zwiazku z powyzszym, PPIS we Wroclawiu w dniu 19 maja 2022 r. wydal
komunikat nr 01/2022 oraz decyzj¢ o warunkowej przydatnosci wody przeznaczonej do
spozycia z wodociggu sicciowego Swicta Katarzyna, Po przeprowadzeniu dzialan
naprawczych przez Zarzadce wodociagu, Przedstawiciel PPIS we Wroclawiu
w dniu 23 maja 2022 r. ponownie pobral kontrolne probki z 4 punktéw u konsumenta
oraz dodatkowo z 6 hydrantéw usytuowanych na sieci wodociagowej wodociagu
sieciowego Swigta Katarzyna. Z uwagi na kolejne zgloszenia mieszkancow, PPIS we
Wroctawiu w dniu 25 maja 2022 r. pobral dodatkowe kontrolne prébki wody z 3 punktéw
u konsumentdw oraz z 3 hydrantow. Wszystkie probki wody pobrane do badan w dniach
23 1 25 maja 2022 r. spelnialy wymagania sanitarne w zakresie parametrow
mikrobiologicznych. W dwoéch probkach stwierdzono przekroczenie parametréw
fizykochemicznych w zakresie chloru wolnego (0,32 mg/l) oraz chloramin (0,55 mg/l).
W zwigzku z doprowadzeniem jakosci wody przeznaczonej do spozycia, pod wzgledem
parametréw mikrobiologicznych, w wodociggu sieciowym Swicta Katarzyna do
wymagan zgodnych z rozporzgdzeniem, PPIS we Wroclawiu w dniu 24 maja 2022 r.
wydal komunikat nr 02/2022 stwierdzajacy przydatnosé wody przeznaczonej do spozycia
z wodociagu sieciowego Swigta Katarzyna.
7 uwagi na doprowadzenie wszystkich parametréw jakosci wody przeznaczonegj do
spozycia w ww. wodociagach sieciowych, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Wroclawiu  umorzyl wszezgte postepowania  administracyjno-egzekucyjne.
W stosunku do Zarzadey wodociggéw wydano decyzje oplatowe.
2. Zarzadca wodociggdéw przekazywal wyniki badan prébek wody, pobicranych zgodnie
z zaakceptowanym przez PPIS we Wroclawiu 'Harmonogramem pobierania i badania
prébek wody na 2022 r. w ramach kontroli wewnetrzne;.

3. W I polroczu 2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
przeprowadzil kontrole sanitarng wodociagéw sieciowych Groblice, Lukaszowice, Suchy
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Dwér, Swicta Katarzyna oraz Mokry Dwor — przesylowy. W zakresie stanu technicznego
wydano zalecenia pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikéw badan probek kontrolnych wody
pobranych z poszczegdlnych wodociggéw sieciowych funkcjonujgeych w gminie Siechnice
stwierdzono, iz jakos¢ wody produkowane] i dostarczanej w [ potroczu 2022 r, oceniono
jako przydatng dospozycia przez ludzi, zgodna =z wymaganiami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z wyjatkiem
okresu obowigzywania decyzji o warunkowej przydatnosci wody do spozycia
(od 19 do 24 maja 2022 r.) w wodociggu sieciowym Swicta Katarzyna.

Oceng sporzadzita;
Agnieszka Staniec
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Tabela nr 1. Zakres analiz prébek kontrolnych wody w ramach monitoringu kontrolnego it monitoringu

FZ
7

przeg
i . jg’

ladowego.

]

Wska _m

bakieriolopiczne

1. | Bakierie grupy coli L. Bakterie grupy coli
2. | Escherichia cofi 2. Escherichia coli
dtna li & ik i GW AW . 0470 - .
3 nglm liczba mikroorganizméw w temp. 229 2 3. Enterokoki
Cpo72h
4 Ogolna liczba mikroorganizméw w temp.

22942°Cpo 72 h

. WakaZuiki fizyczoe 1

l. Barwa 1. Barwa
2. | Menosé 2 Metnoéé
3. | pH 3. ph
4. Przewodnosé wilasciwa 4. Przewodnosé wlasciwa
5. Zapach 5. Zapach
6. Simak 6 Smak
“Patamtry chomicz
I. | Amonowy jon 1. Akryloamid
2. | Chlor wolny 2. Antymott
3 Amonowy jon
4. Arsen
5. Azolany
6. Azolyny
7. Benzen
8. Benzo(a)piren
9, Bor
10. Bromiany
11. Bromodichlorometan
i2. [ Chlor wolny
13. [ Chloaminy
14. | Chlorek winylu
15. | Chlorki
16. Chloroforim
17. Chrom
18. | Cyjanki
19. 1,2 — dichloroetan
20. Epichlorohydryna
21, Fluorki
22. | Glin
23. Kadmn
24. | Magnez
25. | Mangan
26. | Miedz
27. | Nikiel
28. | Ogdlny wegiel organiczny {OWQ)
29. | Oléw
30. | Rtgé
31. Selen
32. | Srebro
33. Siarczany
34. | Sod
35. | Twardost ogdlna
36. | Utlenialno$é KMnO4
37. | Wapnh
38. | Zelazo
39. | Z trichloroeten i tertachloroetenu
40. | X irihalometanéw {THM)
Al Z wielopierscieniowych weglowodoréw
| aromatycznych (WWA)
42, Pestycydy
43, | X pestycyddw
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