OIKOS Sp. z o.0.

‘ Raport z badan: 1496/1V/18 I Wzdor raportu z dnia: 24.07.2018 r. ! Strona/stron: 1/2 j
OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN PCA
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0. ey i
y = LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH AcREDTTAC
OIK.' ul. Powstaricéw Slaskich 8  Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %
55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
Tel: 71 311 66 18 BADANIA
. S
Fax: 71 311 43 12 AB 934
Kapltat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Raport z badan:
1496/1V/18

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swigta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 10.09.2018 .
w terenie:

Osoby pobierajgce probki: Anna Derugo

Miejsce pobrania prébek: Swieta Katarzyna, Stacja Uzdatniania Wody

Data zakonczenia badan 18.09.2018 r.
i wydania raportu:

Osoba autoryzujaca
sprawozdanie:

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sy zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan odnoszq si¢ wylqcznie do badanych prob




OIKOS Sp. z o.0.

Raport z badafi: 1496/IV/18 Wzor raportu z dnia: 24.07.2018 r. Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

I.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-I1SO 5667-5:2017-10 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

IDENTYEIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — Swigta Katarzyna, Stacja Uzdatniania Wody.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badai
Wrynik N
L.p. Bavana Ckh_cHA DIOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTRA 1496/A/3 Warrosc 0
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK = nigpewnosé”
. IB-34 —wyd. nr 2
atirad 0 -
1. lemperatura 2 dnia 23.03.2011 1. [“C} 123+ 1,0
Akceptowalna
<54 przez
. PN-EN [SO 78872012 Akceptowalna przez konsumentdw i
AL 3
2. Barwa —metoda C [mg/dm”Pt] konsumentdow i bez bez
nieprawidiowych zmian | nieprawidiowych
zmian ¥
Akceptowalna
przez
konsumentow i
PN-EN 150 0,22 + 1,06 bez
LAMT 3 H
3 Metnos¢ 7027-1:2016-09 INTU] nieprawidiowyeh
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,09
4. Twardo$¢ ogélnat? PN-ISO 60591999 [“‘g(f]i‘go”' d 234 + 33 60 — 5007
Metoda HACH nr 8021
. AZ 3 89}
5. Chlor wolny wyd. 2 7 06/2017 [mg /dm” Cl;] 049+ 0,07 0,3
6. Zelazo™? PN-EN 180 15586:2005 [mg/dm?] <0,03% 0,200
7. Mangan*2 PN-EN ISO 15586:2005 [mg/dm’] 0,0015 £ 40,0004 0,050

¥ padana wartodé niepevnoded stanowi niepewnadé rovsxerzonn przy poziomic ufnodei 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2

wp Rozporzgdrenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 W sprawie jakosci wody ptzeznacronej do spozycia prees ludzi (D2, U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku pedania jednej wartodci dofna wartesé zakresu wynost zero

“wynik ponizej granicy oznaczalnosei

“Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/

W przypadku uzdainiania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiggnigeia wartodci parametryemmej nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometryeznych jednostek metnosei) w
wodzie po uzdatnieaiu

"W preeliczeniu na weglan wapnia; wartosé zafecana ze wzgledaw zdrowotnych - oznacza, z¢ jest to wartodé pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigrku
uzupetniania, przez preedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, minimalng] zawariosei — 64 meg/dm”

* W punkcie czerpalnym u konswmenta, fezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego »wigzkami

* Dopuszezalne stgzenie wolnego chlor w zbiomikn magazynujgeym wodg w érodkach transporty ladewego, powietrznego tub wodnege wynoesi 0,3-0,5 mg/l

/ badania wykenano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego we Wroclawiu (Decyzia N 7684/2017 z dnia 21 grudnia 2017 1., Decyzja
Nr 3290/2018 z duia 06 czerwea 2018 r, Decyzja Nr4123/18 z dnia 1 lipca 2068 )

Koniec raportu z badan




OIKOS Sp. z o0.0.

Raport z badan: 1496/I111/18

l Wzor raportu z dnia: 24.07.2018 r. ‘ Strona/stron: 1/2

N

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

PCA

Potsxie Centaum

LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH AvstovTaci
OIKO' ul. Powstancow Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %
55-010 Swigta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
mm Tel: 71 311 66 18 BADANIA
Fax: 71 311 43 12 MAB 934
Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajgce probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
1 wydania raportu:

Osoba autoryzujagca
sprawozdanie:

Raport z badan:
1496/111/18

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swieta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

10.09.2018 r.

Anna Derugo

Suchy Dwaor, Stacja Uzdatniania Wody

18.09.2018 r.

Za%efita Kierownika 14&10111‘.&1

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wymniki badarn odnoszq si¢ wylgeznie do badanych préb




OIKOS Sp. z 0.0.

Raport z badan: 1496/111/18 Wzdr raportu z dnia: 24,07.2018 r. Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — Suchy Dwér, Stacja Uzdatniania Wody.
STAN PROBKI Odpowiedni do badan
Wynik B
L.p. Bapana cecia DokuseNT OBNIESIENIA JEDNOSTRA 1496/A/2 W_ARTOSC 23
{PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK = siiepewnosé”
SR IB-34 —wyd. nr 2 0 _
i Temperatura 7 dnia 23.03.2011 1. [°C] 1.2=10
Akceptowalna
<5 przez.
4 PN-EN ISO 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentdw i
(AL 3
2. Barwa —metoda C [mg/dm™P(] konsumentow i bez bez
nieprawidiowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalna
przez
konsumentéw i
LAALZ PN-EN ISO 0,84 + 4,22 bez
3 Metnosc 7027-1:2016-09 [NTU) nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,09
4. Twardosé ogélna™* PN-1SO 6059:1999 [mgCaCOs/dm’) 216 & 30 60 ~ 5007
. AZ Metoda HACH nr 8021 3 £19)
3. Chlor wolny wyd. 2 7 06/2017 [mg /dm’Cl;] 0,26 £ 0,04 0,3
6. Zelazo™* PN-EN ISO 15586:2005 [mg/dm’] <(,03" 0,200
7. Mangan™? PN-EN ISO 15586:2005 [mg/dm’] 0,0062 = 0,0017 0,050

! podana warto$é niepewnosci staiowi niepewno$¢ rozszerzeng przy poziomie ufnosci 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

7wy Rezporzgdeenia Ninistra Zdiowin 2 dnia 7 grndnia 20070 W sprnie jukoded wody preesmaczone) do spozyeia przez ludz1 (Dz. UL 2017, pos. 2204)

W przypadku podania jednej wartodci dolia wartodé zakresu wynoesi zero
wynik ponizej granicy oznaczalnodei
Pozgdana wartoéé tego parametru w wodzie w keanie konsumenta — do 15 mg Pt
“W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiggnigcia wartodel parametryemej nieprzckraczajacej 1,0 NTU (nefefometeycznych jednostek metnosei) w

wiodzie

pa uzdatnienio.

"W przeliczenin na weglan wapnia: wartos¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartos¢ pozdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku
uzupelniania, preez przedsigbiorstwo wodociqgowao-kanalizacyjre, minimalnej zawartosei - 60 mg/dm’
" W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chliorem Tub jepo zwigzkami
* Dopuszezalne stezenie wolnego chlont w zbiomiku magazynujaeym wedg w srodkach transportu Fydowego, powietrmego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mgA

7 badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pansiwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego we Wroctawiu (Decyzja Nr7684/2017 z dnia 21 grudnia 2017 1., Decysja
Nr 3290/2018 z dnia 06 ¢zerwea 2018 1, Decyzja Nr 4123/18 z dnia 11 lipea 2018 ¢)

Koniec raportu z badafi




OIKOS Sp. z 0.0.

1 Raport z badan: 1496/11/18 J Wzor raportu z dnia: 24,07.2018 r. | Strona/stron: 1/2
OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN ' PCLA )
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTEQH[\SOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0. =y
LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH AxstorTac
o 0 ul. Powstancow SIqskach 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %
55-010 Swn:ta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl
mm Tel: 71 311 66 18 BADANIA
Fax: 71 311 43 12 ——%AB 934

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 z!

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajgce probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
1 wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

Zastepea Kie

Raport z badan:
1496/11/18

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swigta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

10.09.2018 r.

Anna Derugo
Lukaszowice, Stacja Uzdatniania Wody

18.09.2018 r.

ariusz Tgeoze

a I.?.L)Z;“.h‘niiuUl

mer inZ

rownik

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nrr AB 934

Bez zgody lab

oratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w ecalosci

Wyniki badan odnoszq sig wylgeznie do badanych préb




OIKOS Sp. z 0.0.

Raport z badan: 1496/11/18 Wzdor raportu z dnia: 24.07.2018 r, Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2017-10 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKI Woda przeznaczona do spozycia — Lukaszowice, Stacja Uzdatniania Wody.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
Wynik
Babana cecHA ‘ ‘ 1496/A/1 W ARTOSE
L.r . DOKUMENT ODNIESIENTA JEpNOSTRA 23
{PARAMETR) WYNIK + PARAMETRYCZNA
niepewnosé”
IB-34 —wyd. nr 2
. nd 0 E -
l. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 1. f°C] 13,9+ 1,0
<5 Akceptowalna
PN-EN ISO 7887:2012 Akeeplowalna przez |\ FET
2. Barwa“Z ) ’ [mg/dm? Pt] konsumentow i bez i
—metoda C . bez
nieprawidlowych . .
. nieprawidlowych
zinian I
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentdw i
AZ PN-EN ISO 0,24 + 0,06 bez
3 Mgtnose 7027-1:2016-09 [NTU] nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,09
4, Twardos$¢ ogdlnat® PN-ISO 6059:1999 [mgCaCOs/dm’] 198 + 28 60 — 5007
p Metoda HACH nr 8021
, AL 3 ) 259)
5. Chlor wolny wyd. 2 2 06/2017 [mg /dm’ Cl;] 0,31 £0,04 0.3
6. Zelazo™? PN-EN ISO 15586:2005 [mg/dm?’] <{,03% 0,200
7. Mangan™?* PN-EN ISO 15586:2005 [mg/dny’] 0,0089 £ 0,0025 0,050

" podana wantosé niepennoicl stlanowl niepewnosé ozszerzom pzy poziomie ufioscl 95% 1 wspdlezynniku 1ozsze1zenia k-2

“ wy: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozyeia preez ludzi (Bz. U. 2017, poz. 2254

YW przypadku podania jednej wartosei dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

Taynik ponizej granicy ozmaczalnosci

" Poradana wartosé tego paramelru w wodzie w kranie konsumenta — do £5 mg Pt

W przypadku uzdatniania wody powierzelmiowej nalezy dazyé¢ do osiggniecia wartesci parametrycesnej nieprzekraczajgeej 1,0 NTU (nefelometryeznych jednostek metnosei) w
wodzie po uzdatnieniu,

"W przeliczeniu na weglan wapiia; wartosé zalecana ze wigledow zdrowotnych - oznacza, Ze jest to warto$é pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku
uzupelniania, przez przedsighiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjre, minimalnej zawartoéei — 60 mg/di?

¥ W punkeie czerpalnym « konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem Tub jego rwigzkami

* Dopuszczalne stgzenie wolnego ehloru w zbiomiku magazynujgeym wodg w srodkach teansportu Igdowego, powisirmege lub wodnepgo wynosi 0,3- 0.5 mgat

* badania wykoenano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powialowege Inspekiora Sanitamego we Wroctawiu (Decyzia Nr 768472087 z dnia 21 grudnia 2017 r., Decyzja
Nr 3290/2018 z dnia 06 czerwea 2018 ¢, Decyzja Nr 4123718 zdnia 11 lipea 2018 1)

Koniec raportu z badan




OIKOS Sp. z 0.0.

L Raport z badan: 1496/1/18 l Wzér raportu z dnia: 24.07.2018 r. ‘ Strona/stron: 1/3
OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN PCA
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0. |, “**=
< LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH ArREOYTAC!
OIKK@®S® . rowstarcow Slaskich 8 Tel: 713114304 sekretariat@oikoslab.pl S
55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
ANFANRTTR Tel: 71 311 66 18 BAOANIA
Fax: 71 311 43 12 —AB 934
Kapitat Zakifadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytut raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajace probki:

Miegjsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

Raport z badan:
1496/1/18

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swieta Katarzyna
ul. Zerni'cka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

10.09.2018 .

Anna Derugo

Siechnice, pomieszczenie pompowni
przy ul. Jarzgbinowej/Cieplowniczej

18.09.2018 r.

mer inz_lpefiusz Toczek

ZaMhea Kictownika Laboratonum

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w cafosci

Wamiki badan odnoszg si¢ wylgeznie do badanych préb




OIKOS Sp. z 0.0.

Raport z badan: 1496/1/18 Wzér raportu z dnia: 24,07,.2018 r. Strona/fstron: 2/3

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2017-10 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

DBV ACIA PROBKL Woda przeznaczona do spozycia — Siechnice, pomieszczenie pompowni
L ' ’ przy ul, Jarzebinowej/Cieplowniczej
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNIk 3
L.p, Bavana C}TH'\ DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTEA 1496/A/4 Warrosc w1
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK + niepewnoié”
1B-34 — wyd. nr 2
At 0 .
1. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 1 f°C] 16,8+ 1.0
Akceptowalna
<5 przez
PN-EN ISO 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentéw i
L 3
2 Barwa —metoda C [mg/dm? P() konsumentdw i bez bez
nieprawidlowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalna
przez
konsumentdw i
A PN-EN ISO 0,55L014 bez
3 Metnose 7027-1:2016-09 [INTU] nieprawidiowych
zmian, Zalecany
zakres wartosei
do 1,09
4. Twardos¢ ogélna™* PN-180 6059:1999 [mgCaCOs/din’] 280 + 39 60 ~ 5007
Metoda HACH nr 8021
. ;AT 3 1 8)9)
5. Chior wolny wyd. 27 06/2017 fmg /dm’ Cl;) <0,05 0,3
6. Zelazor ™ PN-EN ISO 15586:2005 [mg/dm*] 0,053 0,012 0,200
7. Mangan** PN-EN SO 15586:2005 [mg/dm*] 0,0020 + 0,0006 0,050

"' podana wartad¢ niepenwnosel starowi niepewnodé rozszerzong przy poziemie ufnogei 95% i wspalezynniku rozszerzenia k=2

' wy Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20175, W sprawie jakosei wody przcznaczongj do spozycia przez ludzi (e, U. 2017, poz. 2294)

"W przypadku podania jednej wartagei dolna wartoié zakresu wymosi zero

“wynik ponizgj granicy oznaczalnoici

“Pozzdana wartodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 g P1Ad

“W przypadku uzdamiania wody powierzciniowej nalezy dazyé do osiggnigeia warlosei parametiyemej nieprzekeaczajacej 1.0 NTU (nefelometryeznyeh jednostek metnogci) w
wodzie po uzdatnieniu.

"W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$é zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$é pozqdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku
uzupelniania, przez przedsighiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalrej zawartosei — 60 mg/dm®

* W punkeie czerpalnym u kensumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem fub jego zwigzkami

* Depuszezalne stgzenie wolnego chloru w zbioriku magazynujgeym wodg w srodkach transporiu ladowego, powietranego Jub wodnego wynosi 0,3-0,5 g/l

¢ badania wykonano metodami #atwicedzonymi przez Paistwowsgo Powiatowego Inspektora Sanitamego we Weoclawiu (Decyzja Nr 7684/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., Decyzja
Nr 3290/2018 z dnia 06 czenwea 2018 1, Decyzja Nr412¥18 z dnia 11 lipca 2018 1)




OIKOS Sp. z 0.0,

L Raport z badan: 1496/1/18

Wzor raportu z dnia: 24.07.2018 r.

Strona/stron: 3/3

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrane probke do badai zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 - A oraz PN-1S0 5667-
5:2017-10 - A—wody przeznaczone do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia — Siechnice, pomieszezenie pompowni

przy ul. Jarzebinowej/Cieplowniczej

STAN PROBKI:

Odpowiedni do badan

Liczba Escherichia coli

12+A1:2017-04

BADANA CECHA Jevrostia WYNIK + Niepewosc? WarTOS¢
oo DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY T
(PARAMETR) (k)" 1496/A/4 PARAMETRYCZNA
Og6lna liczba mikroorganizmow ] - . i . b.e ‘
W 2242 °C po 72 h** PN-EN 18O 6222:2004 Jtk/ 1T mi nie wykryto niepr awgdlowych
Zzmian®
. . . PN-EN I1S0O 9308-1:2014- .
- . AP - 6)
Liczba bakterii z grupy coli 12+A1:2017-04 jtk/ 100 ml 0 0
AL PN-EN ISO 9308-1:2014- jtk / 100 ml 0 0

Uitk - liczba jednostek tworzgeych kolonie

 podana warto$é niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnogei 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

Y wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 W sprawie jakodei wody preeznaczonej do spozycia prrer ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jednej warlosei dolna wartosé zakresu wynosi zero
 Zaleca sig, aby ogolna ficzba mikroorganizméw nie przekraczala:
— 168 jtk /1 mE w wokkzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

-~ 204 jtk /1 ml w kranie konsumenta

“ Dopuszeza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykryeia bakterii grupy coli < 10 jik (NPL)100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E.coli i enterokeki w

zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia,

¥ Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: JS Hamilton Poland {AB 079) - badania wykonano metedami zatwierdzonymi przez Passtwowego Powiatowego
nspektora Sanitarnepo we Wroclawiu (decyzja nr 1487/18 z dnia 15.03.2018 1)

Koniec raportu z badan







