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Raport z badan:
22/XLVIIN/18

Zlecentiodawea: Zaklad Gospodarkt Komunalnel Sp. # 0.0, Swieta Katarzyna
: ] 1 0]
ul, Zernicka 17
55-010 Swigla Katarzyna

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek (09.10.2018 1.
W lerenic:

Osoby pobicrajgee probki: Grzegorz Kedzia
Miejsce pobrania probek: Swieta Katarzyna, SUW nr dz. geod. 913/3 - wodocigg siceiowy

Sw, Katarzyna,

Data zakonezenia badan E3 2018y
wydania raporiu:

Osoba autoryzujaca

sprawozdanic: %

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sa zamicszezone w zakresie akredytacji PCA ne AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wik badan odhnoszq sig wylqeznie do badanych préb
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A —woda

przeznaczona do spozycia.

TOENTYFIKACIA TROBKL: Woda przeznaczona do spozycia — Swieta Katarzyna, SUW nr dz. geod. 913/3 -
i ' wodociag sieciowy Sw. Katarzyna.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
Wynix
&+ i £ - \IV §¢
L.p. Bapanis crcira TDOKUMENT GDNIESIENIA JEDNOSTRA 22/AK/1 ARTOSC 03
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK £ niepewiosé”
A 1B-34 —wyd. nr 2 Qe i _
1. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 r {°C} 13210
pH AZ
2. (stgzenie jondw PN-EN IS0 10523:2012 - 73+02 6,5-9,5%)
wodorowych)
3. e}ekt;ﬁl‘:(ﬁ;ﬁfwa,\,,, PN-EN-27888:1999 [uSfem] 660 + 37 250049
Akceptowalna
<57 przez
ot Z PN-EN ISO 7887:2012 oletind Akceptowalna przez konsumentdw i
4 Barwa —metoda C [mg/dm”P] konsumentéw i bez bez
nieprawidtowych zmmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.l ) konsumentdw i
> Zapach zdn. 01.02.2013 . Akeeptowalny bez
nicprawidiowych
zinian
Akceptowalna
przez
konsumentéw i
AT PN-EN ISO 0,46 +0,12 bez
6. Metnose 7027-1:2016-09 [NTU] nieprawidlowych
zinian, Zalecany
zakres warto$ci
do 1,07
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.I . konsumentdw i
7. Smak 2dn 01.02.9013 1. Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
3. Amonowy jont* PN-94/C-04576/4 [megNHy/dm'] <0, 1297 0,50

T padana warlodé niepewnodei stanowi niepewnodé rozszerzeng przy poziomie uinosei 95% i wspélezyaniku rozszerzenia k=2

g Rozporzgdrenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017c. W sprawic jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294}

W arzypadku podania jednej wartodei dolna wartodé zakresu wynosi zero
4 parametr powinien byé uwzgledniany przy ocenie agresywnych wlhaseiwodei korozyjnych wody
W adniesieniu do wody niegazowane] rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warloéé minimalna moze zostaé obnizena do 4,5 jednostek pH. Dla wody roziewanej do butelek Inb
pejemnikow z natury bogatej w ditlensk weizla lub sztucanie wzbogaconej ditlenkicm wegla warlosé minimalna moze byé nizsza
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# oznaczany w temperaturze 25°C

"wynik ponizej granicy omaczalnosci

¥ Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w keanie konsumenta — do 15 mg Pyl

1 przypadku uzdamiania wody powicrzehniowej nalezy dazyé do osiagniecia wartodei parametrycnej nieprzekraczajgeej 1,0 NTU (nefelometrycmych jednostek metnodei) w
woslzie po uzdatnieniu.

AHywynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: JS Hamilton Poland (AR 079) — badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafishvowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Gdyni (decyzja nr NK/S/2017/62 z dnja 29.12.2017 1)

2 padania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pasistwowego Powialowego Inspekiora Sanitamego we Wroclawin (Decyzja No 7684/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r, Decyzja
Nr 3200/2018 z dnia 06 czenwea 2018 1., Decyzja Nr4123/18 z dnia 11 lipea 2018 r. Decyzja Nr 5228/18 z dnia 1] wrzednia 2018 )

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A —wody przeznaczoue do spozycia.

. Woda przeznaczona do spoZycia - Swigta Katarzyna, SUW nr dz. geod. 913/3 -
[DENTYFIKACIA PROBKI: . L. P
wodociag sieciowy Sw, Katarzyna.
STan PROBKI: Odpowiedni do badan
B JEDNOSTRA WYNIK = NIEPEWNOSCY -
ADANA CECHA WARTOSC
(PARA\H:T[’R) DOKUMENT ODNIBESIENIA MIARY P.-\RA\[ETRYCZNAJH)
! (JTK)U 22/AK/1 .
Ogblna liczba mikroorganiznéw | by e 1909 6222:2004 jtk/1ml | nic wykryto w I ml 1ie)'ﬁ\$?dzimv ch
w 2242 °C po 72 b : JEsa YRy nicprawiaioy
zinian
. .. . PN-EN IS0 9308-1:2014- ;
T Gl AP 6}
Liczba bakterii z grupy coli 12+A1:2017-04 jtk /100 ml 0 0
. e PN-EN ISO 9308-1:2014- | .
Liczba Escherichia coli 124 A 19017-04 jtk / 100 ml 0 0

"tk - liczba jednostek tworzgeych kolonfe

¥ podana wartodé niepevwnogei stanowi niepewnoéé rozszerzong przy poziomie ufnodei 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

3 \wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudiia 2017r. W sprawie jakodei wody przeznaczonej do spozycia przez ludz (Dz. U. 2017, poz. 2291)

Y3 przypadku podania jednej wartodei dolna wartodé zakresu wynosi zere

$1Zaleea sig, aby ogdlna liczba mikeoorganizmdw nie przekraczala:

-- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sicel wodeciprowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumerta

“ Dopuszeza sig pojedyncze baktede < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 1l nalezy wykonaé badanic parametru E.coli i enterokoki w
zwigzkn z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

I Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: JS Hamilton Poland (AB 079) - badania wykenano meiodami zatwierdzonymi przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego we Wroclawiu (decyzja nr 1487/18 z dnia 15.03.2818 1)

Koniec raportu z badan
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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

ul. Powstancow Slaskich 8
55-010 Swieta Katarzyna

PLA

Porsade CENIAU™S
ACRIDFTACH

LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH

Tel: 71 31143 04
Tel: 71 311 43 06
Tel: 71 311 66 18
Fax: 71 31143 12

sekretariat@oikoslab.pl
http://www.oikoslab.pl/

Kapital Zakladowy: 100 000,00 z}

Sad Rejonowy dla Wroctawla-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 L KRS: 0000074393

Zlcceniodawea:

Tytul raportu;

Data pobierania probek
wterenie:

Osoby pobicraggee prabki:

Micjsce pobrania probek:

Paata zakonezenia badan

Raport z badan:
22/XLIX/E

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swigta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Badanic wody przeznaczonej do spozycia

09.10.2018 .

Grzegorz Kedrzia

Swicta Katarzyna, ul. Zernicka 17 budynek ZGIC - keanw toalecie dla
niepelnospraswnych, wodocigg siceiowy Sw. Katarzyna.

L3 012018

pwydania raporiu

Osoba autory zujgea
spravwozdanic:

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium vaport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w cafoéci
IWmiki badai odnoszq sig wylgeznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

[DENTYFIKACIA MROBEI:

Woda przeznaczona do spozycia — Swigta Katarzyna, ul. Zernicka 17 budynek
ZGK — kran w toalecie dla niepetnosprawnych, wodociag sieciowy Sw. Katarzyna.

STAN PROBKIL:

Odpowiedni do badari

WyNik
Bapana CEcta 22/AK/2 WarTos¢
L.pr. DOKUMENT ODNIESIENTA JepnosTra L)
(PARAMETR) WYNIK + PARAMETRYCZNA
niepewnosé’
o IB-34 —wyd. nr2 o .
L. Temperatura 2 diia 23.03 2011 . [“C] 16,1 + 1,0
PH A7
2. (stezenie jondw PN-EN 1SO 10523:2012 - 7.4 +02 6,5-9,5M
wodorowych)
Przewodnodé ) 15)
3. elekiryczna wiasciwa® PN-EN-27888:1999 [pSicm] 660 £ 37 2500
<57 Akceptowalna
Akceptowalna przez
4 Barwa®? PN-EN IS0 7887:2012 [me/dm’ Pt] przez konsumentdw | konsumentéw i
' ‘ —metoda C & ibez bez
nieprawidlowych | nieprawidlowych
zmian zmian ¥
Akceptowalny
przez
. AP PB-201 wyd.I ) konsumentéw i
5. Zapach L dn. 01022013 1. Akceptowalny bez
nieprawidlowych
Zmian
Akceptowaina
przez
konsumentéw i
AT PN-EN ISO - 0,35+0,09 bez
6. Metnose 7027-1:2016-09 [INTU] nieprawidiowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,09
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.l i konsumentéw i
7. Smak L dn. 01.02.9013 1. Akceptowalny hez
nieprawidlowych
zmian
Utlenialnosé
8. Z(ﬁi\’l‘;g* PN-EN ISO 8467:2001 [mg Ox/dm’] <0,57 5,010
nadmanganianowy)*2
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g, Twardosé ogdlna™? PN-1SO 6059:1999 _ [mgCaCOs/dm’] 200 + 28 60 — 500"
10. Chlotkid 1030 42%55593%2 o [mg Clidn’] 43S 2509
11. Siarczany” 1030 4P1N 2_5(11\_3)11%20 12 [ing SO/dm’] 86+ 15 2509
12. Amonowy jon™* PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm’] <0,1297 0,50
13. Azotany™? 1030 4?1N 2-0E(])\}9413\OC:2012 fmgNOy/dm*] 2,33 +0,33 150
i4, Azotyny™* PN-EN-26777:1999 [mgNO,/dm'] <0,040” 0,50"
15, Fluotki*# 1030 4?1N2-§(§]941“8q%2 o1z [mg ¥ /dm?] <,2" 1,5
16. Chlor wolny** Metoda H{:ggzlgliozl wyd.2 [mg /dm’ Cly] 0,10+ 0,07 0,311
17. Zelazo** II?;EEZIOS OC; fmg /dm?*} <0,037 0,2
18. Mangan®~* I?;gg’?; (? 0% [mg /dm?] <0,0015” 0,05
19. Olow® 1?7219131;1280? . [eg/dm’] 0,35 + 0,04'9 10
20, Mied® RNV g /'] | 0,0065+ 0,0008' 2,011
21, Kadm*? 1[;1;;)52 :IQSO? 6 fug/dm?] < 0,107 5
22, Chrom** f;l;éili :1280? 5 [pg/dm’] 0,55 + 0,06"™ 50
23. Sod ~* PN-1SO 9964-3:1994/Ak:1997 fmg /dm?} 140 £ 28 200
24, Nikiel** ][;T;éﬁg :!280016 fug/dm?] 0,46 & 0,05“’- 20'9
25. Rigés?t 1221{;5212,%? 6 [ug/dm?] <0,050™9 1,0
26. Glin AF 12%&2;1280? 6 {ng/dm?) 44+0,5™ 200
27. Arsen®? 122];531250? 6 [ng/dm’] 0,65+ 0,07 10
28. Antymon®? IP;I;J(;EE :1280? 6 Tpg/dm] <(,207% 5
29. Akryloamid** wersja oléj;c—ii}:-?g.os.zow [re/dm?] <0,075™% 0,10
30. Selent? 11;1;;?; ;SOOE p [ng/dm?] <0107 10
31 Bor*? ]f;gégilzso? 6 [mg / dm’] 0,050 = 0,006 ¥ 1,0
3. T THMA? 1

brong3222;;?22331;1311, PE“{}:ZBJ?O‘;?]; I [ng/dn’] 15,7447 100
dibromochlorometan,
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bromoform)
5. | Erachiorostena® | a2 dn. 20102014 (g’ 207 10
34. 1,2-dichloroetan®? PE-(::ZS.(I:O\.‘;)(?I. 4H [ug/dm’] <1,07® 3,0
35. Chlorek winylu*” PE-(}:ZS.?O\.‘;}(’)dII 4] ! [ug/dm?] <0,2719 0,5
36. Bromiany*" PN-EN ISO 15061:2003 [ng/dm?] <374 10
37. Epichlorohydryna®’ Pi-dlfég,?o\gglf 41 . [ng/dm?] <0,05M% 0,10
38. Benzen®" P?(:fgg(fo";%dl' 41 ! [ug/dm?] <0,5”'9 1,0
39. Suma WWA*" [pg/dm?] <0,0007"® 0,10
PN-EN ISO 17993:2005

40. Benzo(a)piren*” [ng/dm?) <0,00257"9 0,010
i, 0.-g§ﬁ‘§'z‘,‘1’;‘("§§{%yu- PN-EN 1484:1999 [ing /.dm’] 1,76+ 0,35 -
O I ety . 15062011 [ig/dn] i 3
43, a-HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,0107® 0,10
44. B -HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,0107' 0,10
45. y-HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [ng /dm?] <0,010™9 0,10
46. §-HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,010M9 0,10
47, HCBA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug/dm?] <0,010™% 0,10
48. Aldryna®® PN-EN 1SO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™"9 0,030
49, Dieldryna*? PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™¥ 0,030
50. Endryna*? PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™% 0,10
51, Izodryna** PN-EN 1SO 6468:2002 [ng/dm?] <0,0107® 0,10
52. Heptachior?? PN-EN ISO 6468:2002 [ug/dm?] <0,0107® 0,030
53. | Epoksyd heptachloru®” PN-EN [SO 6468:2002 [pg/dn’] <0,0107® 0,030
54. op’-DDDAP PN-EN ISO 6468:2002 [pg/dm?] <0,0107® 0,10
55. op’-DDEA? PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™% 0,10
56. op’-DDTA? PN-EN ISO 6468:2002 [ng /dm?] <0,010™9 0,10
57. pp’-DDDA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,010™¥ 0,10
58. pp’-DDEA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug/dm?] <0,010™M® 0,10
59. pp’-DDTA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,010™% 0,10
60. cis-chlordan?? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,010™¥ 0,10
6l. Trans-chlordan?? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,010™"% 0,10
62. ¥ Pestycydow™? PN-EN SO 6468:2002 [1g /dim?] <0,05™® 0,50

1 podana wartoéé niepewnosci stanowi niepewno$ rozszerzong przy poziomie ufitosci 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

2 wyg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. W sprawie jakoéei wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
VW przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero '

* paramelr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wlasciwodci korozyjnych wody
W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartoéé minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewangj do butelek lub




OIKOS Sp. z 0.0,

I— Raport z badad: 22/XLIX/1i8 Wzér raportu z dnia: 21.09.2018 r. Strona/stron: 5/5 J

pojemnikéw z natury bogatgj w ditlenck wegla lub sziucznie wzbogacenej ditlenkiem wgpfa wartodé ininimalna mode byé nizsza

© oznaczany w lemperaturze 25°C

"yynik ponize} graniey oznaczalnodei

#Pozadana warlo$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pi/l

W przypadku uzdamiania wody powierzchniowsj nalezy dazyé do osiggnigeia wartedei paramelrycanegj nieprzekraczajgeej 1,0 NTU {nefelometrycznych jednostek metnodei) w
wodzie po uzdatnieniu.

") Nie musi by¢ oznaczany, jezeli badane jest QWO

WY przeliczeniu na wgglan wapnia; wartodé zalecana ze wzgleddw zdrowoinych — pznacza, ze jest to warto$é pozgdana dia zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obewigzku
vzupetniania, przez przedsighiorstwe wodociggowo-kanzlizacyjne, minimalngj zawartosei — 60 mg/din’

™ Nie wigeej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest réwne lub wigksze od 250 mgAl. Przy nizszej zawartodel siarezandw dopuszezalne slgzenie magnezu wynosi 125
mg/l; wartosé zalecana ze wzgleddw zdrowotnych — oznacza, z¢ jesi pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzkn uzupelniania minimalnej rawartosei — 7 mgfdm®

Y Warunek: [azotany]/S0+[azotyny]/3 < |, gdzie wartodei w nawiasach kwadratowych oznaczajy: stgzenie azotandw (NO3} i azetyndw (NO2) w mg/l. Stgzenic azotyndw w wodzie
uzdamionej wprowadzongj do sieci wodociggowej lub irnych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartodei 0,10 mg/t

1 %W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami

¥ Dopuszezalie stezenie wolnego chlom w zbiorniku magazynujgeym wodg w éredkach transportu Jadowsgo, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/

' Wartoéé stosuje sig do probki wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobicrania prébek z kranu oraz pobrangj w taki spostb, by byla
repreventatywna dla srednie] tygodniowe) spozywang) prez kensumentdw, z uwzglgdnicnicm okresowych kedtkotnwalycl warostdw stgiety,

" Wartosé dopuszezalna, jezeli nie powoduje zmiany banwy wody spowodowanej agresywnoseig korozying wody dla rur miedzianych

" Wenik nzyskany od akredytowanego pedwykonawey: JS Hamilion Poland (AB 079) — badania wykenano metodami zatwierdzonymi przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/S/2017/62 7 dnia 29,12.2017 1)

B \Wynik uxyskany od akredytowanego padwykonawcy: SGS Polska Sp. 7 0.0, (AB 1232) — badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowepo Powiatowego
Inspektora Sanitarnegow Tychach {decyzja nr 17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017 1))

? badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Patstwowego Powiatawego Inspektora Sanitamego we Wroclawiu (Decyzja Nr 7684/2017 2 dnia 21 grudnia 2017 ¢, Decyzja
Nr 32902018 z dnia 06 czerwea 2018 1, Decyzja Nr 4123/18 2 dnia 11 lipca 2018 1. Decyzia Nr $228/18 z dnia 11 wrzeénia 2018 1)

“hadanie wykonane przez akredylowanego podwykonaweg

1.2, Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

Woda przeznaczona do spozycia — Swigta Katarzyna, ul. Zernicka 17,
IDENTYFIKACIA PROBKI: budynek ZGK — kran w toalecie dla niepelnosprawnych, wodociag sieciowy
Sw. Katarzyna.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
JEDNOSTKA WynIK + NIEPEWNOSC Y ”
Bapana cecHa i . WARTOSC
PaRAMETE) DOKUMENT ODNIESIENTA MIARY ARANETRYCERA D
(ParanE (&) 22/AKS2 ’
Ogolna liczba mikroorganizmdw . . . 5
v 2242 5 po 12 1 PN-EN [SO 6222:2004 jtk /1 ml 17[H1;27]
. L a PN-EN SO 9308-1:2014- | . o
Liczba bakterii z grupy coli 124A1:2017-04 jtk /100 ml 0 0
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014- .
b . AP
I.iczba Escherichia coli 124A1:2017-04 jtk/ 100 ml 0 0
Liczba Enterokokéw kalowych A7 | PN-EN [SO 7899-2:2004 jtk /100 ml 0 0

'jtk - Ticzba jednostek tworzaeych kolonie
4 podana warto$é niepevnoscl stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ulitogei 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2
" wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 W sprawie jakodcei wody przeanaczongj do spozycia przez ludzi (D2, U, 2017, poz. 2294)
"W przypadku podania jednej wartodei dolna wartodé zakresu wynosi zero
M Zaleca sig, aby ogélna liczba mikrcorganizmdw nie przekraczafa:
- 100 jtk /1 ml w wedzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta
9 Dopuszeza sig pojedynczs bakterie < 10 jtk (NPL). W priypadku wykiycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPLY/100 ml nalezy wykonag badanie parameteu E.coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
1 Wynik vzyskany od akredytowanega pedwykenawey: JS Hamilton Poland {AB 079) .- badania wykonane metodami zatwierdzonymi przez Paistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego we Wroclawiu (decyzja nr 1487/18 z dnia £5.03.2018 1)

Koniec raportu z badar
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Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowviy dla Wroclawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Raport z badan:
22/1L.1/18

Zlecentodawea; Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swieta Katarzyna
ul. Zernicka 17 ’
55-010 Swigta Katarzyna

Tytul raportu: Badanic wody przeznaczonej do spoiycia

Data pobierania probek 09.10.2018 r.
w terenie:

Osoby pobierajgce probki: Grzegorz Kedzia

Miejsce pobrania probek: Zerniki Wroclawskie, hydrant przy ul. Wiosennej 20.
- wodociag sieciowy Suchy Dwér.

Pata zalconczenia badan 13.11.2018 1.
1 wydania raporiu;

Osoba autoryzujgea
sprawozdanie:

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosei
Wyniki badan odnoszq sig wyltgeznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A — woda

przeznaczona do spozycia.

o Woda przeznaczona do spozycia — Zerniki Wroclawskie,
IDENTYFIKACIA PROBKI: : ;
hydrant przy ul. Wiosennej 20.
STaN PROBKI: Odpowiedni do badan
Wiynik W 5
L.p. Bsnamna eecux DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTKA 22/AK/A S )
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK + niepewnosé”?
IB-34 —wyd. nr 2
PR o -
I. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 . [C] 13,2+ 1,0
]JH ME
2 (stezenie jonow PN-EN ISO 10523:2012 - 7,6 0,2 6,5-9,5
wodorowych)
Przewodnosc . 6)
3 didiryeann whatchna®® PN-EN-27888:1999 [uS/em] 651 =36 2500
Akceptowalna
<57 przez
PN-EN ISO 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentdw i
i AVZ 3
% Er —metoda C [mg/dm’P(] konsumentow i bez bez
nieprawidtowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.I ) S— konsumentow i
5. Zapach 2dn. 01.02.2013 1. Akceptowalny o
nieprawidlowych
Zmian
Akceptowalna
przez
konsumentow i
- PN-EN ISO . <0,2” bez
- Mginost 7027-1:2016-09 LAY nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartoéci
do1,0?
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.I konsumentow i
AP _
7. Smak 2 dn. 01.02.2013 ¢ Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
8. Amonowy jon** PN-94/C-04576/4 [mgNHy/dm?) <0,1297 0,50

' podana wartoé¢ niepewnosci stanowi niepewnoéé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2

Iy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2291)

YWV przypadku podania jednej wartodei dolna wartoéé zakresu wynosi zero
¥ parametr powinien byé uwzgledniany przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody

Y odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow warto$é minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub

pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wggla wartos¢ minimalna moze by¢ nizsza
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O oznaczany w temperaturze 25°C

"wynik ponizej granicy oznaczalnodci

) Pozadana wartoéé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/

W przypadku uzdamiania wody powicrzehniowe] nalezy dazyé¢ do osiagnigoin wartosci parametryczngj nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelemetryemych jednostek metnosei) w

wodzie po uzdatnieniu.
M Wynik uzyskany od akredylowanego podwykonawey: JS Hamilton Poland (AB 079) — badania wykonano metedami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego

Tnspektora Sanitamego w Gdyni (decyzja nr NK/S/2017/62 z dnia 29.12.2017 &)
* badania wykonano metedami zatwierdzonymi przez Pafistwowepo Powiatowego Tnspektora Sanitamego we Wroelawin (Decyzja Nr 768472017 z dnia 21 grudnia 2017 ¢, Decyzia

Nr 329072018 z dnia 06 czerwea 2018 r, Decyzia Nr 4123/18 z dpia 11 lipea 2018 1. Decyzja Nr 5228/18 z dnia [1 wrzeénia 2018 1)

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

) , Woda przeznaczona do spozycia — Zerniki Wroclawskie,
IDENTYFIXACIA PROBKID . .
hydrant przy ul. Wiosennej 20.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badaf
JeonosTRA | Wynik £ nspEwNOSCY "
BADANA CECHA . Warros¢
PARAMETR) DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY PARAME [RYC2NATY
(Paras (1) 22/AK/ ARAMEIRYCZ
Ogolna liczba mikroorganiziow PN-EN ISO 6222:2004 S/ 1l 52 10] -5)
w 2242 °C po 72 h** ' ] ’
. .. . PN-EN IS0 9308-1:2014- .
. . AP 6)
Liczba bakterii z grupy coli 124 A1:2017-04 jtk /100 ml 0 0
. _— . PN-EN IS0 9308-1:2014- .
" AP
Liczba Escherichia coli 124A1:2017-04 jtk / 100 ml 0 0

Yitk - liczba jednostek tworzacych kolonie

% podana wartosé niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufosci 95% i wspaltezynniku rozszerzenia k=2

*wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. W sprawie jakoéei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. 1. 2017, poz. 2294)

O W przypadku podania jednej wartosci dolna warloéé zakresu wymosi zero

% Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizm éw nie przekraczala:

-+ 100 jik /f ml w wodzie wprowadzanej dao sicei wodociagowe;,

— 200 jtk /1 m) w kranie konsuntenta

“ Dopuszeza sig pojedyneze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykryeia bakterii grupy coli < 10 jik (NPLY160 ml nalezy wykonaé badanic paranietru E.coli § enferokoki w

zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.
M Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: JS Hamilton Poland (AB 079) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paistwowego Powiatowego

Inspektora Sanitamego we Wroclawin {decyzja ar 1487/18 z dnia 15032018 1)

Kontiec raportu z badar
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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN o

w\‘ OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP.’Z 0.0. Pmm;:sm;:l
((‘; LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH ' ~ Auseoriac
G@%

ul. Powstaricow Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl

(}\ 55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 hitp://www.oikoslab.pl/
A ﬁn“ I Tel: 71 311 66 18
Fax: 71 311 43 12

‘y
i

Kapitai Zakladovy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wredlawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Raport z badan:
221718

Zleceniodawcea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swicta Katarzyna
: ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Tytul raportu: Monitoring przegigdowy
Badanie wody przeznaczonej do spozyeia

Data pobierania prébek 09.10.2018 r.
w terenie:

(Osoby pobicrajgee probki: Grzegorz Kedzia

Migjsce pobrania probek: Zeriki Wroclawskie, ul. Kolejowa 7a-- kran w toalecie damskiej
w budynku Szkoly Podstawowej. - wodociag sieciowy Suchy Dwor.

Data zakonczenia badan 13.11.2018 1,
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

A - hadania oznaczone symbolem ,A” w fym sprawozdaniu sy zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany naczej iz w catosei
Wyeniki badar-odnoszqg sig vwylgeznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A - woda

przeznaczona do spozycia.
DEN T FIKACIA FROBKL Woda przeznaczona do spozycia — Zerniki Wroclawskie, ul. Kolejowa 7a
l o ' kran w toalecie damskigj w budynku Szkoly Podstawowe;j.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WiynIK
BADANA CECHA ) 22/AK/3 WARTOSC
L.p. DOKUMENT CDNIESIENIA JEDNOSTKA 23)
(PARAMETR) WYNIK + PARAMETRYCZNA
niepewnosé
IB-34 — wyd. mr 2
it 0 -
1. Temperatura 4 dnia 23.03.2011 1. [°C] 16,1 £ 1,0
pH A

2. (stgzenie jondw PN-EN SO 10523:2012 - 7,602 6,5-9,5%)

wodorowych)

3 e ng‘(; z‘;‘;"i‘f‘]’;‘i‘fwa,z PN-EN-27888:1999 [uS/em] 665+ 37 25009

<57 Akceptowalna
Akeeptowalna przez
4. Barwal? PN—EI:I SO 7887:2012 [mg/dm’ Pt] przez kgnsumemow konsum?ntow i
metoda C i bez bez
nieprawidtowych | nieprawidtowych
Zmian zmian ¥
Akceptowalny
przez
. AP PB-201 wyd.] i , konsumentdw i
5. Zapach i 01.02.9013 1. Akceptowalny bez
nieprawidtowych
Zinian
Akceptowalna
przez
konsumentow i
. PN-EN ISO . <0,2” bez
W, - ’

6. Mgtnosé 7027-1:2016-09 [INTU] nieprawidlowych
zinian. Zalecany
zakres wartosei

do 1,0%

Akceptowalny

przez
» PB-201 wyd.l konsumentow i

LAY -
7. Smak 2 dn. 01.02.2013 1. Akceptowalny bz
mHeprawidiowych
Zinian
Utlenialnosé

8. Z&ggﬁg* PN-EN I1SO 8467:2001 [mg O/dm’] <0,5" 5,01

nadmanganianowy)**
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bromodichloronietan,

dibromochlorometan,

z dn, 20.10.2014

9. Twardo$¢ og6lna™? PN-1S0 6059:1999 fingCaCOy/dm’} 254+ 36 60 — 500"
10. Chlorki®* 1030 4?2_5{?33%;2012 [mg Cl/dm’] 2442 250"
| 11. Siarczany™? 1030 4?]N ZGE(I;;JI;OC 2012 [mg SO/dm’] 366 2509
12. Amonowy jon* PN-94/C-04576/4 [mgNH/dn’] <0,1297 0,50
13. Azotany™?® 10304}3]1\3:;0]3(1)\;_{_1%:20 19 [mgNOs/dm’] 2,96 + 041 502
14. Azotyny*? PN-EN-26777:1999 [megNO./dn’) <0,040” 0,50
15. Fluorkiv? 1030421?12_5)\;13\%:2012 [mg F/dm’] <(,2% 1,5
16. Chlor wolny Metoda Higg;g-l%OZ] wyd. 2 [mg /dm? Cly] 0,10 + 0,01 0,3'1%
17, Zelazo™ 1??5—183?215 (% [mg /dm’] <0,03" 0.2
18. Mangan** [;15\15-5?21 (i% [mg /dm?] <0,00157 0,05
19. Oléw* ]137;;511230? ) [ug/dm?] 0,33 £ 0,049 10
2. Miedz*" ;%EELSO? ] fmg/dm’ | 0,0052 = 0,0006™ 2,019
21, Kadm* 112,3;9?;]2%? § [g/dm?] <0,1079 5
22, Chrom*" 11;1;}521280? p {pg/dm’] 0,35=0,04™ 50
23. Sod A% PN-ISO 9964-3:1994/Ak: 1997 [mg /dm™] 60,6121 200
24, Nikiel*? 1[371;;?2:1280? p [1eg/dm’) <(,107® 2019
25. Rieér? 1137];9‘?\; f;’(‘)? p [pg/dm?®) <0,0507'® 1,0
2. Glin A7 121;55’2}280? ] fug/dm’] 394059 200
27. Arsen?? 11,)71\2252 :IQSOOI 6 {ng/dm?] <0,107'% 10
28, Antymon?? 11;255212%? 6 [ug/dm'] <0),20™% 5
29, Akryloamid?*® wersja Oféjz'féi i?g 08.2017 [1g/dm?] <0,075M? 0,10
30. Selen*? 121;951;[280? ] [ng/dm?] <0, 10" 10
31, Bor*? 12];9?212%? y fmg/dm'] | 0,047 0,005 [0
32. T THMA?
{chloroform, PB-147/GC wyd. 11 [ue/dm’] 233 + 7,09 100
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bromoform)
n | e et | g | 20w |
34. 1,2-dichloroetan®? PE-;:ZS?O“SSII 41 L [ng/dm?] <1,0 7% 3,0
35. Chlorek winylu** Pz-;i?ég(l:o"go( 11 4H [pg/dm?] <0,2718 0,5
36. Bromiany** PN-EN ISO 15061:2003 [ng/dm?) <378 10
37. Epichlorohydryna*” PE_C}I:‘.ZS.(IJO‘EE)dIl 411 [ng/dm?®] <0,05% 0,10
38. Benzen** PE_;]?ZS(EO\;%(}] 411 [pg/dm?) <0,57'% 1,0
39. Suma WWA*F [ng/dm?) <0,0107'® 0,10
PN-EN ISO 17993:2005

40. Benzo(a)piren™* [pg/dm’] <0,00257'® 0,010
41. m_ggﬁ‘zg‘é‘(‘g%ﬁi%),w PN-EN 1484:1999 [mg / dm’] 2,07+ 0,41 :
O e i 15067011 [ig/dn’] <5 0
43, a-HCHAP PN-EN 1SO 6468:2002 (g /dm?] <0,0107' 0,10
44, B -HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [pg /dm?] <0,010M® 0,10
45. y-HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?) <0,010M® 0,10
46. 3-HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?) <0,010M® 0,10
47. HCBA? PN-EN [SO 6468:2002  [ug/dm’®] <0,01079 0,10
48. Aldryna®® PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™® 0,030
49. Dieldryna*? PN-EN ISO 6468:2002 [pg/dm?] <0,010™® 0,030
50. Endryna*’ PN-EN ISO 6468:2002 [pg/dm?] <0,010™® 0,10
51. Izodryna?? PN-EN 1SO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™® 0,10
52: Heptachlor®? PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™® 0,030
53. | Epoksyd heptachloru?” PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™® 0,030
54, op’-DDD*® PN-EN ISO 6468:2002 [ug/dm®] <0,01079 0,10
55. op’-DDE*? PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™¥ 0,10
56. op’-DDTA? PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,0107 0,10
57. pp’-DDDA? PN-EN 1SO 6468:2002 [ug /dm’] <0,0107 0,10
58. pp’-DDE*Y PN-EN ISO 6468:2002 [pg/dm’] <0,010™9 0,10
59. pp’-DDTA? PN-EN [SO 6468:2002 g /dm?] <0,010™® 0,10
60. cis-chlordan®? PN-EN ISO 6468:2002 [ng /dm?] <0,010™'® 0,10
61. Trans-chlordan®? PN-EN ISO 6468:2002 [pg /dm?] <0,0107"9 0,10
62. Y. Pestycydow™" PN-EN ISO 6468:2002 [pg /dim’] <0,05™¥ 0,50

1 podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnoéé rozszerzong przy poziomie ufnodei 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2
2 \wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. W sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz, 2294)

Y przypadku podania jednej wartoéci dolna wartosé zakresu wynosi zero

4 parametr powinien byé uwzelgdniany przy ocenie agresywnych wlaseiwoéei korozyjnych wody

W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartosé minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek Tub
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pojemnikdw z natury bogatej w ditlenek wegla lub satucznie wzbegaconej ditlenkiem wegla waitoéé minimalna moze byt nizsza

Somaczany w lemperaturze 25°C

Pwynik penize] granicy oznaczalnodcs

B Pozadana warloéé tego parametnu w wodzie w kranie konsumenta - do 5 mg Pt

*) W przypadku uzdatniania wody powierzehniowej nalezy dazyé do osiagnigeia warloéei paramietrycznej nieprzekraczajaeej 1,0 NTU (nefelometryemych jednostek metnosei} w
wodzie po uzdatnieniu.

' Nie musi byé oznaczany, jezeli badane jest QWO

"W arzeliczeniu na weglan wapnia; wartodé zalecana ze wzglgddw zdrowolnych —~ oznacza, 72 jest to wartoié poxdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiarku
uzupelniania, przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosei — 60 mg/dm®

11 Nie wigcej niz 30 mg/l mognezy, jeseli stezenie siarezandw jest réwme lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarlosei siarczandw dopuszezalie stgzenie magnezu wynosi 125
mg/f; wartodé zalecana ze wzgleddw zdrowotnych — oznacza, z¢ jest pozagdana dla zdrowia ludzkiege, ale nie naklada obowigzku uzupelniania minimalnej zawartodei — 7 mg/dm’

™ Warunek: {azotany]/50+{azotyny)/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenis azolandw (NO3) 1 azotyndw (NO2) w mg/l. Stezenic azolyndw w wodzie
uzdamionej wprowadzongj do sieci wodociagowej lub imiyeh urzadzen dysirybucji nie moze przekraczad wartogei 0,10 mg/l

W punkeie czerpalinym i konswmenta, jezeli woda jest dezynfekowana chiorem lub jego zwigzkami

¥ Dopuszezalne steZenie wolnego chloru w zbiomiku magazynujacym wodg w $redkach transporiu ladowego, powietrznego lub wednego wynosi 0,3-0,5 mg/l

1 Wartogé stosuie sig do probki wody przeznaczonej do spozycia prees ludzi olmzymanej odpowiednia meteda pobierania probek z kranu oraz pobrangj w taki spesdb, by byta
teprezentatywna dla éredniej tygodniowej spozywane] przez konsumentdw, z wvzgladnienions okresowych kréikotwalych wrrostiw stgzen.

" Warto$é dopuszezalna, jezeli nie powoduje zimiany barwy wedy spowodowanzj agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych

"Wy nik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: IS Hamilton Poland (AB 079) —badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego
Tnspektora Sanitamego w Gdyni (decyzja ne NK/S/2017/62 z dniz 29.12.2017 1)

¥ \Wynik uzyskany od aksedytowanego podwykonawey: SGS Polska Sp. z v.0. (AB 1232) - badaniz wykonano metedami zatwierdzonymi przez Paiistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnegow Tychach (decyzja ny 17/NS/HK 4560-74d/17 z dnia 25102017 1)

¢ badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowsgo Powiatowego Tnspekiora Sanitamego we Wroclawiu (Decyzia Nr 76842017 z dnia 21 grudnia 2017 r., Decyzja
Nr 32902018 z dnia 06 czerwea 2018 r, Decyzia Nr 4123/18 z dnia 11 lipea 2018 ©. Decyzja Nr 5228/18 z dnia 11 wrzednia 2018 1)

“*hadanie wykonane przez akredytowanego podwykonawcg

1.2, Wyniki badania mikroebiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia,

; _ Woda przeznaczona do spozycia — Zerniki Wroclawskie, ul. Kolejowa 7a
DENTYFIXACJA PROBKI; . . e .
kran w toalecie damskiej w budynku Szkoly Podstawowej.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
B JeonostrA | Wynik 3 igpEwnose? o
ADANA CECHA ) . WARTOSC
(PArAMETR) DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY DARAMETRY AT
()Y 22/AK/3 *
Ogolna liczba mikroorganizmdw bez
Ak € N B . . . : . ) .
W 2242 C po 72 WP PN-EN 150 6222:2004 Jtk/ Fml nie wykryto niept aw?dl(;;vych
Zmian
. . AR PN-EN SO 9308-1:2014- .
T Al 6)
Liczba bakterii z grupy coli 124A1:2017-04 Jtk /100 ml 0 0
. T PN-EN 180 930812014~ | .
Liczba Escherichia coli 124A1:2017-04 jtk / 100 ml 0 0
Liczba Enterokokéw kalowych 7 | PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100 ml 0 0

"tk - liczba jednostek tworzacych kolonie

¥ podana warte$é niepewnoéei stanowi niepewnodé rozszerzong przy poziemie ufiiodei 95% i wspdtezynniku rozszerzenia k=2

" wy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakoéei wedy preevnaczonej da spozycia przez ludzi {Dz. 1], 2017, poz. 2294)

W przypadku podania jednej wartodei dolna warteid zakresu wynosi zero

#Zaleca sig, aby opdlna liczba mikroorpanizméw nie praekraczala:

— 100 jtk /1 ml wwodzie wprowadzangj do sieci wodociggowej,

-~ 200 jtk /1 m] w kranie konsunzenta

' Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 14 jik {NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jik (NPLY100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E.coli i enterokoki w
nwvigeku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

M Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: IS Hamilton Poland (AB 072) — badania wykonano metodami zatwicrdzonymi przez Paiistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu (decyzja ur 1487/18 z dnia 15.03.2018 1))

Koniec raportu z badan




