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Monitoring kontrolny
Badanie wody przeznaczonej do spozycia

14.11.2017 r.

Probki pobralo laboratorium OIKOS

Siechnice, ul. Kolejowa 15 — pkt. u konsumenta.

24.11.2017 .
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A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sa zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wamiki badar odnoszg si¢ wylgeznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych

Pobrano probkg do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2003" - A — woda
przeznaczona do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKL WODA PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA — SIECHNICE, UL, KOLEJOWA 15 — PKT. U KONSUMENTA.
. Wynik
BADANA CECHA 89/ALL2 WaRTOSCE Ocexa
L.p. (PARAMETR) DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTKA DOPUSZCZALNAZ ZGODNAS
ARAME WYNIK =+ AL NIEZGODNAY
niepewnosc”
a IB-34 —wyd. nr 2 o n
1. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 & [°C] 12,0+ 1,0 - --

A PN-EN ISO 3 :

2, Odczyn 10523:2012 [pH] 72+02 6,5-9,5 ZGONNA
Przewodnosé
3. elektryczna PN-EN-27888:1999 [nS/cm] 1020 + 57 2500°® ZGODNA
wlasciwa®
<59
PN-EN 180 akceptowalny i
4, Barwa* 7887:2012 [mg/dm’ Pt] bez akceptowalny? ZGODNA
—inetoda D nieprawidiowych
Zmian

AP PB-201 wyd.I " ) '
5. Zapach 2dn. 01.02.9013 ¢ - akceptowalny | akceptowalny ZGODNA

oA PN-EN 1SO 0 . ,
6. Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] <0,2 1 ZGODNA

AP PB-201 wyd.] . S .
7. Smak 2 dn. 00022013 1. - akceptowalny | akceptowalny ZGODNA
3. Amonowy jon* PN-%4/C-04576/4 [IngNH./dm’) <0,129 9 0,50 ZGODNA

D podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
' wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)
" parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wiasciwosei korozyjiych wody
" akeeptowalny przez konsumentdw i bez nicprawidtowych zmian
*oznaczany w lemiperaturze 25°C
“ porize} granicy oznaczalnosei

“badanic wykonane przez akredytowanego podwykonawee: IS Hamilton Poland (AB 079)

Y — norma wycofana, zastapiona przez PN-ISO 5667-5:2017-10; taboratarium w trakeic wdrazania nowego wydartia normy
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1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-1SO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2003% - A — wody przeznaczone do spozycia.

[DENTYFIKACIA PROBKI: WODA PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA - SIECHMICE, UL. KOLE:OWA 15 — PKT. U KONSUMENTA.
tINT1 %4 i
] JEDNOSTRA Wik s . OceNA
Bapana cecHA DORUMENT NIEPEWNOSCY WaRTOSC
- . MIARY 5 7GODNA
(PARAMETR) ODNIESIENIA " DOPUSZCZALNA 3

. (JTK) 89/A1/2 N NIEZGOQDNA
. . . PN-EN ISO 9308- | .

Liczba bakterii z grupy coli¥ 4 12014-12 jtk /100 ml 0 0 zgodna
. _ . PN-EN ISO 9308- | .

Liczba Escherichia coli*® 1901412 itk / 100 ml 0 0 zgodna

I"jtk - ticzba jednostek tworzacych kolonie
' podana wartos¢ nicpewnosci stanowi niepewno$é rozszerzong przy poziomie wfnogci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
¥ wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakoscei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2013, poz. 1989)

 dopuszeza sig pojedyncze bakterie wyknywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5 % probek w ciagu roku,
A7 Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: J.S. Hamilton Poland 8.A. (AB-079),
¥~ norma wycofana, zastapiona przez PN-ISO 5667-5:2017-10; laboratorium w trakcie wdrazania nowego wydania normy

Koniec raportu z badan




