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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH

ul. Powstancéw Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl
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Tel: 71 311 66 18
Fax: 71 311 43 12

55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
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BADANIA

AB 934

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 z! Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467

KRS: 0000074393

Raport z badan:
89/XLI/17

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Swieta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swieta Katarzyna

Tytut raportu: Monitoring kontrolny
Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 11.10.2017 r.
w terenie:

Pobierajgcy probki: Probki pobralo laboratorium OIKOS
Miejsce pobrania probek: Zerniki Wroclawskie, ul. Wiosenna 20 — hydrant.
Data zakonczenia badan 07.11.2017 r.

1 wydania raportu:

Halina Majewska
Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:
Kierownik Pracowni Ogélnochemiczn:

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w catosci

Waniki badait odnoszq si¢ wylgeznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych

przeznaczona do spozycia.

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2003Y - A — woda

IDENTYFIKACIA PROBKE WODA PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA — ZERNIKI WROCLAWSKIE, UL. WIOSENNA 20 — HYDRANT.
Wynik

L BapaNA CECHA 89/AF/4 Wartose Ocena

-P. (PARAMETE) DOKUMENT ODNIESIENIA JeDNOSTKA bopuszezAL) 2GODNA/

WYNIK + ' NIEZGODNAY
niepewnosél
A IB-34 —wyd. nr 2 o N
1. Temperatura Zzdnia 23.03.9011 1. [*C] 11,7+ L0 --
A PN-EN ISO 3
2. Odezyn 105232012 [pH] 14+02 6,5-9,5 ZGODNA
Przewodnoéé
3. elektryczna PN-EN-27888:1999 [puS/em] 640 £ 36 25009 ZGODNA
wiasciwa?t
<59
PN-EN 1SO akeeptowalny i
4, Barwa* 7887:2012 [mg/dm? Pt} bez akceptowalny? ZGODNA
—metoda D nieprawidtowych
Zinian
AP PB-201 wyd.l 9
5. Zapach zdn. 01.02.2013 r. - akceptowalny | akceptowalny ZGODNA
A PN-EN ISO 4 ,
6. Metnoéé 7027-1:2016-09 INTU] 0,68+0,18 | ZGODNA
AP PB-201 wyd.l 4

7. Smak 2dn. 01022013 1. - akceptowalny | akceptowalny ZGODNA
8. Amonowy jon* PN-94/C-04576/4 [mgNH./dm?] <0,1299 0,50 ZGODNA

Y podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspolezyaniku rozszerzenia k=2
*wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 fistopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez hudzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)
> parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wiaseiwosci korozyjuych wody
Y akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian
* pznaczany w temperaturze 25°C
® ponizej granicy oznaczalno$ci

*Fbadanie wykonane przez akredytowanego podwykonawceg: JS Hamilton Poland {(AB 079)

¥ — norma wycofana, zastgpiona przez PN-I150 5667-5:2017-10; laboratorium w trakcie wdrazania nowego wydania normy
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1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 - A oraz PN-ISO 5667-
5:2003Y - A - wody przeznaczone do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKTI

WODA PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA - ZERNIKT WROCLAWSKIE, UL. WIOSENNA 20 — HYDRANT.

o Wynik £
BADana cectia Doxument JE[;::*S{I,M NIEPEWNOS(Y Wartos¢ z(()igf)'i‘:/
(PARAMETR) ODNIESIENIA . DOPUSZEZALNAY )
(rrx)? 89/AF/4 NIEZGODNA
Liczba bakterii z grupy coli®** | T N'ET;OI]SLf_’Igi‘O&‘ itk / 100 ml 0 0 zgodna
Liczba Escherichia coli*® PN';?;JOiIS;_)[ng' jtk 7 100 ml 0 0 zgodna

Dtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

— podana warto¢ niepewnosei stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufiosci 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2
% wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)
“ dopuszeza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadyczaic, nie w kolgjnych probkach, do 5 % probek w ciagu roku,
7> Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: 1.S. Hamilton Poland S.A. {(AB-079),
Y. norma wycofana, zastqpiona przez PN-ISO 5667-5:2017-10; laboratorium w teakcic wdrazania nowego wydania normy

Koniec raportu z badan




