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Miejsce pobrania probek: Siechnice, ul. Szkolna 4 — Szkola Podstawowa, wylewka w kuchni.
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i wydania raportu:

Osoba autoryzujaca Halina Majewska
sprawozdanie:

Kierownik Pracowni Ogélnochemicznej

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934
) » ) I %

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci

Wyniki badaii odnoszq si¢ wylgeznie do badanych préb
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych

Pobrano probke do badan zgodnie 2 wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2003 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKL: WODA PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA - SIECHNICE, UL, SzKOLNA 4 — Szkora Popstawowa,
‘ WYLEWKA W KUCHNL
WrynNik
Bapana cecra . 89/W12 Wakrose Ocena
L.p. P %) DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTRA 2 ZGODNA/
ARAME WYNIK + [ DOPUSZCZALNAT | Gopa?
niepewnosé?
] A IB-34 —wyd. nr 2 o - -
1. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 1. [°C] 19,5+ 1,0
A PN-EN 1SO o ,
2, Odczyn 105232012 [pH] 0,9+02 6,5-9,5 ZGODNA
Przewodnosé
3. elektryczna PN-EN-27888:1999 [nS/em] 1110 £ 62 25003 ZGODNA
wiasdciwa*
<59

PN-EN ISO akceptowalny i
4, Barwa? 7887:2012 [mg/dm’ Pt] bez akceptowalny™ ZGODNA

—metoda D nieprawidlowych

zmian
AP PB-201 wyd.l ) 4 ,

5. Zapach S dn. 01.02.2013 r. akceptowalny | akceptowalny ZGODNA

PN-EN ISO

A b
6. Metnosé 7027-1-2016-09 [NTU] 053014 1 ZGODNA
AP PB-201 wyd.I } 9

7. Smak 2dn. 01.02.2013 . akceptowalny | akceptowalny ZGODNA
3. Amonowy jon* PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm?] <0,1299 0,50 ZGODNA

" podana wartosé nicpewnosci stanowi nicpewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufinodci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
? wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. 2015 poz. 1989)
* parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody
Y akeeptowalny przez konsumentéw i bez nigprawidlowych zmian
“oznaczany w temperatusze 25°C
© ponizej granicy oznaczalnodei

APhadanie wykonane preez akredytowanego podwykonaweg: JS Hamilton Poland (AB 079)

¥ norma wycofana - zastapiona przez PN-EN IS0 7027-1:2016-09, laboratorium w trakcie wdrazania nowego wydania normy
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1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-1SO 5667-
5:2003 - A — wody przeznaczone do spozycia.

. WODA PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA - SIECHNICE, UL. SzkoLNa 4 — SzxoLA Popstawowa,
IDENTYFIKACIA PROBKI:
WYLEWKA W KUCHNL

N WyNiK 4 .

BADANA cECHA Dokunent JEDNOST,M NIEPEWNOSCD Warrose OCEN‘:/
N MIARY 3 ZGODN,
(ParanELR) ODNIESIENIA N DOPUSZCZALNA 3

(%) 80/W/2 NIEZGODNA
Liczba bakterii z grupy coli? A° PN-E];(}[ISei(-)I?OS— jtk /100 m! 0 0 zgodna
Liczba Escherichia coli®* 0 308 | ik / 100 ml 0 0 zgodna

Vjtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

#— podana warlo$é nicpewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufitosei 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

* wg Rezporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)
¥ dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5 % prébek w ciggu roku,

4" Wynik uzyskany od akredytowanego podwykenawcy: ).S. Hamilton Poland $.A. (AB-079),

Koniec raportu z badan




