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‘,
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Tel: 71 311 66 18 BADANIA
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Kapitat Zakladowy: 100 000,00 z!

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tyvtul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajace probki:

Miejsce pobrania probek:

»

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujaca

sprawozdanie: Zastepca Ki

Raport z badan:
22/XXXVIII/18

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swieta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Monitoring przeglydowy
Badanie wody przeznaczonej do spozycia

08.08.2018 r.

Krystyna Jurek

Siechnice, ul. Kolejowa 15, pkt u konsumenta 2, wodocigg przesylowy
Siechnice

18.09.2018 r.

srownika Leboratonum

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sq zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgady laboratorivn raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wymiki badent odnoszq sig wylgeznie do badanych préb
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2017-10 - A — woda

przeznaczona do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKI:

Woada przeznaczona do spozycia — Siechnice, ul. Kolejowa 15 - punkt
u konsumenta, wodocigg przesylowy Siechnice

STAN PROBKI:

Qdpowiedni do badan

Wynik
BADANA CECHA P o ) - 22/AD/1 Wartosc
L.r. DOKUMENT ODNIESIENIA JEnNOSTRA e 20)
(PARAMETR) WYNIK + PARAMETRYCZNA
niepewnosé”
- IB-34 —wyd. nr 2
A 0 -
I lemperatura 2 dnia 23.03.2011 - [°C] 225+ 1,0
}'JH AL
9 (stezenie jonow PN-EN ISO 10523:2012 - 7,2+02 6,5-9,5"
wodorowych)
Przewadnoéé ; "
3, clkitryezna wiasclwa®™® PN-EN-27888:1999 [1S/em] 826 4 46 2500
’ <57 Akceptowalna
Akceptowalna przez
’ -F : sies L . t .
4 Barwa®* PN I:.I:J 1SO 7887:2012 [mg/dm’ Pt] przez I\(?nsumt:nmw konsumentéw i
metoda C i bez bez
nieprawidlowych | nieprawidlowych
zmian zmian ¥
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.1 konsumentdw i
AP -
5. Zapach zdn. 01.02.2013 . - Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentow i
, PN-EN ISO 0.90 +0.23 bez
i LrAT
6, Melaost 7027-1:2016-09 U] nieprawidlowych
zmian, Zalecany
zakres wartosci
do1,0?
Akceptowalny
przez
; PB-201 wyd.] konsumentow i
AP .
7 Smak 2dn. 01.022013 1. - Akceptowalny b
nieprawidlowych
zmian
Utlenialnoé¢
8. P PN-EN 1SO 8467:2001 (g O/dm’] | 0,679+ 0,090 5,01
nadmanganianowy)**
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9, Twardo$¢ ogdna™? PN-1SO 6059:1999 [mgCaCOy/dm?) 246 + 34 60— 500"
—_ PN-EN 1SO B, .
10. Kbl 10304-1:2009+AC:2012 [mg Cl/dm') 58,5 45,7 250"
T A7 PN-EN ISO s
I1. Siarczany 10304-1:20094AC:2012 [mg SO4/dm’] 1179 250"
12 Amonowy jon** PN-94/C-04576/4 [mgNH/din'] <0,129" 0,50
- PN-EN 1SO ;
I3. Azotany 10304-1:20094+AC:2012 [mgNOy/dm?] 1,70 + 0,24 50"
14. Azotyny** PN-EN-26777:1999 [mgNOy/dm'] <0,040” 0,50
el SACZ PN-EN ISO o 3 7
15, Fluorki 10304-1:20094+AC:2012 [mg F/dm'] <0,2" 1,5
l6. Chlor wolny*# | Metoda H‘:ggz‘g'l I g damen) | 0,050 0012 0,341
y . PN-EN 1SO
17. Zelazo*” 15586:2005 [mg /dm’] 0,140 + 0,032 0,2
; PN-EN ISO
18. Mangan** 15586:2005 [mg /dm?] 0,0294 + 0,0082 0,05
; PN-EN ISO
19. Oléwr? 17294-2:2016 [ng/dm?] 0,15 0,02'® 10'¢
[ ERY PN-EN ISO 3 18) 16)17
20. Mied# 17294-2:2016 [mg /dim’] 0,0047 £ 0.0006 2,010
AP PN-EN ISO 5 s
21. Eesii 17294-2:2016 [ng/din’] =0;10%% >
D PN-EN SO .
39, Chrom 17294-2:2016 [pg/dm?) <0,10™® 50
23. S6d M2 PN-I1SO 9964-3:1994/Ak:1997 [mg /dm’] 69,7+ /3,9 200
S PN-EN 1SO 5 18 6
24, Nikiel 17294-2:2016 [pg/dm?] 0,35 +£0,04"™ 20'
AP PN-EN ISO 3 i
.25, Rtgé 17294-2:2016 [pg/dm?] <0,050™'" 1,0
’ PN-EN ISO 3 18
26. Glin 17294-2:2016 [ng/dm?] 6,8+0,8 200
. PN-EN ISO
27. Arsen?? 17294-2:2016 [pg/dm?) 0,44 +£0,05'™ 10
PN-EN ISO
AP 3 7)18)
28. Antymon 17294-2:2016 [pg/dm?) <0,20 5
o KJ-1-5,4-94 5 .
29. Akryloamid wersja 06 z dnia 16.08.2017 [ng/dm’?] <0,075" 0,10
PN-EN I1SO
AP 3 18)
30. Selen 17294-2:2016 [ng/dm?] 0,12+0,01 10
PN-EN ISO
AP 3 15)
3l. Boi 1729422016 [mg / dm?] 0,043 £ 0,005 1,0
32. Y, THMA? PB-147/GC wyd. 11 [ng/dm?] <4,0 718 100
(chloroform, zdn. 20.10.2014
bromodichlorometan,
dibromochlorometan,
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w

bromoform)

> trichloroetenu

PB-147/GC wyd. Il

s i tetrachloroetenu?’ zdn. 20.10.2014 pgidin’) <207 10
34. 1.2-dichloroetan®? PE-(:r:l.Té{c);.cl‘-O‘.?(’)dll 4“ [ng/dm?) <],0 79 3,0
35. Chlorek winylu®® PE_ (::’gg(l'o‘ ‘%dl 4“ [pg/dm?] <0,2"™ 0,5
36. Bromiany*" PN-EN ISO 15061:2003 [ug/dm?] <34 10
37. Epichlorohydryna?® Pf':‘(lli-gg.cl\ﬂ\.?(l)dl- 4“ [ng/dm?] <0,05""% 0,10
38. Benzen*" PE_(}:?7;;’(C);(I:O‘2{)CII 4| l [ng/dm?] <0,5"% 1,0
39. Suma WWA [ng/dm?] <0,0247" 50
KJ-1-5,4-97
40. Benzo(a)piren™” [ng/dm’] <0,006™"" 0,010
41. mggﬁ‘g::]);‘(‘gﬂ%)ﬁp PN-EN 1484:1999 [mg / dm’] <1,5079 .
2| e i 15063011 oy 5 5
43, a-HCHA? PN-EN SO 6468:2002 [pg /dm?] <0,010M¥ 0,10
44. B -HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [ng /dm?) <0,010™® 0,10
4s. y-HCHA? PN-EN ISO 6468:2002 [ng /dm’] <0,0107" 0,10
46. §-HCHA? PN-EN 1SO 6468:2002 [ng /dm’] <0,010™ 0,10
47. HCBA? PN-EN IS0 6468:2002 [ug/dm?] <0,010™® 0,10
48, Aldryna®? PN-EN ISO 6468:2002 [pg/dm?] <0,010™* 0,030
49, Dieldryna®? PN-EN 1SO 6468:2002 [pg/dm?] <0,010™® 0,030
50. Endryna®? PN-EN ISO 6468:2002 [pg/dm?] <0,010™" 0,10
51, lzodryna?? PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™® 0,10
' 52, Heptachlor*® PN-EN ISO 6468:2002 [pg/dm?] <0,010™® 0,030
53. | Epoksyd heptachloru®! PN-EN 1SO 6468:2002 [pg/dm?] <0,010™M® 0,030
54. op’-DDDAY PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?) <0,010™* 0,10
55. op’-DNEAF PN-EN IS0 6468:2002 [ng/dm?] <0.010™M® 0.10
56. op’-DDTAF PN-EN IS0 6468:2002 [ug /dm?] <0,010™® 0,10
57. pp’-DDDAP PN-EN ISO 6468:2002 [ng /dm?] <0,010™® 0,10
58. pp’-DDE?? PN-EN ISO 6468:2002 [ng/dm?] <0,010™* 0,10
59. pp’-DDTA? PN-EN [SO 6468:2002 [ fdm?] <0,010™® 0,10
60. cis-chlordan*” PN-EN ISO 6468:2002 [pg /dm?] <0,010™* 0,10
6l. Trans-chlordan?” PN-EN ISO 6468:2002 (g /dm?] <0,010™* 0,10
62. ¥, Pestycydow*” PN-EN ISO 6468:2002 [ug /dm?] <0,05™™ 0,50

' podana wartoéé niepewnodci stanowi niepewnoié rozszerzong prey poziomie ufnodci 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

* wa Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grdnia 2017c. W sprawie jakoici wody przernaczong do spozycia przez luda (D2 U, 2017, poz 2294)
YW przypadka padania jednej wartosci dolna warlosé zakresu wynosi #ero

" paramelr powinien by& uwzglgdniany przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody
#W odniesicnin do wody nicpazowangj rozlewangj do butelek lub pojennikéw wartosé minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pll. Dla wody rozlewanej do butelek lub

]
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=
pojemnikéw z natury bogatej w ditlenck wygla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla waitodé minimalna maze byé nizsza
Tomaczany W lenperaturze 25°C
Mwynik ponizej granicy oznaczahosci
" Pozgdana warlodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta  do 15 mg Pui
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osigguiecia warlosei parametryesmej nieprzekraczajgecj 1,0 NTU (nefelometryeanychi jednostek metnosci) w
woidzie po uzdatnieniu.
Y Nie musi by¢ omaczany, jezeli badane jest OWO
W przeliczeniu na wyglan wapnia; wartodé zalecana ze wegledow zdrowotnych — oznacza, 7e jest 1o wartodé pozadana dla zdrowia ludskiego, ale nie naklada obowigzku
vzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosei -~ 60 mg/dm®
"t Nie wigeej niz 30 mg/l magnezy, jezeli styzenie siarczandw jest réwne lub wigksze od 230 mgfl, Przy nizszej zawantosei siarczandw dopuszezalne stezenie magnera winosi 125
mg/l; wartos¢ zalecana ze wzglgdéw 2drowotnych — oznacza, 2e jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku waipeliania minimalnej zawartogei - 7 mgddm®
" Warunek: [azotany]/30+[azotyny /3 < 1, gdzie wartodei w nawiasach kwadratowych oznaczajy: stezenie azotanéw (NO3) i azolyndw (NO2) w mg/l. Stgzenie azotyndw w wodsie
uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzqdzen dystrybucji nie moze preckraczaé wartodei 0,10 mp/l
AW punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynlekowana chlorem lub jego zwigzkami
" Dopuszezalne stgzenic wolnego chlom w zhiorniku magazynujaeym wod; w srodkach transportu lydowego, powielrznega lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/
"'Wartodé stosuje sig do probki wody przemaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobicrania probek z kranu oraz pobrancj w taki sposab, by byla
reprezentaty wia dla Sredniej tygodniowej spazywanej przez konsumentéw, z uwzglgdnieniem okresowych kedtkotrwaly<l wzrostéw stgzen.
" Wartos¢ dopuszezalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodawane] agresywnoicia korozyjng wody dia rur miedzianych
“"Wynik uzyskany od akredy towanego podwykonawey: JS Hamillon Poland (AD 079) - badania wykonano metodami zalwicrdzonymi przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Gdyni (decyzja nr NK/8/2017/62 z dnia 29.12 2017 1)
" Wynik uzyskany od akredylowanepo podwykonawey: SGS Polska Sp. zo.0. (AB 1232) - badania wykenano metodami zatwiecdzonymi preez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitaregow Tyehach (decyzja nr 1 7/NS/HK 4560-74d/17 z dnia 25.10.2017 1)
“Vi- norma wycofana bez zastapicnia
7 adania wykonano metodami zalwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego we Wroclawiu (Decyzja Nr 768412017 2 dnia 21 grudnia 2017 r, Decyzja
Nr 329072018 7 dnia 06 czerwea 2018 1, Decyzja Nr4123/18 z.dnia 11 lipea 2018 1)
*badanie wykenane przez akredytowanego podwykonaweg
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b
1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-1SO 19458:2007 ~ A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A— wody przeznaczone do spozycia,

DN FIRACIA FROBEL: Woda przeznaczona do spozycia — Siechnice, ul. Kolejowa 15 - punkt
‘ ) u konsumenta, wodocigg przesylowy Siechnice
Stan rrOBKI: Odpowiedni do badan
ROSTE . oie
BADANA CECHA Box ) JeprosTra Wynik & NIEPEWNOSE WARTOS®
GRUMENT ODRIESIENIA MIARY 31
(PARAMETR) P 22/ADA PARAMETRYCZNA
Ogélna liczba mikroorganizméw PN-EN 150 6222:2004 /1 md e wvk . b.‘c’;; "
w 2242 C po 72 hA* - ! k/1lm nie wykryto nieprawidlowyc
Zmian”
. " : PN-EN IS0 9308-1:2014- .
e AP ' )
Liczba bakterii z grupy coli 124+A1:2017-04 jtk /100 ml 0 0
. - . PN-EN 180 9308-1:2014- .
AP .
Liczba Escherichia coli (124A1:2017-04 jek/ 1901!11 0 0
Liczba Enterokokdw katowych #° | PN-EN IS0 7899-2:2004 jtk/ 100 m] 0 0

itk - lozba jednostek tworzgeyeh kolonie

¥ podana wartosé niepewnosed stanowi nfcpewnodt rozszersong pray poziomic ufodci 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

" wwg Rozporzadzenia hMinistia Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017c. W sprawie fakodel wody przeanaczonef do spazycia przez tudzi (Dz. U. 2017, poz, 2794)

A% przypadia podania jednef warlodel doloa warles® zakresu wynosi zero

* Zaleca sig, aby ogalna liczba mikeoorganizmdw nic przckraczala:

— 100 jek /1 wl w widdde wprowadzanej do sieci wodocizgowej,

- 200 jek A el w kranie konsementa

# Dopuszezd sig pojedyncze bakiede < 10 jik (NPL). W przypadka wyknyeia bakterii gnupy eoli < 10 Jik (NPLY 100 mb nalezy wykonat badanie parametru F.coli i entecokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

** \Wynik uzyskany od akrdytewanego podwykonawey: JS Hamilton Poland (AD 079) - badenia wykenano wetodzini zatwierdzonymi pezez Pedstworwepo Powiatowego
Tnspektorz Sanitamega we Wroclawiu (dacyda nr 1482/18 zdnia 15.03.2018 1)

Koniec raportu z badan




