OIKOS Sp. z 0.0.

[ Raport z badan: 52/111/19

| Wzdr raportu z dnia: 09.01.2019 r. ] Strona/stron: 1/3

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

55-010 Swieta

g —— %

PCA

PoLsuie CENTRUM

@ LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH AxaEovTAC))
°|K°. ul. Powstancow Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %
Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
Tel: 71 311 66 18 BADANIA
—

Fax: 71 311 43 12

AB 934

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodaweca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajgce probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

Zastep

mgr inz,

Raport z badan:
52/111/19

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Swieta Katarzyna

ul. Zernicka 17

55-010 Swieta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

10.01.2019 r.

Krystyna Jurek

Swigta Katarzyna, SUW nr dz. Geod. 913/3 — wodociag sieciowy
Sw. Katarzyna.

19.02.2019 r.

Kietowritka Laboratorium

A - badania oznaczone symbolem ,

JA” w tym sprawozdaniu sg zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byc kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan odnoszg si¢ wylgeznie do badanych prob




OIKOS Sp. z 0.0.

Raport z badan: 52/111/19

Wzor raportu z dnia: 09.01.2019 r.

Strona/stron: 2/3

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2017-10 - A — woda

przeznaczona do spozycia.

R _ Woda przeznaczona do spozycia — Swieta Katarzyna, SUW nr dz. Geod. 913/3 —
IDENTYFIKACIA PROBKI: . . . 4
wodocigg sieciowy Sw. Katarzyna.,
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WryNik B
L.p. ey DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTKA 52/A12 i 23
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK £ niepewnosc”
& IB-34 —wyd. nr 2 & __
l. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 1 ["C] 11,0+ 17,0
PH AZ
2. (stezenie jondw PN-EN ISO 10523:2012 - 72+02 6,5-9,5"Y
wodorowych)
Przewodno$é 26)
3. P PN-EN-27888:1999 [nS/em] 831 +47 2500
elektryczna wlasciwa
Akceptowalna
<57 przez
A PN-EN ISO 7887:2012 5 Akceptowalna przez konsumentow i
% Barwd —metoda C (g7 o] konsumentdéw i bez bez
nieprawidlowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
B PB-201 wyd.I ) 3 konsumentdw i
5. Zapach S dn. 01.02.2013 1. Akceptowalny biez
nieprawidlowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentdw i
N PN-EN ISO e 7 bez
6 Metnosc 7027-1:2016-09 ] e 2o nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0”
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.I , e konsumentow i
7 Sl zdn. 01.02.2013 r. i Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
8. Amonowy jon** PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm’] <0,129” 0,50

' podana warto$é nicpewnodci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

“wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przy padku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero
* parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wlagciwosci korozyinyeh wody
“'\W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartos¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH. Dla wedy rozlewanej do butelek lub
pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacongj ditlenkiem wggla warto$¢ minimalna moze byé nizsza




OIKOS Sp. z 0.0.

Raport z badan: 52/I11/19 WzdOr raportu z dnia: 09.01.2019 r. Strona/stron: 3/3

“onacsany wteinperaturze 25°C

"wynik ponize] granicy oznaczalnoici

Y Poyadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie kensumenta - do 15 mg P/l

VW przypadku uzdamiania wody powierzchiniowsj nalezy dasy¢ <o osiggniecia wartodei parametrycznej nieprzekraczajace 1,0 NTU (nefelometryeznycl: jednostek metnosei) w

wodzie po uzdatnieniu.
# badania wykonano metodam; zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamepo we Wroclawiu (Decyzja Nr 7225/18 « dnia 20 grudnia 2018 1)

“badanie wykenane przez akredytowanege podwykonawee

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-1SO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

. Woda przeznaczona do spozycia — Swieta Katarzyna, SUW nr dz. Geod. 913/3 -
IDENTYFIKACIA PROBKI . I Z,
wodociag sieciowy Sw. Katarzyna.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
B . JeonosTRA | Wynik £ NEPEWNOSEY o
ADANA CECHA o WARTOSC
(PARAMETR) DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY ARAMETRYCZNAM
ARAME ()" 52/A02 ' o
Ogbina liczba mikroorganizmow | py gy 150 6222:2004 jtk / 1 ml rie wykryt iepr biﬁo vych
W 2242 °C po 72 h*" : ] nie wykryto nieprawi 5; ¥
zmian
. I PN-EN IS0 9308-1:2014- | o
Liczba bakterii z grupy coli 124A1:2017-04 jtk / 100 ml 0 0
. T PN-EN IS0 9308-1:2014- | ..
Liczba Escherichia coli 120A1:2017-04 jtk/ 100 ml 0 0

Vjtk - liczba jednostek tworzacych kolonie
* podana wartosé niepewnodci slanowi niepewnodé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

" wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 gradnia 20E 71, W sprawie jakoéci wody przeznaczongj do spozycia przez ludz (Dz. U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jedne] wartodci dolna warto$é zakresu wynosi zero

“ Zaleca sig, aby ogdlng liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

— 100 f1k /1 mE wwodaie wprowadzanej do sieci wodociggrowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

 Dopuszeza si¢ pojedyncze hakterie < 10 jtk (NPL}. W przypadku wykeyeia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPLY100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

M Wynik vzyskany od akredytowanege podwykonawey: JS Hamiliont Poland (AB 079) - badania wykonano metodanyi zatwierdzonymi przez Panstwowege Powiatowego

Inspektora Sanitarmego we Wrockawiu (decyzja nr 1487/18 z dnia 15.03.2018 1)

Koniec raportu z badan




OIKOS Sp. z o.0.

l Raport z badan: 52/1V/19

| Wzér raportu z dnia: 09.01,2019 r. i Strona/stron: 1/3

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.
LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH Acorics

PCA

Poisxie CENTRUM

OIKK®S® . rowstaricow Slaskich 8 Tel: 71 3114304 sekretariat@oikoslab.pl S
55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
Tel: 71 311 66 18 LLULLILS
Fax: 71 311 43 12 AB 934
Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 ~ REGON: 008374467 B KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajace probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

Raport z badan:
52/1vV/19

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Swigta Katarzyna

ul. Zernicka 17

55-010 Swigta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

10.01.2019 1.

Krystyna Jurek

Siechnice, sie¢ rozp. hydrant ul. Jarzgbinowa — wodociag przesylowy
Siechnice.

19.02.2019 .

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wniki badan odnoszq sie wylgeznie do badanych prob




OIKOS Sp, z 0.0,

Wzor raportu z dnia: 09.01.2019 1.

L Raport z badan: 52/IV/19 Strona/stron: 2/3

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2017-10 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

‘ Woda przeznaczona do spozycia — Siechnice, sieé rozp. hydrant ul. Jarzgbinowa —
[DENTYFIRACIA PROBRI; . . .
wodociag przesylowy Siechnice.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
Wynik y
L.p. Bapaxa cectia DOKRUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTRA 52/A/3 Wanrtosc 2%
(PARANETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK + niepewnosé”
IB-34 — wyd. nr 2
. A o .
1. Temperatura 2 dniz 23.03.2011 1. [°C] 1,0+ 1,0
pH A
2. (steZenie jondw PN-EN 1S0O 10523:2012 - 6,702 6,5-9,5"
wodorowych)
3. Przcwodno$e 1 pN.EN-27888:1999 [uS/em] 704 = 39 2500
elektryczna wlasciwa™
Akceptowalna
<57 przez
4 Barwa®* PN-EN 180 7887:2012 [meg/dim’ Pt] Akceptowalfla przez konsumentow i
—metoda C konsumentow i bez bez
nieprawidlowych zmian | nicprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.l i ' konsumentow i
5. Zapach 2 dn. 01.02.2013 . Akceptowalny bz
nieprawidlowych
Zmian
Akceptowalna
przez
konsumentéw i
Az PN-EN 1SO . bez
6. Metnos¢ 7027-1:2016-09 (NTU] <0,20 nieprawidlowych
zmian, Zalecany
zakres wartosci
do 1,0%
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.l . , konsumentdw i
7 Smak zdn. 01.02.2013 1. Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zinian
8. Amonowy jon™? PN-94/C-04576/4 [mgNH,/dm’] <0,129" 0,50

" podana wartoié niepewnosict slanowl nzepew nodé tozszerzong przy poziomie ufnosci 93% { wspolezyimiku rovszersenia k=2

* wy Rozporsjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7c. W sprawie jakosci wody prasznaczongj do spoiyeia przez ludzi (Dz. U, 2017, poz. 22H)

"W przypadku podania jednej wartoéei dolna wartogé zakresu wynosi zero
* paramelr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresyswnyel wladeiwodei korozyjnych wody
W odniesienin do wody niegazewanej rezlewanej do butelek tub pojemnikéw wartosé minimalpa moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub
poiemnikdw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztzczaie wzbopaconej ditlenkiem wegla wartosé minimalma moze by¢ nizsza




OIKOS Sp. z 0.0,

Raport z badah: 52/IV/19 Wzdbr raportu z dnia; 09.01.2019r, Strona/stron: 3/3

“oznaczany w temperaturze 25°C

Tyyiik pomize) granicy oznaczalnosel

Y Pozadana wartosé tego parametru wwodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PtA

"W preypadku vzdamiania wody powiersehniowej nalezy dazyé do osiggnigcia wartoded parametryeznej nieprzekraczajaeej 1,0 NTU (nefelometrycmych jednostek metnodei) w

wodzie po uzdatnieniu,
¢ badania wykonano metodami zatwierdzenymi przez Panstwowepo Powiatowego [nspektora Sanitarmego we Wrockawiu (Decyzja Nr 7225/§8 z dnia 20 grudnia 2018 r.}

¥ badanie wykonane przez akredytowanego podwykenawee

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-I1SO 19458:2007 — A oraz PN-1SO 5667-
5:2017-10 - A —wody przeznaczone do spozycia.

] Woda przeznaczona do spozycia — Siechnice, sie¢ rozp. hydrant ul. Jarzgbinowa
IDENTYFIKACIA PROBKI: . . .
—~ wodociag przesylowy Siechnice.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
) JepnosTkA | WYNIK # NIEPEWNOSCY iy
Bapana CECHA I . } WarTos¢
PARA\{ETR) DokuMENT ODNIESIENIA MIARY PARA\iETRYCZN.'\JH)
{(Parar (rik)" S2/A/3 :
Ogdina liczba mikroorganizméw PN-EN 1SO 6222:2004 itk 7 1 mi 6 3; 12] nie ra\siedzlow ch
w 22+2 °C po 72 h*F ' ) ’ praw] 5 Y
zmian
. . . PN-EN 150 9308-1:2014- .
- - AP &)
Liczba bakterii z grupy coli 124 A 1:2017-04 jtk / 100 m! 0 0
. I AR PN-EN IS0 9308-1:2014- .
AF -
Liczba Escherichia coli 124A1:2017-04 jtk/ 100 mi 0 0

"jtk - liczba jednostek tworzgeych kolonie

** pedana warto$é niepewnosci stanowi niepewniosé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% 1 wspolezynniku rozszerzenia k=2

*wp Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z daia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi (Dz. U, 2017 poz. 2294)

W oprzypadku podania jednej wartodel dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

1 Zaleca sie, aby ogélna liczha mikroorganizméw nie preekraczata:

— 100 jtk /1 mb w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowsj,

- 200 jtk /1 ml w krante konsumenia

“ Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W preypadku wykrycia bakterii grupy coli < B0 itk (NPL)/10G md nalezy wykena¢ badanie parametru E.coli i enterckoki w

zwinzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
P Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: JS Hamilton Poland (AB 079) - badania wykonano metodami zalwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowege

Inspektora Sanitamego we Wroctawiu (decyzja nr 1487/18 # dnia 15.03.2018 1)

Koniec raportu z badai




OIKOS Sp. z o.0.

| Raport z badan: 52/V/19

’ Wzdr raportu z dnia: 09.01.2019 r. l Strona/stron: 1/3

OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.
LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH

0SRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
% <

’IK" ul. Powstarncow Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl

55-010 Swieta

Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
Tel: 71 311 66 18

PCA

Potskie CENTRUM
ARREDYTACH

©

BADANIA

Fax: 71 311 43 12 == e
AB 934
Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodaweca:

Tytul raportu:

Data pobierania prébek
w terenie:

Osoby pobierajgce probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujaca
sprawozdanie:

Raport z badan:
S52/V/19

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Swieta Katarzyna

ul. Zernicka 17

55-010 Swieta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

10.01.2019 .

Krystyna Jurek

Zebice, punkt u konsumenta ul. Prusa 13B — wodociag sieciowy

Sw. Katarzyna.

19.02.2019 .

Zastérca Kierownika Laboratorium

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgeznie do badanych prob




OIKOS Sp. z 0.0,

Raport z badan: 52/V/19 Wzébr raportu z dnia: 09.01,.2019 r, Strona/stron: 273

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2017-10 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

J Woda przeznaczona do spozycia — Z¢bice, punkt u konsumenta ul. Prusa 13B
ll)ENl YEIKACIA 'ROBKILL . . . 4
wodocigg sieciowy Sw. Katarzyna,
Stan prOBKI: Odpowiedni do badan
Winik 3
L.p. Bapaxa ?E:CHA DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTKA 52/A/4 WarTose 3
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK + niepewnosé”
IB-34 —wyd. nr 2
e o -
l. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 1. [°C] 8,7+ 1,0
pH AL
2. (stezenie jonéw PN-EN 1SO 10523:2012 - 72+0.2 6,5-9,5"%
wodorowych)
3, Przewodnose | by 1N 27888:1999 [1S/em] 870 + 49 25009
elektryczna wlasciwa™”
Akceptowalna
<57 przez
n Barwa™? PN-EN ISO 7887.2012 [img/dm’ Pt] Akceptowai'na pizez konsumentéw i
—metoda C konsumentdw i bez bez
nieprawidlowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
AP PB-20t wyd.l i . konsumentdw i
5. Zapach Zdn. 01.02.9013 r. - Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentow i
PN-EN SO bez
T A b
6. Metnose 7027-1:2016-09 (NTU] <0.20 nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.] konsumentow i
AP _ i ; 7
7. Smak L dn 01.02.2013 1. Akceptowalny bez
nieprawidiowych
Zmian
8. Amonowy jon*" PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm') <0,129” 0,50

" podana wartosé nigpewnosci stanowi niepewnodé rozszerzong przy poziomie ufnogei 5% i wspalezynniku rozszerzenia k=2

“wy Rozporzadzenta Ministra Zdiowia z<dnia 7 gradnia 20171, W sprawie jakoiki wody preesmaczone) do spozycia preez luda (D2, 1), 2017, poz. 2294)

"W przypadkn podania jedrej wartoéei doina wartesé zakresu wynosi zeto

" paramets powinien byé uwzgledniany przy ocenie agresywnych whasciwosei korozyjnych wody )

W odniesieniv do wody niegazowanej rozlewanej do butelek Tub pojenmikésw warlosé spinimahia moze zosaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek fub
pajemmikow z natury bogatej w ditenck wegla lub sztucznic wzbogavonej ditlenkicmn wegla wartodé ntinimalna moze byé mizsza




0OIKOS Sp. z o0.0.

Raport z badan: 52/V/19 Wzdr raportu z dnia: 09.01,2019 r, Strona/stron: 3/3

Pomaczany wlemperalurze 25°C

"wynik ponizej granicy eznaczalnosci

¥ Pozgdana wantodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg P1

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigeia wartodci parametrycznej nieprzekraczajgeej 1,0 NTU (nefelometryemyceh jeduostek meinodei) w
wodzie po uzdatnieniu.

£ badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego inspektora Sanitamego we Wraglawiu {Decyzja Nr 7225/18 z dnia 20 prudnia 2018 r)

Y hadanie wykonane przez akredylowanego podwykonawce

1.2. Wyniki badania mikroebiologicznego wody

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 - A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A —wody przeznaczone do spozycia.

Woda przeznaczona do spozycia — Zebice, punkt u konsumenta ul. Prusa 13B

IDENTYFIKACIA PROBKI: - .-
wodociag sieciowy Sw. Katarzyna.

STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
. JEDNOSTRA | WYNIK &+ NIEPEWNOSCY "
Bapana CECHA WaRTOS(¢
(ParavieTs) DIOKUMENT ODNIESIENIA MIARY ARAMETRYC7rA M
) (J‘r};)') 52/A/4 A :
Ogdna liczba mikroorganizméw | o BN 190 6222:2004 itk / 1 ml 29 [19; 44] iepi \I?Fdzl wych
w 2242 °C po 72 h*® : J m ’ MeprawvIciowyc
Zmian
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014- .
tar . AP . 6)
Liczba bakterii z grupy coli 124A1:2017-04 jtk/ 100 ml 0 0
. L PN-EN SO 9308-1:2014- | .
- . AP
Liczba Escherichia coli 124A1:2017-04 jtk /100 m] 0 0

"jtk - liczba jednostek tworzaeych katonie

? podana wartosé niepewnodci stanowi niepewnose rozszerzong przy poziomie ufuodci 95% i wapdlesynniku rozszersenia k=2

¥ wy Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 gradnia 2017, W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludai (Dz. U. 2017, poz. 2294)

"\ przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero

* Zaleca sig, aby ogalna liczba mikroerpanizméw nie przekraczata:

=100 jtk /1 ml w wadzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

* Dopuszeza si¢ pojedyneze bakterie < 10 jik (NPL}. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPLY100 ml nalezy wykonaé badanie parameiru E.coli i enterokoki w
wiazka z § 21 ust. J rozporzadzenia.

M Wynik uzyskany od akredytowanepgo podwykonawcey: JS Hamilton Poland (AB 079) — badania wykenano metodami zatwierdzonyini przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitanmego we Wroclawiu (decyzja or 1487/18 z dnia 15.03.2018 )

Koniec raportu z badai
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PCA

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

s Potsaie CENTRUM
=2 LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH “Haatorrac
OIKO. ul. Powsi;aﬁcéw élaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %
55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
Tel: 71 311 66 18 LLULLUS
Fax: 71 311 43 12 __’AB 934
Kapital Zakiadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Raport z badan:
52/VI/19

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Swiqla Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swiela Katarzyna

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 10.01.2019 .
w terenie: 17.01.2019 .

Osoby pobierajgce probki: Krystyna Jurek

Miejsce pobrania probek: Boguslawice, sie¢ rozp. Hydrant, dzialka nr 67/2 ul. 1-Maja, wodociag
sieciowy — Lukaszowice.

Data zakonczenia badan 19.02.2019 r.
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

rinsz Toczek

% ///62

Zastgpea Kierownika Laboratorium

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sy zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan odnoszg si¢ wylgeznie do badanych préb
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]

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badai zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A - woda

przeznaczona do spozycia.

, . Waoda przeznaczona do spozycia — Boguslawice, sieé rozp. Hydrant, dzialka
TENTYEIKACIA PROKI ) LT .
nr 67/2 ul. 1-Maja, wodociag sieciowy — Lukaszowice.
Stan prROBKI: Qdpowiedni do badai
Wrynik N
L.p. Bapana crcia DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTRA S2/A/S Wankros¢ 2%
{PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK + niepewnosé”
1B-34 — wyd. nr 2
atrirad 0 "
I. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 1. [*C] 72+ 1,0
PH AZ
2. (stgZenie jondw PN-EN ISO 10523:2012 . 7,1+02 6,5-9,5"
wodorowych)
3. Przewodnos¢ 1 b EN.27888:1999 (nS/em} 950 + 53 2500
elektryczna wlasciwa™
Akceptowalna
<57 przez
4 Barwa™? PN-EN ISO 7887.2012 [mg/dm’ Pt] Akceptowal'na przez konsumentéw i
—metoda C konsumentow i bez bez
nieprawidtowych zmian | nieprawidiowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.l konsumentow i
AP . .
5. Zapach L dn. 01.02.2013 = Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentow i
PN-EN ISO bez
W A < N
6. Metnosé 7027-1:2016-09 [INTU) 0,20 nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,07
Akceptowalny
przez
. PB-201 wyd.1 konsumentow i
A _ . R
7. Smak Zdn 01.022013 1. Akceptowalny bez
nieprawidlowych
Zimian
8. Amonowy jon** PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm’) <(),129”7 0,50

'" podana warise niepevwnoscl stanowl nicpewnoit eorszerzong prry poriomie winosei 95%% 1 wapdleavinikn rozszerzenia k=2

“wp Rozporzadzenia Ministra Zdiowia z dnia 7 grudnia 201 7e. W sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia prees ludzd (D2 1, 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jedne wartoses dolna wantodé zakresu wynost zero
Y parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wladciwoici korozyjuych wody
W adniesieniu do wody niepazowanej roziewanej do butelek lub pojemnikow wartasé minimalna moze zostad obnizona do 4.5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub
pojemnikdw z natury bogatej w ditlenek wepta lub satucznie wzbogaconej ditlenkien wepla wartodé minimalnz moze byé nizava
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' oznaczany w temperaturze 25°C

Twynik ponizej granicy ornaczalnosei

“Pozadana wartosé tego parameinn w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pvl

W preypadky uzdabmania wody powierz¢lmiowe) nalezy dasy¢ do osiggnigcia wartosei paramelnycznej nieprzekraczajace 1,0 NTU (nefelometryeznych jednostek mgtnodei) w

wodzie po uzdatnieniu,
/ badania wykonano metodami zatwierdzonyni przez Paiistwowego Powiatowege Inspekiora Sanitamego we Wroclawiu (Decyzja Nr 7225/18 z dnia 20 prudnia 2018 r.)

“Fhadanie wykonane przez akredytowanego podwykonawee
'y It EO 13

1.2, Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-1SO 5667-
5:2017-10 - A - wody przeznaczone do spozycia.

. Woda przeznaczona do spozycia — Boguslawice, sie¢ rozp. Hydrant, dzialka
lDENTYF[KA(‘JA PROBKI. . . . . .
or 67/2 ul. 1-Maja, wodocigg sieciowy — Lukaszowice.
StaN PROBKI: Odpovwiedni do badan
Jeovostra | Wynik £ NiEPEWNOSCY ”
BADANA CECHA o o WARTOSC
PARA\[E]'R) DoKUMENT OBNIESIENIA MIARY PAR \\!FFRY(‘ZNA””
(Paras ()" 52/CI5 ARANE
Ogélna liczba mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1 ml nie wykryto” nie )I'Q\Biilzlo‘.v ch
w 2242 °C po 72 h*? ' ] YR prawiciowy
zmian
. . . PN-EN IS0 9308-1:2014- .
- AP - T 6)
Liczba bakterii z grupy coli 174 A1:2017-04 jtk /7 100 ml 0 0
: _— . PN-EN 150 9308-1:2014- .
- AP 7
Liczba Escherichia coli 12+A1:2017-04 jtk /100 ml 0 0

"jtk - liczba jednostek tworzacych kotonie

* podana wartoéé niepewnosci stanowi niepewnoéé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% 1 wspolezynaiku rozszerzenia k=2

" wg Rozporzadzenia Ministia Zdrowia z dnia 7 prudnia 20171, W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. 2017, poz. 2294)

W praypadku podania jednej wartosei dolna wartosé zakresu wynosi zero

9 Zaleca sig, aby ogdlna ticzba mikroorganizméw nis przekraczata:

- 100 3tk /1 m1 w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

“Popuszeza sig pojedyneze bakterie < 190 jik (NPL). W praypadku wykrycia bakteri grapy coli < 10 jtk (NPL) 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

™ dotyczy probki pobranej w dniu 17.01.2019 1

Y Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: IS Hamilton Poland (AB 079) — badania wykonano metodami zatwierdzenymi przez Paiistwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarne po we Wrocawiu (decyzja nr 1487/18 z dria 15.03.2018 )

Koniec raportu z badat




