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89/XXX1/17

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Swieta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swieta Katarzyna

Tytul raportu: Monitoring przegladowy
Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 17.08.2017 r.
w terenie:

Pobierajacy probki: Probki pobralo laboratorium OIKOS
Miejsce pobrania probek: Siechnice, ul. Kolejowa 15 — punkt u konsumenta.
Data zakoiiczenia badan 05.09.2017 .

i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca Halina Majewska

sprawozdanie: W
Kierownik Pracowhi Ogémochemjcmcj

r A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sy zamieszezone w zakresie alredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgeznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych

Pobrano prébke do badarn zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2003 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKI;

WoDA PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA = SIECHNICE, UL. KOLEIOWA 15 — PUNKT U KONSUMENTA.

Wynik
BADANA CECHA 89/Wil Warrosc Clomya
L.p. P i) DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTRA ] 2) ZGODNA/
ARAMETR WYNIK + DOPUSZCZALNA NIEZGODNAZ}
niepewnosé”
A IB-34 —wyd. nr 2 o B
1 Temperatura 2 dnia 23.03.2011 =. [°C] 19,5+ 1,0 -
A PN-EN ISO I
2. Odczyn 105232012 [pH] 6,9+0,2 6,5-9,5 ZGODNA
Przewodnos¢
3. elektryczna PN-EN-27888:1999 [nS/em] 1110 + 62 25009 ZGODNA
wlasciwa*
<5ll)
PN-EN ISO akceptowalny i
4. Barwa* 7887:2012 [mg/dm® Pt] bez akceptowalny” ZGODNA
—metoda D nieprawidtowych
zmian
AP PB-201 wyd.I 12) 7 )
5. Zapach zdn. 01022013 1. - akceptowalny akceptowalny ZGODNA
ork PN-EN ISO 5
6. Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 045+0,12 1 ZGODNA
AP PB-201 wyd.l i 12) 7
7. Smak zdn. 01.02.2013 . akceptowalny akceptowalny ZGODNA
Utlenialno$é
z KMn0; PN-EN ISO 3 6)10)
8. Gnddels 8467-2001 [mg Ox/dm’] 0,68 + 0,09 5 ZGODNA
nadmanganianowy)*
9. Twardos¢ ogélna® PN-ISO 6059:1999 | [ingCaCOs/dm’] 312 + 44 60 — 5009 ZGODNA
A PN'C“04554'4:]999 3 ) 3) Y
10. Magnez anlqozile A [mg Mg/dm’] 17+4 30-125 ZGODNA
11. Wapn# PN-ISO 6058:1999 [mgCa/dm’] 97+ 16 -- -
12; Chlorki* PN-ISO 9297: 1994 [mg Cl/dm?] 93+1/5 250% ZGODNA
13. Siarczany* PN-ISO 9280:2002 | [mg SOs/dm’] 36,7+8,5 250" ZGODNA
14, Amonowy jon* PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm’] <0,129 ™ 0,50 ZGODNA
15. Azotany* PN-82/C-04576/08"® | [mgNOs/dm?] 1,73 +£ 0,36 509 ZGODNA
16. Azotyny* PN-EN-26777:1999 | [mgNO,/dm?] <0,040™ 0,509 ZGODNA
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17. Fluorki* PN-78/C-04588-03"® | [mg F/dm’] 0,313 0,063 1,5 ZGODNA
18. Chlor wolny* PN'EN_ 130 [mg /dm*Cl,] <0,03" 0,3 ZGODNA
7393-2:2011
19, Zelazo® ity [mgFe/dm’] | 0,082+0,079 0,200 sadnii
20. Mangan* }])?55' 6N 21080(2 [mg Mn/dm?] | 0,0206 + 0,0058 0,050 ZGODNA
21. OlowA* IF;I;;EEIQSO? 6 [ng/dm?] 0,45 + 0,05 10 ZGODNA
2. Mied#A® 1'371;’9%[230(1’ : [mg Cwdm?] | 0,013 +0,002" 2,0 ZodEiis
23, Kadm** ;ﬁéﬁ'g 1280? 6 [ng/dm?] <0,10 ' 5 ZGODNA
24, Chrom** :j;;ilzf’o? 6 [ng/dm’] 0,68 + 0,07 50 ZGODNA
25, S6d A 3%52,8&12%6927 [meNaidn®] | 9532241 200 —
26. NikielA? Ip%ﬁgéso? y [ng/dm’] 0,71 + 0,08 20 ZGODNA
27. RigéA? ity [1ng/dm’] <0,050"1 1,0 0
28. ArsenAF f;;'ﬁi ,1280? 6 [ng/dm?] 0,22 + 0,02'» 10 ZGODNA
29. AntymonA? llzgé}iilizsool 6 [ng/dm?] <0,20 ' 5 ZGODNA
30. SelenA? ]I?]I;E)]ig]gsg? 6 [pg/dm?] 0,11 +£0,01™ 10 ZGODNA
51 BorA? 1‘;‘;9'3“‘2 _1230? : [mg/dm’] | 0,047 0,005 1,0 ZGODNA
32. Benzo(a)pirenA? 1])?9-95:;4 21080(; [ng /dm?] <0,0025'"? 0,010 ZGODNA
Suma
wielopierscieniowych
W(“,‘gtO\VOdOi‘(’)W PN-EN ISO
33. aromatycznych 17993:2005 [ng/dm’] <0,010" 0,10 ZGODNA
(WWA)AP
(B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per,
1(1,2,3-cd)P)
34. Benzen** PE;::ZE;(I:O‘ ‘12)((Jdl 41 L [mg/ dm?] <0,5"12 0,001 ZGODNA
35, 3 THMA? PB-MTUC I | Ingram] <4,0M1) 100 2GODNA
¥ trichloroetenu PB-147/GC wyd. 11 5 i) ;
35. i tetrachloroetenu?? z dn. 20.10.2014 [ng/dm’] <20 i e
37. 1,2-dichloroetan”? Pz-dl;”ég C]:O\ vz);)dl 41 ' [ng/dm?) <1,0'2 3,0 ZGODNA
38. Bromiany*? il)];gglN 21080(; [ng/dm?] <3 10 zgodna
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o | ot [t T g | o | o |
40. Akryloamid*? PzBd]nlgO/S (():5‘_'%(:'11 [ng/dm?] <0,03'") 0,10 zgodna
41| Chlorekowinylut? | Pl TIC | g <021 0,50 zgodna
42. Epichlorohydryna®® pg;ﬂg?&%ﬂ 41 ! [ug/dm?®] <0,05'"? 0,10 zgodna
44, «-HCHAP Pg:é%g égg [ug /dm?] <0,01010'2 0,10 zgodna
45, B -HCHA? e o g /dm’] <0,010M 0,10 zgodna
46. y-HCHA? PIrives g /dm?] <0,010"M 0,10 zgodna
47, 3-HCHA? oS g /dm?] <0,010 0,10 zgodna
4. HCBAY T o [ng/dm’] 0,010 0,10 zgodna
49, Aldryna#® Ppioe [ug/dm?] <0,010") 0,030 zgodna
50. Dieldryna®? P&%‘;éﬁ? [1g/dm’] <0,0102 0,030 zgodna
51, Endryna®? iﬁggégg [ng/dm?] <0,010'M 0,10 zgodna
52. Izodryna?? %ﬁ%ﬁgggg [ngidm?] <0,010!01 0,10 zgodna
53. HeptachlorA? Péi&%l; (1320 [pg/dm’] <0,010'"2 0,030 zgodna
54, he[igg;ilsg’ :lll AP })61:116?\2] égg [ug/dm?] <0,010'"M2 0,030 zgodna
5. op>-DDDA? 005 [ug/dm?] <0,010' 0,10 zgodna
56. op’-DDEAP };jé%};égg [pg/dm?] <0,010'? 0,10 zgodna
57. op’-DDTA? PP g /dm’] <0,010" 0,10 zgodna
58. pp’-DDDA? o) [ug /dm’] <0,010M1 0,10 zgodna
59. pp’-DDEA? ngg?; égg [ng/dm?] <0,010'2 0,10 zgodna
60, pp’-DDTA? })61262};53? [ng /dim?] <(,010'2 0,10 zgodna
61. cis-chlordan®? ])62]6?; (1,320 [pg /dm?®] <0,010'™'2 0,10 zgodna
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PN-EN ISO

T danAP
62. Trans-chlordan 6468:2002

[ng /dm?) <0,010"12 0,10 zgodna

W-PESLMS02
63. Azoksystrobina®® | CZ_SOP_D06 03 | [ng /dm?] <0,050'""» 0,10 zgodna
83.A

W-PESLMS02
64. Chloropiryfos? CZ SOP D06 03 1 [pg /dm?) <0,0500°M13 0,10 zgodna
83.A

W-PESLMS02
65. Cymoxanil*? CZ SOP D06 03 1 [ng /dm’] <0,050"19 0,10 zgodna
83.A

W-PESLMS02
66. Dimethoate®” CZ_SOP_D06 03 1 [pg /dm?] <0,050'M9 0,10 zgodna
83.A

W-PESLMS02
CZ SOP D06 03 1| [pg/dm’] <0,05001 0,10 zgodna
83.A

Metolachlor

67. (izomery}**

W-PESLMS01
68. MesotrionA? CZ_SOP_D06 03 1 [ng /dm?] <0,050'"» 0,10 zgodna
83.A

W-PESLMS01
69. Pikoksystrobina*® | CZ_SOP_D06 03 1 [pg /din?] <0,050'» 0,10 zgodna
83.A

W-PESLMS02
70. Tebukonazol* CZ SOP_D06 03 1 [ng /dm?] <0,050') 0,10 zgodna
83.A

W-PESL.MS02
71, Terbuthylazine** | CZ_SOP D06 03 1 [pg /dm’] <(,050'019 0,10 zgodna
83.A

" podana wartodé niepewnosci stanowi nicpewno$é razszerzong przy poziomie ufnosei 93% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakodei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 20135, poz. 1989)

" nie wigeej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczandw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczandw dopuszezalne stgzenie
nrgnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzglgddw zdrowotnych — oznacza, Ze jest pozgdana dla zdrowia fudzkiego, ale nie naklada obowiazku
uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w zataczniku przez przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne

* parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody

*nalezy speini€ warunek; [azotany)/S0 + fazotyny)f3 <=1, gdzie wartoci w nawiasach kwadratowych oznaczajs sterenie azotandw (NOs) i azotyndw (NOs) w
mg/l; ponadto aby stezenie azotyndw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybucii nie przekraczalo wartoset 0,10 mg/l
“nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO

" akeeptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

w przeliczeniu na weglan wapnia; wartod¢ zalecana ze wrgleddw zdrowotnych — oznacza, 2e jest to wartos¢ po2adana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada
obowigzku uzupelniania minimalnej zawartodei podanej w zalgezniku preez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne

* oznaczany w temperaturze 25°C

" indeks nadmangantanowy — utlenianic powinno byé przeprowadzone w cigzu 10 minut w temperaturze 100°C w §rodowisku kwasnym z wykorzystaniem
nadimanganianu

" noniZej granicy oznaczalnosci

A*badante wykonane przez akredytowanego podwykonaweg

1y Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: JS Hamilton Peland (AB 079)

"y Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: ALS Group (L 1163)

"B norma wycofana bez zastapienia




OIKOS Sp. z 0,0,

L Raport z badar: 89/XXXI/17 I Wzér raportu 2 dnia: 03.08.2017 r. Strona/stron: 6/6

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-1SO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2003 - A — wody przeznaczone do spozycia.

[DENTYFIKACIA PROBKI; WODA PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA - SIECHNICE, UL, KOLEIOWA |5 — PUNKT U KONSUMENTA.
.+
JeDNOSTRA Wik ) , OcCENA
Bapana cECcHA Doxunment NIEPEWNOSCY WARTOSC
MIARY 3 ZGODNAS
(PARAMETR) ODNIESIENIA 1 DOPUSZCZALNA »
(1K) 89/W/1 NIEZGODNA
bez

3%‘;'2; lﬂi((‘;z;)(z)l ’rlglltclltgorgamzméw 12;1251;013? jtk/ T ml nie wykryto | nieprawidlowych -

Zmian
Liczba bakterii z grupy coli” A7 PN-{EE()I&%?OS- jtk /100 ml 0 0 zgodna
Liczba Escherichia coli*? PN-;EEOIISEI 3308' jtk 7100 mi 0 0 zgodna
Liczba Enterokokéw katowych*? PN-ET;:;(S)&?SQ% jtk /100 ml 0 0 zgodna

"jik - liczba jednostek tworzacych kolonie

' podana warto$é niepewnogci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie uftosci 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

" wg Rozporzadzenia Minisira Zdrowia z dnia 13 lisiopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozyeia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)
* dopuszeza si¢ pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejiych prébkach, do 5 % probek w ciggu roku,

- Wynik uzyskany od akredylowanego podwykonawey: J.S. Hamilton Poland S.A. (AB-079),

Koniec raportu z badan




