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Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajgce probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

Kierownik Pracowy

Raport z badan:
315/1/19

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Swieta Katarzyna

ul. Zernicka 17

55-010 Swigta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

05.03.2019 .

Krystyna Jurek

Lukaszowice, Droga nr 42 Swigta Katarzyna — Lukaszowice - hydrant.

27.03.2019 .

Halina Majewska

1§ Ogolnochemiczned

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sy zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci

Wymiki badan odnoszq si¢ wylgeznie do badanych prob




OIKOS Sp. z 0.0.

Raport z badan: 315/E/19

Wzér raportu z dnla: 27.03.2019 r,

Strona/stron: 2/3 -l

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptyeznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A -~ woda

przeznaczona do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia — Lukaszowice, Droga nr 42 Swigta Katarzyna —

Lukaszowice - hydrant , wodociag sieciowy — Lukaszowice.

STAN PROBKIL

Odpowiedni do badan

WynNK
L.p. Bapana CFFHA DOKUMENT ODNIESIENIA JEONOSTRA 315/A/1 WARTO# 23)
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK + niepewnosé?
A IB-34 —wyd. nr 2 o .
L Temperatura 2 dnia 23.03.2011 r. ¢l 3T+ L0
pl’l AL
2. (stezenie jonow PN-EN [SO 10523:2012 - 70=02 6,5-9,59
wodorowych)
3, eiekl1}P'rczz?1‘;?\c'll[l(;i(i§wa"‘7‘ PN-EN-27888:1999 [uS/em] 834 + 47 2500
Akceptowalna
<57 przez
AZ PN-EN IS0 7887:2012 3 Akceptowalna przez konsumentow i
4. Barwa —metoda C [mg/dm™P(] konsumentdw i bez bez
nieprawidlowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
- AP PB-201 wyd.l i , , konsumentéw i
> Zapach zdn. 01.02.2013 . Akceptowalny bez
mieprawidlowych
Zmian
Akceptowalna
przez
konsumentdw i
A Z PN-EN ISC hez
6. Mgtnos¢ T027-1:2016-09 [NTU] 0,76 = 6,20 nieprawidiowych
zmian. Zalecany
zakres wartodei
do 1,0¥
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.1 i i . konsumentow i
7. Smak L dn. 01.02.2013 Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
3. Amonowy jon™? PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm’] <{,129” 0,50
. AZ Metoda HACH nr 8021 s o~
9. Chlor wolny wyd. 2 2 06/2017 fmg /dm’ Cly] 0,20 + 0,03 0,3

' podana wartedé niepewnodci stanowi nicpewnoss rozszerzong pray poziomie ufnosei 95% 1 wspdlezynniku rozszeczenia k=2

*wy Rozperzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017, W sprawie jakoici wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi (Dz. U. 2017, poz. 22%4)




OIKOS Sp. z 0.0,

Raport z badan: 315/1/19 Wzér raperiu z dnia: 27.03.2019 r, Strona/stron: 3/3

"W praypadku podania jednej wartosei dolna warodé zakresn wyiosi zero

 parametr powinien by¢ uwzgledniany pezy ocenie agresywaych wladciwosci korozyjnych wody

"W odniesieniu do wody nicgazowanej rozlewanej do butelek Tub pojemnikdw wartosé minimalna moze zostaé cbnizona do 4,5 jednostek pH, Dla wody rozlewanc do butelek lub
pojemnikéw z aatury bogatej w ditlenek wepla lub sztucznic wzbogacongj ditlenkiem wegla wartosé minimalna moze by¢ nizsza

“ozmaczany w temperaturze 25°C

"wynik ponizej granicy oznaczalnosci

" Pozgdana wartosé tego patamelru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pyl

"W przypadku wzdataiania wody powierzehniowej natezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametryezngj nieprzekraczajaeej 1.0 NTU (nefelometryenyeh jednostek mginosei)

w wadzie po vzdatnieniu.

¥ W punkcie czerpalnym u konsumenta, fezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami

"' Dapuszezalne stezenic wolnego chloru W zbiomiku magazynujaeym wods w dradkach transportu ladowego, panietranego Iub wodnepo wynosi 0,3-0,5 mgl

¥ Wynik uzyskany od akredytowanego: podwykonawcey: JS Hamifton Poland (AB 079) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni {decyzja nr NEK/S/2018/104 z dnia 2012 2018 1)

“ badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowspo Powiatowego [nspektora Sanitamego we Wroclawin (Decyzia Nr 7225/18 # dnia 20 grudnia 2018 )

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

, Woda przeznaczona do spozycia — Lukaszowice, Droga nr 42 Swigta Katarzyna
[pENTYFIKACIA PROBKI N . N . .
— Lukaszowice - hydrant , wodociag sieciowy — Lukaszowice.
STAN PROBKL Gdpowiedni do badan
JepnosTRA | WYNIK # NIEPEWNOSC™ o
Bapana CECHA . . WarTOS¢
PARA\IF[R) DoxusesT ODNIESIENTA MIARY P.s\RA\iFTRY(?\h\JHJ
( o ()" 315/A/1 ME g
Ogdlna liczba mikroorganizinéw ) - . )
W 2242 °C po 72 hF PN-EN IS0 6222:2004 jtk /1 ml 10 [6; 17]
. o ap PN-EN IS0 9308-1:2014- | . o
Liczba bakterii z grupy coli 12+A1:2017-04 jtk/ 100 ml 0 0
- s A PN-EN ISO 9308-1:2014- -
Liczba Escherichia coli 124A1:2017-04 jtk /100 ml 0 0

"jik - ficzba jedrostek tworzacych kotonie

* podana warto3¢ siiepewnoscei slanowl niepewno$é rozszerzong pray poriomie ufitosei 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. W sprawie jakesei wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi {Dz. U. 2017, poz. 2294)

W przypadku podania jednej wartoici dolva wartodé zakresu wynosi zero

" Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroerganizméw nie prackraczata:

= 100 jik /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

200 jik /1 ml w kranie konsumenta

“Dopuszeza sig pojedyncze baktede < 10 jik (NPL). W praypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL) 100 il natezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
swizzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

¥Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcey: IS Hamilton Poland (A 079) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowege Powiatowego Inspektora
Sanitamego we Wroclawiu {decyzja nr 1487/18 z dnia 15.03.2018 1)

Koniec raportu z badan
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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN PCA
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

Patsuie CenTRuUM

LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH
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Kapital Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
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Raport z badan:
315/11/19

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.
Swieta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 05.03.2019 r.
w terenie:

Osoby pobierajgce probki: Krystyna Jurek

Miejsce pobrania probek: Swieta Katarzyna, ul. Zernicka 17 — punkt u konsumenta - budynek
ZGK Sp. z 0.0. - kran w toalecie parter, wodocigg sieciowy Swigta
Katarzyna.

Data zakonczenia badan 27.03.2019 .
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca Halina Majewska
sprawozdanie:

Kierownik Pracowni Ogélnochemicznej

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wymiki badan odnoszq sig wylgeznie do badanych prob




0OIKOS Sp. z 0.0,

Raport z badan: 315/11/19

Wzdr raportu z dnia: 27.03.2019 r.

Strona/stron: 2/3

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

prze

Pobrano prébke do badati zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A -~ woda

znaczona do spozycia.

IDENTYFIKACIA PROBKI!

Woda przeznaczona do spozycia — Swigta Katarzyna, ul. Zernicka 17 — pumkt
u konsumenta - budynek ZGK Sp. z 0.0, - kran w toalecie parter, wodociag
sieciowy Swieta Katarzyna.

STAN PROBKI:

Qdpowiedni do badan

wyd. 2 z 06/2017

WyNIK
L.p. Bapaa crcia DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTKA 3ES/IA2 Warrose 2
(PARANMETR) PARAMETRYCZNA r
WYNIK + niepewnosé! ‘
IB-34 — wyd. nr2
. g A - 0 + .
1. Temperatura 2 diia 23.03 2011 [°C] 93+ 10
pH A
2. (stezenie jondw PN-EN ISO 10523:2012 - 70+02 6,5-9,5"
wodorowych)
3. Przewodnose PN-EN-27888:1999 1Sfem 818 + 46 2500%)
elektryczna wlasciwa™® ;
Akceptowalna
<57 przez
p PN-EN IS0 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentow i
" AL 3
4 Barwa —metoda C [mg/dmP(] konsumentdw i bez bez
nieprawidlowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
. PB-201 wyd.l konsumentéw i
A¥ - I 7
5. Zapach 2 di 01022013 1 Akceptowainy bex
nieprawidlowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentdw i
o PN-EN 180 - . 7 bez
o Metnosc 7027-1:2016-09 [INTUI <0.20 nieprawidlowych
zimian. Zalecany
zakres wartodei
do 1,07
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd. konsumentow i
AP ’ r
7. Smak zdn. 01.02.2013 1. - Akceptowalny bez
nieprawictowych
Zmian
3. Amonowy jon™? PN-94/C-04576/4 [mgNH./dm?) <0,129” 0,50
9' Chl(n' “’0!")’(\‘7‘ Metoda IIACH nr 8021 [“}g /dl_nj Clz} <01057] 0’3 10381)




OIKOS Sp. z 0,0,

Raport z badan: 315/11/19 Wzér raportu z dnia: 27.03.2019 r. Strona/stron: 3/3

U podana warlodé niepewnoscl slanowi nigpewnose rozsser2ong pray poziomic utnosci 95% i wspdlezynniku rozssereeitia k=2

*Fwy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 diia 7 gradnia 2017 W sprawie jakesdel wody preezmaczoned do spozycia przez ludzi (Dz. U 2017, poz. 2294)

"\ przypadku podania jednej wartosei dolna wartodé zakresu wynosi zero

** parameir powinien by¢ uwzglgdniany prey ocenie agresywnyeh wlasciwesci korozyjnych wody

W odniesieniu do wody nicgazowanej sozlewane; do butelek lub pojemnikéw wartogé minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek Tub
pojemnikow z natury bogatsj w ditfensk wepla lub saAucrnie wrzbogavones ditlenkiem wegla wartosé minimalna moze byé nizsza

“ oznaczany w temperatursze 25°C

Twymik ponizej pranicy oznaczalnosci

#Pozadana warlodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pl

W przypadku uzdatniania wody powicrzchniowe; nalezy dazy¢ do osiagnigeia wartosci parametrycziej nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefefometeyeznych jednostek mgtnogei) w
wodzie po uzdatnienio.

1AW punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem Tub jepgo 2wigzkami

""" Depuszezalne stgzenie wolnego chloru w zbiomiku magazynujgeym wodg w éradkach transportu ladowego, powietrznggo lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/

¥ Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: IS Hamilton Peland (AB 079) — badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Gdyni (decyzja nr NK/S§/2048/104 z dnia 20.12.2018 1)

“ badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego luspektora Sanitamego we Weoclawiu (Decyzja Nr 7225/48 z duia 20 grudnia 2018 1)

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke¢ do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-I1SO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

Woda przeznaczona do spozycia — Swieta Katarzyna, ul. Zernicka 17 — punkt
IDENTYFIKACIA PROBKI u konsumenta - budynek ZGK Sp. z 0.0. - kran w toalecie parter, wodociag
sieciowy Swigta Katarzyna.
STAN PROBKE: Odpowiedni do badan
Jepnostea | WyNIK 2 NIEPEWROSCY o
Bapana croHa . i Wartos¢
PAR»\\[EFR) DOhU.\!ENT ODXNIESIENIA MIARY PARA\II:_I'RYCZNAJH)
(Para (1))  3IS/AR !
Ogdlna liczba mikroorganizméw | py py 150 6222:2004 jtkc/ 1 ml e wykiyto? | nicprawidlowych
w2242 °C po 72 h*? ' ! YRIY prawiciowy
zmian
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014- .
har W Ap - 6)
Liczba bakterii z grupy coli 124A 1:2017-04 Jik / 100 ml 0 0
. L. . PN-EN ISO 9308-1:2014- .
" AP -
| Liczba Escherichia coli 12+A1:2017-04 jek / 100 ml 0 0

Mtk - liczba jednostek tworzgeych kolonie

* podana wartoé nicpewnosci stanowi niepewnoié rozszerzong przy poziemic ufnokei 95% i wspolezynniku rozszersenia k=2

* wg Rozporzgdzenia Minisira Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 20171, W sprawic jakodci wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Y\ przypadku podania jednej warloéei dofna wartosé zakresu wynosi zero

" Zateca sig, aby ogdlna liczba mikecorganizmow nie przekracaata:

— 100 jtk /1 ml w wedzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 204 jtk /1 ml w kranie konsumenta

“ Dopusaera sig pojedyneze bakterie < 10 jik (NPL). W przypadku wykryeia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL) 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E.coli i enterakoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Wyanik wayskony od ekredytowanego podw ykonawey: IS Tamifton Poland (AB 079)  badania wykoenane metodami zatwicrdzonving przez Panstwowege Powiatowego Inspekions
Sanitamego we Wroclawiu (decyzjanr 148718 z dnia 15.03.2018 1)

Koniee raportu z badan
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Tel: 71 311 66 18 BADANIA

Fax: 71 311 43 12

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajgce probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Raport z badan:
315/111/19

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Swicta Katarzyna

ul. Zernicka 17

55-010 Swieta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

05.03.2019 .

Krystyna Jurek

Iwiny, ul. Sloneczna 18 -punkt u konsumenta kran w zmywalni
— wodocigg sieciowy Suchy Dwor.

Osoba autoryzujgca Halina Majewsks '
sprawozdanie:

“rownik Pracowni Ogélnnchenn‘cznei

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan odnoszq sie wylgeznie do badanych préb




OIKOS Sp. z 0.0,

Raport z badan: 315/I11/19

Wzdor raportu z dnia: 27.03.2019 .

Strona/stron: 2/3

1. Wyniki badan

przeznaczona do spozycia.

1.1, Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke de badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2017-10 - A — woda

) Woda przeznaczona do spozycia — Iwiny, ul. Sloneczna 18 — punkt
IDENTYFIKACIA PROBKI: . . . . .
u konsumenta kran w zmywalni — wodociag sieciowy Suchy Dwor.
STAN PROBKL: Odpowiedni do badan
Wynik W B
L.p. Bapaxa C_hCHA DOKUMENT ODNIESIENIA JEDROSTKA 315/A73 ARTOSE 29
{PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK + niepewnosé!
o IB-34 —wyd. nr 2 0 4 N
: Temperatura 2 dnia 23.03.2011 1 rel Tl
pH AZ
2, (stezenie jonow PN-EN IS0 10523:2012 - 72+02 6,5-9,509
wodorowych)
Przewodnosé 35
3. Az PN-EN-27888:1999 [uS/em] 784 £ 44 2500
elektryczna wiasciwa™
Akceptowalna
<57 przez
4 Barwa®? PN-EN 18O 7887:2012 [mg/dm’ P(] Akceptowalna przez konsumentow i
) —metoda C 8 konsumentéw i bez bez
nieprawidlowych zmian { nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez.
AP PB-201 wyd.I i . konsumentow i
5. Zapach 2dn. 01022013 1. Akceptowalny bez
nieprawidiowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentdw i
AT PN-EN IS0 7 bez
6. Metnosé 7027-1:2016-09 INTU] <0.20 nicprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres warto$ci
do1,0?
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.l i i , konsumentow i
7. Smak 2 dn. 01.02.2013 1. Akceptowalny by
nieprawidlowych
zmian
8. Amonowy jon*Z PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm’] <0,129” 0,50
] Az Metoda HACH nr 8021 ) " 10)11)
9. Chlor wolny wyd. 22 06/2017 [mg /dm’ Cly] 0,10 + 0,02 0,3

"' podana warloé niepewnosci stanowi niepewnodé rozszerzony przay poziomie ufnosei 95% § wspolezynniku rozszerzenia k=2

T wp Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. W spravic jakeéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. 15 2017, poz. 2294)




OIKOS Sp. z 0.0,

Raport z badan: 315/1I1/19 Wzdr raportu z dnia: 27.03.2019 r. Strona/stron: 3/3

"W przypadku podania jednej wartodci dolna wartodd vakeesu wynosi zero

 paramety powinien byé wwegledniany prey ocenie agresywnych wladciwosei keroay jnych wody

W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek Tub pojemnikéw wartodé minimalna moze zostad obnizona do 4,3 jednostek pH. Dla wody rozlewanej da butelek fub
pojemnikdw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztueznie wzbopacone] ditlenkiem wygla wartoi¢ minimalna moze by¢ nizsza

“oznaczany w temperaturze 25°C

"wynik ponizej pranicy oznaczalnoici

YPozadana wartodé tego parametiu w wodzice w kranie konsumenta — do 15 my Pl

*' W przypadku uzdatniania wedy powierzehniowe) nalesy dqzyé do osiggnigeia wartosei parametryemej niepreckraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznyeh jednostek metnosei} w
waodzie po uzdatnieniu, .

W pimkeie ezerpalnym u kensumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami

"' Dopuszezaind stezetie wolnego chlen w zbiomiku magazynujgeym wodg w srodkach transporto fadowepo, powietrmego lub wodnego winosi 0,3-0,5 mgl

™ Wyaik uzyskany od akredytowanego podwykenawey: J$ Hamilton Poland (AB 979} - badania wykonano metodami zatwicrdzonymi przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Gdyai (decyzja nr NK/S/2018/104 z dnia 20.12.2018 1)

* badania wykenano metodami zanwierdzonymi przez Padstwowego Powiatowego [nspekiora Sanitamego we Wroctawin (Decyzja Nr 7225718 z dnia 20 grudnia 2018 )

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-1SO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

L
, Woda przeznaczona do spozycia — Iwiny, ul. Sloneczna 18 ~punkt
IDENT YFIKACTA PROBKL . . . . ‘
u konsumenta kran w zmywalni - wodociag sieciowy Suchy Dwor.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
B ] Jepnostka | Wynik £ NEPEWNOSCY o
ADANA CECHA : ) WARTOSC
(PARAMETR) DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY PARAMETRY (2N
‘ () 315/A/3 A !
Ogblna liczba mikroorganizméw | b\ pn 150 6222:2004 jtk / 1 ml e wykryta? | ieprawidiowyeh
W 2242 °C po 72 h' : j m ykryto nieprawi ! ¥
zmian”
. " . PN-EN ISO 9308-1:2014- .
tar — ap . 6)
Liczba bakterii z grupy coli 124+A1:2017-04 jtk /100 ml 0 0
. . . PN-EN 1S0O 9308-1:2014- .
. AP
Liczba Escherichia coli 124A 1:2017-04 jtk /100 mi 0 0

Yk - liczba jednostek tworzaeych kolonie
' podana wartodé niepewnodci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2
" wy Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 gradnin 2017r. W sprawie jakosei wody przesmaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
' W przypadku podania jednej wartosct dolna wartoéé zakresu wynosi zero
“*Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizinéw nie przekeaczala:
— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 mi w kranie konsumenia
“ Dopuszeza sig pojedynere bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadkn wykrycia bakterii grupy coli < £0 jtk (NPL)/100 mé nalezy wykonaé badatie parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku # § 21 ust. 4 sozporzgdzenia.
*Wynik vzyskany od akredytowanego podwykonawey: JS Hamilton Poland (AR 079) — badania wykenano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamege we Wroctawiu (decyzja nr 1487/18 z dnia 15.03.2018 ¢))

Koniec raportu z badan







OIKOS Sp. z o.0.

| Raport z badan: 315/1v/19

I Wzor raportu z dnia: 27.03.2019 r. J Strona/stron: 1/3

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW 1 WDROZEN
ﬁ'%@ OCHRONY SRODOWISKA 1 BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.
<

PCA

Porsxie CenTRUM

LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH AtREovTAC

’IK’. ul. Powstancow Slaskich 8  Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %

55-010 Swieta

Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
Tel: 71 311 66 18 BADANIA

. \ )
Fax: 71 311 43 12 AR

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajgce probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

Raport z badan:
315/1V/19

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Swicla Katarzyna

ul. Zernicka 17

55-010 Swieta Katarzyna

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

05.03.2019 1.

Krystyna Jurek

Radwanice ul. Szkolna 14A punkt u konsumenta, Szkola Podstawowa,
kran w stolowce — wodocigg przesylowy Mokry Dwor, gm. Siechnice.

27.03.2019r.

Halin%vik;/

Kierownik Pracownj Ogélnochcmjcznej

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sj zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badart odnoszq sie wylgeznie do badanych prob




OIKOS Sp. z 0.0,

Raport z badan: 315/1v/19 Wzér raportu z dnia: 27.03.2019 r, Strona/stron: 2/3

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organeleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2017-10 - A — woda

przeznaczona do spozycia.
Woda przeznaczona do spozycia — Radwanice ul. Szkolna 14A punkt
TDENTYFIKACIA PROBKIZ u konsumenta, Szkota Podstawowa, kran w stoléwee — wodocigg
przesylowy Mokry Dwér, gm. Siechnice.
STAN PROBKI Odpowiedni do badan
Wrynik
J o I“ -. .
L.p. Bapaxa cecha DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTKA 315/A/4 W \RTO_SC 2 |
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK + niepevwnosé?
IB-34 — wyd. nr2
Y 0 & -
1. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 r. {"C) 7,9+ 1,0
pH AT
2. (stezenie jondw PN-EN ISO 10523:2012 - 7502 6,5-9,5%
wodorowych)
Przewodnosé s
- - . 4+ ¥)
3. elekiryczna wlasciwa™? PN-EN-27888:1999 [uS/em] 761 + 43 2500
Akceptowalna
<57 przez
7 PN-EN ISG 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentow i
N 3
4 Barwa —metoda C [mg/dm”bt] konsumentdw i bez bez
nieprawidlowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
AP PB-201 wyd.1 - konsumentow i
5. Zapach 2di. 01022013 1. - Akceptowalny bez
nieprawidtowych
Zimian
Akceptowalna
przez
konsumentdw i
A PN-EN 1SO N bez
6. Metnose 7027-1:2016-09 INTU] <020 nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,09
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.l konsumentdw i
AP ;
7 Smak zdn. 01.02.2013 1, ; Akceptowalny bez
nieprawidlowych
Zmian
8. Amonowy jon™? PN-94/C-04576/4 [mgNH/dm? <0,129” 0,50
. Az Metoda HACH nr 802} 5 . o)
9. Chlor wolny wyd. 22 06/2017 [mg /dny’ Cl,} <0,05 0,3




OIKOS Sp. z 0.0.

L Raport z badan: 315/1v/19 Wzdr raportu z dnia: 27.03.2019 r. Strona/stron: 3/3

"' podana wartoé¢ niepes nodci stanowd niepewnosé rozszer2ong przy poziomie ufnosei 95% § wapolerynniku rozszerzenia k=2

“wi Rozporzadrenia Ministra Zdcowia z dnia 7 grudnia 2017, W sprawie jakodei wody przeznaczone; do spozyveia przez ludsi (2. U, 2017, poz. 2291)

YW przypadku podania jeditej wartosei dolna wartos¢ zakresw wynosi zero

" pazametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnyeh wlasciwosei korozyjnyeh wody

W oddniesieniu do wody niegazowane] Tozlewanej do butelek Iub pojemnikéw wartose minimalng moze zostaé obnizona do 4.5 jednestek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub
pojemnikéw z natury bopatej w ditlenck wegla lub sztucsnie wzbogaconej ditlenkizm wepla wantosé minimalna moze hyé nizsza

“omaczany w temperaturze 25°C

"wymik ponizej granicy oznaczalnodci

¥ Pozadana warto$é tepo parametru w wodzie w kianie konsuntenta - do 15 my Piid

# W przypadku uzdamiania wody powierzclmiowe nalezy dazyé do osiagnigeia wartosei parametryezngj nieprzekraczajacej 1,0 NTU {netelometrycanych jednostek mytnosel) w
wodzie po uzdatnieniu

"W punkeie ezerpatiyz u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chiorem lub jego zwigzkami

" Dopuszezalue stezenie wolnego chloru w zbiomiku magazynujaeym wodg w érodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnegoe wynosi 0,3-0,5 mg/

W Wynik uzyskany od akredytowanege pedwykonawey: JS Homilten Poland (AB 079) - badania wykonano metodzmi zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarmega w Gdyni (decyzja nr NK/8/2018/104 z dnia 20.12.2018 r))

7 badania wykonano metodami zatwictdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektara Sanitamego we Wroclawiu (Decyzia Nr 7225/18 z dnia 20 grudnia 2018 1)

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norim PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-1SO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

Woda przeznaczona do spozycia — Radwanice ul. Szkolna 14A pumkt
[DENI YEIKACIA PROBKL u konsumenta, Szkola Podstawowa, kran w stoldwce — wodocigg
przesylowy Mokry Dwor, gm. Siechnice.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
. JepnosTRA | WyNik £ NIEPEWNOSCY ny
BaApana CECHA . . Warrose
Par \\1F’['R) DOI\U.\!ENT ODNIESIENIA MEARY PAR \\1FTRYC7\'1\3H]
(Parare ()" 315/A/4 ARAMEERYCZ.
Ogolna ficzba mikroorganizméw | b\ k190 6222:2004 jtk / 1 m] ie wykiyto? | niepr \Efd?iow ch
w 2242 °C po 72 h** : . " e WyRby prawiciovy
Zimian
. .. . PN-EN ISO 9308-1:2014- .
" - AP . 5)
Liczba bakterii z grupy coli 12+A 1:2017-04 Jtk/ 100 ml 0 0
. . . PN-EN IS0 9308-1:2014- .
" AP
Liczba Escherichia coli 12:+A 1:2017-04 jtk / 100 ml 0 0

Witk - Hiceba jednostek tworzgeych kolonie

# podana wartosé niepewnosel stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufitedei 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

" wg Rozporzadzenia Minisira Zdrowia z dnia 7 grudnia 20175, W sprawie jakosci wody przeziaczone]j do spozycia przes tudzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

"W prazypadku podania jednej wartosei dolna wartosé zakresu wynosi zero

“ Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

— 100 jtk /1 rsl w wodzie wprowadzanej do sieci wedociggowej,

=200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

*Dopuszeza sig pojedsiteze bakterie < 10 jik (NPL). W przypadku wykryeia bakterit gmipy coli < [ 3tk (NPLY 100 ml nalery wykonaé badanie parametru E.coli { enterokoki w
awigrku 7 § 21 ust. 4 rozporzgdzenia,

*Wynik nzyskany od akredytowanego padwykonawey: JS Hamilton Poland {AB 079) — badania wykonano metodami zatwierdzenymi przez Panstwowego Powiatowege [nspektera
Sanitamego we Wroclawiu (decyzja nr 1487/18 # dnia 15.03.2018 1)

Koniec raportu z badan







