Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.

- < - ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw POLSKIE CENTRUM
7 ﬂﬂﬁ pWE H@ AKREDYTACJI
Garsaeles CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII
LABORATORIUM BADANIA WODY | SCIEKOW Py %
ul. Starodworska 100, 50-458 Mokry Dwoér CLLLLIL
AB 1800
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 12866/25/M/1 z dnia 26.10.2025
(zastepuje sprawozdanie z badan nr 12866/25/M z dnia 24.10.2025)
Klient (nazwa i adres):
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.0.
ZERNICKA 17, SWIETA KATARZYNA
Numer sprawy/zlecenia: Data sprawy/zlecenia:
060030/25 22.10.2025
Przedmiot pobierania/badan: Miejsce pobrania prébki:
woda w procesie technologicznym ul. GEOWNA 14a, SWIETA KATARZYNA
SUW Sw. Katarzyna - zbiornik reakgji
Prébkobiorca: Data pobrania:
pracownik Laboratorium MPWIK - Stepien tukasz 23.10.2025 13:15
Metoda pobierania: Rodzaj prébki:
PN-EN ISO 19458:2007 (Z,A) probka jednorazowa - pobieranie reczne
Nr identyfikacyjny prébki: Stan dostarczonej prébki:
12866/25 Stan probki odpowiedni do badan
Miejsce wykonania badan:
Pracownia Mikrobiologiczna ul. Starodworska 100, 50-458 Mokry Dwor
Data przyjecia probki: Data rozpoczecia badan: Data zakonczenia badan:
23.10.2025 23.10.2025 26.10.2025
WYNIKI/REZULTATY BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO POBRANEJ PROBKI
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Parametr Wynik [niepewnos¢]/ Jednostk Metoda bad Wartos¢ Dodatk inf .
(status badania) rezultat ednostka etoda badawcza dopuszczalna ocatkowe Informacje
NPL (najbardziej
prawdopodobna NPL/100 i oA ,
liczba) Escherichia coll o ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 nie dotyczy
(ZA)
Liczba enterokokéw
katowych o" jtk/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 nie dotyczy
(ZA)
NPL (najbardziej
prawdopodobna NPL/100
liczba) bakterii grupy o ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 nie dotyczy
coli
(ZA)
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 1 . i , .
220C po 72 godz. 3[1;8] jtk/1 mi PN-EN ISO 6222:2004 nie dotyczy
(ZA)

Uwagi:

" Niepewnos$¢ podano jako niepewnos$¢ rozszerzong oszacowang metoda tgczenia sktadowych, zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - wspdtczynnik
rozszerzenia k = 2; poziom ufnosci 95%; dla wyniku wyrazonego jako 0 oraz ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie; granica wykrywalnosci wynosi

1 jtk w badanej objetosci probki analitycznej; niepewnos¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wyniki autoryzowat: Jarczak Wioletta

Z - metoda zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu, decyzja nr 6490/25 z dnia 03.10.2025

A -badania objete zakresem akredytacji PCA nr AB 1800

Plany/harmonogramy iinstrukcje pobierania dostepne sgw siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce prébki mogace mie¢ wptyw na wazno$¢ wynikow
(obiekt badan, miejsce pobrania) zostaty podane przez Klienta; wszystkie informacje dotyczgce wynikéw badan wymagane przez normy
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przedmiotowe, a nieuwzglednione na sprawozdaniu sg dostepne do wgladu w laboratorium.

Daty wykonywania poszczegdélnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do zgtoszenia skargi.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z procedurg WL09 Zasady rozpatrywania skarg dotyczacych dziatalnosci laboratoryjne;j.
Ze wzgledu na charakter probek, nie ma mozliwosci powtérzenia badan natym samym materiale.

Zatwierdzit: Jarczak Wioletta Podpisano przez/ Signed by:
WIOLETTA
JARCZAK
Data/ Date: 26.10.2025 16:50
KONIEC SPRAWOZDANIA mSzafir
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