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Ocena jakosci wody

ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w II pétroczu 2025 r. z wodociagéw Swieta Katarzyna, Suchy
Dwér, Lukaszowice, Groblice oraz wodociagu Mokry Dwor (przesytowego) funkcjonujacych
w gminie Siechnice.

Wodociagi Swigta Katarzyna, Suchy Dwér, Lukaszoyvice, Groblice oraZ,Mokry Dwor zarzadzane
sa przez Zaklad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0., ul. Zernicka 17, 55-010 Swieta Katarzyna.

Podstawg przekazywanej oceny jakosci wody uzdatnianej i dostarczanej z w/w wodociagéw
byly wyniki badafi kontrolnych prébek wody pobranych z punktéw usytuowanych w wyznaczonych
miejscach urzadzen wodociagowych: wody surowej ujmowanej ze studni glebinowych, punktow
podawania uzdatnionej wody do sieci wodociagowej (SUW) oraz miejsc czerpania wody przez
konsumentow (woda uzdatniona).

Czestotliwo$¢ pobierania kontrolnych prébek uzalezniono od objgto$ci wody produkowanej przez
oceniane wodociagi.

Zakres wykonywanych badafi laboratoryjnych obejmujacy monitoring przegladowy
(parametry grupy B), monitoring kontrolny (parametry grupy A) uzalezniono od potencjalnych
zanieczyszczen $rodowiska, stanu i skladu surowca (jakoSci wody surowej), stosowanego procesu
uzdatniania 1 dezynfekcji wody, a takze od mozliwosci wystapienia wtornych zanieczyszczen
w rozprowadzajacej sieci wodociggowej oraz w wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

Zakresy analiz wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych prébek w ramach
parametréw grupy A oraz parametréw grupy B zawarto w tabeli nr 1.

Zestawienie wynikow badaf probek wody w IT pétroczu 2025 r. pobranych z wodociagéw Swigta
Katarzyna, Suchy Dwor, Lukaszowice, Groblice oraz Mokry Dwér umieszezono w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono oceng jakosci wody w II pétroczu 2025 r. dostarczanej odbiorcom
z wodociggow Swieta Katarzyna, Suchy Dwor, Lukaszowice, Groblice oraz Mokry Dwor.

Analizujac uzyskane wyniki badaf prébek kontrolnych wody pobranych w IT pétroczu 2025 1.
z wodociggu Swieta Katarzyna stwierdzono: zbadano 33 probki wody uzdatnionej, w 8 probkach
wody stwierdzono przekroczenie dopuszezalnych warto$ci parametréw mikrobiologicznych,
organoleptycznych i fizyko — chemicznych:
w 1 probce wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi: przekroczenie dopuszczalnej liczby
bakterii grupy coli oraz ponadnormatywne stezenie manganu,
w 1 prébce wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi: przekroczenie dopuszczalnej liczby
mikroorganizmow w temp. 22° C,
w 2 probkach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ponadnormatywne stezenie chloru
wolnego,
w 4 probkach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ponadnormatywna metnosé
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Dodatkowo zbadane zostaly 3 prébki wody surowej — warto$ci oznaczonych wskaznikow fizyko —
chemlcznych jakosci wody odpowiadaly (w zaleznosci od zbadanych parametréw) wymaganiom klasy
Iill oraz I, I, IIT i IV ustalonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148).

Analizujac uzyskane wyniki badan probek kontrolnych wody pobranych w IT pélroczu 2025 1.
z wodociagu Suchy Dwoér stwierdzono: zbadano 20 probek wody uzdatnionej, w 3 zbadanych




prébkach wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartodci parametréw organoleptycznych
i fizyko-chemicznych:

w 2 probkach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi: ponadnormatywne st¢zenie manganu,
w 1 probce wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi: ponadnormatywne stezenie chloramin,
okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dodatkowo zbadane zostaly 4 probki wody surowej — warto§ci oznaczonych wskaznikéw fizyko —
chemicznych jakosci wody odpowiadaly (w zalezno$ci od zbadanych parametrow) wymaganiom klasy
I oraz I i II ustalonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czeSci wod
podziemnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2148)

Dla wodociagu sieciowego Suchy Dwor obowiazuje decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wroclawiu z 14 maja 2024 r. Nr 2965 (zmieniona decyzja z 10 stycznia 2025 r.
Nr 146/25 oraz decyzja z 24 listopada 2025 r. Nr 7640/25) stwierdzajaca warunkowa przydatnos§é
wody do spozycia ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnej wartoéci parametru organoleptycznego
— metnosci oraz wskaznikow fizyko — chemicznych — Zelaza i manganu.

Analizujac uzyskane wyniki badan prébek kontrolnych wody pobranych w II péiroczu 2025 1.
z wodociagu Fukaszowice stwierdzono: zbadano 7 probek wody uzdatnionej, w 1 zbadanej probcee
wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartodci  parametru  fizyko-chemicznego:
ponadnormatywne stezenie manganu, okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).
Dodatkowo zbadana zostata 1 probka wody surowej — warto$ci oznaczonych wskaznikéw fizyko —
chemicznych jako$ci wody odpowiadaja wymaganiom klasy I, II, III oraz IV ustalonych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z 11 pazdziernika 2019 r.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czg$ci wéd podziemnych (Dz. U. z 2019 1.
poz. 2148).
Zgodnie z informacja przekazana przez strone — od IV kwartatu 2025 r. podjgto decyzje o czasowym
wylaczeniu z eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Lukaszowicach, w celu ograniczenia kosztow
funkcjonowania tego obiektu oraz przeprowadzenia niezbednych prac eksploatacyjnych. Mieszkancy
obszar6w zaopatrywanych pierwotnie przez SUW Lukaszowice otrzymywali wode z SUW Swieta
Katarzyna (do lutego 2026 1.).

Analizujac uzyskane wyniki badafi probek kontrolnych wody pobranych w II péiroczu 2025 .
z wodociagu Groblice stwierdzono: zbadano 38 probek wody uzdatnionej, jako§¢ wszystkich probek
odpowiadata wymaganiom sanitarnym, po uwzglednieniu zapiséw zawartych w decyzji Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu z 13 grudnia 2024 r. Nr 7782/24 udzielajacej
zgody na odstepstwo od maksymalnych dopuszczalnych stezen metabolitu pestycydu o nazwie
chloridazon — desfenyl.
Dodatkowo zbadane zostaty 4 probki wody surowej — wartodci oznaczonych wskaznikéw fizyko-
chemicznych jakosci wody odpowiadaja (w zalezno$ci od zbadanych parametréw) wymaganiom
klasy T oraz I, IT i IIT ustalonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych wod
podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148).

Analizujac uzyskane wyniki badafi probek kontrolnych wody pobranych w II pétroczu 2025 r.
z wodociagu Mokry Dwoér (przesylowego) stwierdzono: zbadano 5 probek wody uzdatnionej,
we wszystkich zbadanych prébkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartosci
parametrow mikrobiologicznych i organoleptycznych, w 1 prébce wody uzdatnionej stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnego poziomu parametru fizyko-chemicznego: manganu - okreSlonego
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).




Informacje dodatkowe:

1. 24 lipca 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu sporzadzit ,,Ocene
jakosci wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w I potroczu 2025 r. z wodociagdw sieciowych
Swigta Katarzyna, kFukaszowice, Suchy Dwoér, Groblice oraz Mokry Dwér (przesylowy)
funkcjonujacych w gminie Siechnice” (znak sprawy: HK.903.681.2025.AM). Wode uzdatniang
i dostarczana odbiorcom w I péhroczu 2025 r. z wodociagéw Swieta Katarzyna, Eukaszowice i Mokry
Dwér (przesytlowy) uznano za przydatng do spozycia przez ludzi, z wodociagu Suchy Dwdr uznano
za warunkowo przydatna do spozycia, z wodociggu Groblice uznano za warunkowo przydatna
do spozycia oraz przydatna do spozycia na zasadach udzielonego odstgpstwa.

2. 11 lipca 2025 r. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu wydal decyzje
Nr 4385/0p/25 obciazajaca Zarzadce wodociagu Swieta Katarzyna oplata za badanie prébki wody
uzdatnionej, pobranej 26 maja 2024 r., punkt: Siechnice, ul. Whoscianska 17, hydrant, w ktorej
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu manganu ogdlnego (znak sprawy:
HK.1410.175.2025.AM).

3. 1 sierpnia 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu wydat decyzje
Nr 4862/0p/25 obciazajaca Zarzadceg wodociagu Groblice oplata za badanie probki wody uzdatnionej,
pobranej 24 czerwca 2024 r., punkt: Siechnice, ul. Kolejowa 15, O$rodek Zdrowia, pokdj socjalny,
zlewozmywak, kran, w ktore] stwierdzono nieakceptowalny zapach wody (znak sprawy:
HK.9020.964.2025.AM). :

4. 3 wrzeénia 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu wydat decyzje
Nr 5686/0p/25 obciazajaca Zarzadcg wodociagu Pukaszowice oplata za badanie probki wody
uzdatnionej, pobranej 16 lipca 2025 r., punkt: Ozorzyce, ul. Z. Krasifiskiego 1D, $wietlica wiejska,
parter, umywalka w kuchni, kran, w ktorej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu
manganu ogdlnego (znak sprawy: HK.903.680.2025.AM).

5. 3 wrzesnia 2025 r. wplynelo pismo Zarzadcy wodociggdéw z | wrzesnia 2025 r, znak
ZGK/5777/2025 w sprawie szczegbtowego sprawozdania z efektywnosci przeprowadzonych dziatan
naprawczych wraz z dziataniami planowanymi do podjecia w nastepnym okresie sprawozdawczym
w ramach decyzji Nr 7782/24 dotyczacej udzielenia zgody na odstepstwo od maksymalnych
dopuszczalnych st¢zen metabolitu pestycydu chloridazon — desfenyl.

6. 3 wrzeSnia 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu wydat
Komunikat Nr 4 (znak sprawy HK.9020.1.285.2024.AM) w sprawie stwierdzenia przydatnoéci wody
do spozycia z wodociagu sieciowego Groblice, w zwiazku z wystgpowaniem w ujmowanej,
uzdatnianej i rozprowadzanej wodzie metabolitu o nazwie chloridazon — desfenyl.

7. 18 wrzesnia 2025 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu przeprowadzit
kontrole wodociagow Swieta Katarzyna. Suchy Dwér, Eukaszowice, Groblice oraz Mokry Dwor.
Z przeprowadzonych kontroli sporzadzono protokoty kontroli z 18 wrzesnia 2025 r. Nr 1174/HK/25,
1175/HK/25, 1176/HK/25, 1177/HK/25, 1178/HK/25.

8. 8 pazdziernika 2025 r. wplynelo pismo strony z 6 pazdziernika 2025 r. znak ZGK 6376/2025
w sprawie wydania zgody na stosowanie preparatu SeaQuest w instalacjach Stacji Uzdatniania Wody
wodociagéw Swicta Katarzyna, Lukaszowice, Suchy Dwér i Groblice. 21 pazdziernika 2025 r.
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu wydal zgode w powyzsze] sprawie -
decyzja Nr 6884/25 (znak sprawy: HK.9024.9.2025.AM).

9. 22 pazdziernika 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wydat
decyzje Nr 6934/25 stwierdzajaca brak przydatnoéci wody do spozycia z wodociagu Swicta
Katarzyna, w zwiazku ze stwierdzeniem w probce wody pobranej 21 pazdziernika 2025 r.
przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli oraz Komunikat Nr 01/2025 stwierdzajacy,
iz ww. woda nie nadaje si¢ do spozycia (HK.903.1068.2025.AM).

10. 24 pazdziernika 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu pobral
2 prébki wody uzdatnionej dostarczanej cysternami mieszkaicom miejscowosci zaopatrywanych
konwencjonalnie w wode z wodociagu Swigta Katarzyna. Jako§¢ wody w obu zbadanych prébkach
odpowiadala wymaganiom sanitarnym.

11. 24 pazdziernika 2025 r. wplynelo pismo strony z 24 pazdziernika 2025 r. znak
ZGK/6863/2025 dotyczace dziatan podjetych w sprawie braku przydatnosci wody do spozycia
z wodociagu Swieta Katarzyna.



12. 24 pazdziernika 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wydat
komunikat Nr 02/2025 w sprawie jako$ci wody pobranej na terenie gminy Siechnice w dniach 22 oraz
23 pazdziernika 2025 r.

13. 27 pazdziernika 2025 r. wplynglo pismo strony z 27 pazdziernika 2025 r. znak
ZGK/6896/2025 dotyczace kontynuacji dzialan podjetych w sprawie braku przydatnodci wody
do spozycia z wodociagu Swicta Katarzyna.

14, 28 pazdziernika 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wydat
komunikat Nr 03/2025 w sprawie jakos$ci wody pobranej na terenie gminy Siechnice 22 oraz 23
pazdziernika 2025 r.

15. 31 pazdziernika 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocltawin wydat
komunikat Nr 03/2025 — informacjg o przydatnosci wody dostarczanej mieszkancom na terenie gminy
Siechnice.

16.12 listopada 2025 r. wplynglo pismo strony z 4 listopada 2025 r. znak ZGK/7183/2025
w sprawie przedluzenia terminu obowigzywania decyzji z dnia 14 maja 2024 r. Nr 2965/24,
zmienionej decyzja z 10 stycznia 2025 r. Nr 146/25 o warunkowej przydatno$ci wody do spozycia
z wodociagu Suchy Dwar, 24 listopada 2025 r. PPIS we Wroclawiu wydal decyzje Nr 7640/25
W powyzszej sprawie; termin obowiazywania decyzji ustalono na 31 grudnia 2026 r.

17. 13 listopada 2025 r. dla wodociagu Lukaszowice zostala wydana Decyzja Dyrektora Zarzadu
Zlewni we Wroclawiu Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — pozwolenie
wodnoprawne na likwidacje studni nr 1, wykonanie studni nr 2 oraz pobdr wod podziemnych
z utworow neogenu za posrednictwem studni nr 1B i 2 (WR.ZUZ.5.4210.134.2023.SM).

18. 20 listopada 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu wydat
decyzje Nr 7556/Op/25 obciazajaca Zarzadce wodociagu sieciowego Swieta Katarzyna oplata
za badanie prébek wody uzdatnionej, pobranych 21 oraz 27 pazdziernika 2025 1., punkt: Swieta
Katarzyna, Stacja Uzdatniania Wody w ktérej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby
bakterii grupy coli, metno$ci oraz manganu ogo6lnego (znak sprawy: HK.903.1068.2025.AM).

19. 20 listopada 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wydat
decyzje Nr 7555/0p/25 obciazajaca Zarzadeg wodociagu Suchy Dwor optata za badanie probki wody
uzdatnionej, pobranej 16 wrzeénia 2025 r., punkt: Zerniki Wroctawskie, ul. Kolejowa 7a, Szkola
Podstawowa, parter, zlew w kuchni, kran w ktorej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego
poziomu chloramin (znak sprawy: HK.903.822.2025.AM).

20. 24 listopada 2025 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu wydat
decyzje Nr 7640/25 zmieniajaca decyzje z 14 maja 2024 r. (zmienionej decyzjg z 10 stycznia 2025 r.)
w sprawie warunkowej przydatnosci wody do spozycia produkowanej i rozprowadzanej przez
wodociag Suchy Dwdr ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnej wartodei parametrow: metnosei,
zelaza 1 manganu (znak sprawy HK.1410.38.2023.AM).

21. 1 grudnia 2025 r. wplyngto pismo Zarzadcy wodociagéow z 26 listopada 2025 r. znak
ZGK/7496/2025 w sprawie szczegdlowego sprawozdania z efektywnosci przeprowadzonych dziatan
naprawczych wraz z dziataniami planowanymi do podjecia w nastepnym okresie sprawozdawczym
w ramach decyzji Nr 7782/24 dotyczacej udzielenia zgody na odstepstwo od maksymalnych
dopuszczalnych stezen metabolitu pestycydu chloridazon — desfenyl.

22.7Zgodnie z informacija przestana przez zarzadeg wodociagow za IV kwartal 2025 r. - z wody
produkowanej przez wodociggi funkcjonujace w gminie Siechnice korzysta:

Wodociag Swigta Katarzyna: 12 587 0séb,

Wodociag Suchy Dwér: 5 734 osoby,

Wodociag Lukaszowice: 683 osoby,

Wodociag Groblice: 5 828 os6b,

Wodocigg Mokry Dwor (przesytowy): 409 oséb.

23. Zgodnie 7z informacja przestang przez zarzadcg wodociagdw za IV kwartal 2025 r, - aktualna
wielkos¢ produkeji wody przez wodociagi funkcjonujace w gminie Siechnice wynosi:

Wodociag Swieta Katarzyna: 1590,33 m3/d (+ 188,40 m3/d z MPWiK Wroclaw),

Wodociag Suchy Dwoér: 899,51 m3/d (+ 198,50 m?/d z MPWiK Wroctaw),

Wodociag Fukaszowice: 0,09 m3/d (SUW czasowo wylaczony z eksploatacji, mieszkaficy

zaopatrywani z wodociagu Swigta Katarzyna),



Wodociag Groblice: 1475,13 m%d (+ 486,34 m3/d z PPO Siechnice),

Wodociag Mokry Dwor (przesytowy): 52,80 m3/d.

24. Harmonogram pobierania probek wody w 2025 r. realizowany byt zgodnie z zatozeniami,
Badania probek wody (na zlecenie zarzadcy) wykonywane byly przez laboratorium GBA Polska
sp. z 0.0., ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa (nr akredytacji AB 1095), laboratorium Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw (nr akredytacji
AB 1800) oraz laboratorium ALS Czech Republic s.r.o., Na Harfie 336/9, Praha 9.

25. Zarzadca wodociggow terminowo przekazuje kwartalne informacje dotyczace wodociagdw
oraz ujmowanej wody — 15 pazdziernika 2025 r. wplynglo pismo strony z 10 pazdziernika 2025 1. —
informacje za IIT kwartal 2025 1. (znak sprawy ZGK/6592/2025), 22 stycznia 2026 r. wptynelo pismo
strony z 19 stycznia 2026 r. — informacje za IV kwartat 2025 r. (znak sprawy ZGK/1204/2026).

Wod¢ ujmowang, uzdatniang i dostarczang odbiorcom w II pélroczu 2025 r. z wodociggu
Fukaszowice oraz z wodociggu Mokry Dwér (przesylowego) funkcjonujacych w gminie
Siechnice uznano za przydatng do spozycia przez ludzi.

Wode uzdatniang i dostarczang odbiorcom w Il pétroczu 2025 r. z wodociagu Swieta Katarzyna
uznano za przydatng do spozycia przez ludzi, poza okresem obowigzywania decyzji
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu z 22 pazdziernika 2025 r.
Nr 6934/25 stwierdzajacej brak przydatnosei wody do spozycia przez ludzi (10 dni -
od 22 pazdziernika 2025 r. do 31 paZdziernika 2025 r.).

Wode¢ ujmowang, uzdatniang i destarczang odbiorcom w II pélroczu 2025 r. z wodociggu Suchy
Dwor uznano za warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi ze wzgledu na obowigzujgcg
decyzj¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu dotyczaca
warunkowej przydatnosci wody z 14 maja 2024 r. Nr 2965 (zmienionej decyzja z 10 stycznia
2025 r. Nr 146/25 oraz decyzja z 24 listopada 2025 r. Nr 7640/25).

Wod¢ ujmowang, uzdatniang i dostarczang odbiorcom w II pélroczu 2025 r. z wodociggu
Groblice uznano za przydatna do spozycia przez ludzi na zasadach udzielonego odstepstwa,
ze wzglgdu na obowigzujacy decyzje Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroclawin  z 13 grudnia 2024 r. Nr 7782/24 udzielajaca zgody na odstgpstwo od
maksymalnych dopuszczalnych stezen chloridazonu — desfenylu.

Zataczniki:

1. Tabela Nr 1 — Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach parametréow grupy A i B

2. Tabela Nr 2 - Wyniki badan probek wody pobranych w II potroczu 2025 r. z wodociagdw
Swieta Katarzyna, Suchy Dwér, Fukaszowice, Groblice oraz Mokry Dwor.

3. Tabela Nr 3 — ocena jakoéci wody z wodociagéw Swieta Katarzyna, Suchy Dwor,
Lukaszowice, Suchy Dwor, Groblice oraz Mokry Dwér w I pétroczu 2025 r.

Otrzymuja:

1. Adresat (e-Dorgezenie AE:PL-77440-62714-FJUBG-36 )

2. Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0., ul. Zernicka 17, 55-010 Swigta Katarzyna (e-
dorgczenie)

3. HKaa



Tabela Nr 1

Zakres analiz prébek kontrolnych wody — parametry grupy A oraz parametry grupy B.

Parametry grupy A | Parametry grupy B
Wikazniki bakteriologiczne
1 Ogolna liczba mikroorganizmow 1 Ogblna liczba mikroorganizméw
wtemp. 22°Cpo 72 h w temp. 22° C po (68+4) h
2 Ogdlna liczba mikroorganizmoéw 2 Liczba bakterii grupy coli
wtemp. 36°Cpo44 h
3 Liczba bakterii grupy coli 3 Liczba Escherichia coli
4 Liczba Escherichia coli 4 Liczba Clostridium perfringens (facznie
z przetrwalnikami)
5 Liczba enterokokow katowych
Wskazniki fizyczne i organoleptyczne
| Barwa 1 Barwa
2 Metnosé 2 Metnos¢
3 pH 3 pH
4 Przewodno$¢ wilasciwa 4 Przewodno$¢ wia$ciwa
5 Zapach 5 Zapach
6 Smak 6 Smak
7 Temperatura 7 Temperatura
Parametry chemiczne
1 Jon amonowy 1 Azotyny
2 Azotyny 2 Azotany
3 Zelazo ogdlne 3 Jon amonowy
4 Mangan ogdlny 4 Chlor wolny
5 Chlor zwigzany (chloraminy)
5 Chlor wolny 6 Chloraminy
6 Glin 7 Chlorki
7 Fosforany 8 Siarczany
9 Fluorki
10 Cyjanki
11 Bromiany
12 Utlenialno§¢
13 Twardo$¢ ogdlna
14 Antymon
15 Arsen
16 Bor
17 Chrom
18 Glin
19 Kadm
20 Magnez
21 Mangan ogdélny
22 Miedz
23 Nikiel
24 Otoéw
25 Rteé
26 Selen
27 Sod
28 Srebro
29 Wapn
30 Zelazo ogdlne
31 Bromodichlorometan




32 Dibromochlorometan
33 Tribromometan

34 > THM

35 Trichlorometan (chloroform)
36 Trichloroeten

37 Tetrachloroeten

38 > Trichloroetenu i Tetrachloroetenu
39 1,2-dichloroetan

40 > WWA

41 Benzo(a)piren

42 Benzo(b)fluoranten
43 Benzo(k)fluoranten
44 Benzo(g,h,i)perylen
45 Indeno(1,2,3-c,d)piren
46 B-HCH

47 B-HCH

48 B-HCH

49 B-HCH

50 HCB

51 Winklozolina

52 Heptachlor

53 Dichlorofluanid

54 Aldryna

55 | Epoksyd heptachloru A
56 Epoksyd heptachloru B
57 Tolilofluanid

58 Dieldryna

59 0,p’-DDE

60 p,p’-DDE

61 o,p’-DDD

62 p,p’-DDD

63 0,p’-DDT

64 p,p’-DDT

65 Bifentryna

66 Fenpropatryna

67 Fenarymol

68 [-cyhalotryna

69 Permetryna

70 Cypermetryna

71 Deltametryna

72 pestycyddw

73 Benzen

74 Epichlorohydryna

75 Akryloamid

76 Chlorek winylu
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